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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 29 de enero de 2004

Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 11 de septiembre de 2020

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento y de sus Normas
Técnicas Complementarias, son de orden publico e interés social.

Los proyectos ejecutivos de obra, las obras de construccion, modificacion,
ampliacion, reparacion, instalacion y demolicion, asi como el uso de las
edificaciones y los usos, destinos y reservas de los predios del territorio de la Ciudad
de México, deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y su Reglamento; este Reglamento; las Normas Técnicas
Complementarias y demas disposiciones juridicas y administrativas aplicables,
incluyendo las de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y proteccién civil.*

Se aplicard de manera supletoria al presente Reglamento, la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal, ademas de las disposiciones mencionadas en
este ordenamiento.

ARTICULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:

I. Administracion, a la Administracion Publica del Distrito Federal;

Il. Ley, a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,

lll. Ley Organica, a la Ley Organica de la Administracién Publica del Distrito Federal,

IV. Delegacion, al Organo Politico-Administrativo de cada una de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal,

V. Reglamento, al presente Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal,
VI. Programa, al Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

VII. Predio, al terreno sin construccion;
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VIII. Edificacion, a la construccion sobre un predio;
IX. Inmueble, al terreno y construcciones que en €l se encuentran;

X. Comisién, a la Comisién de Admision de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables;?

XI. Normas, a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.

XIl. Propietario o Poseedor, a la persona fisica o moral que tiene la propiedad o
posesion juridica de un bien inmueble, donde se pretende realizar alguna
construccion, modificar la estructura de la construccion existente o construir una
nueva estructura, o en su caso, hacer la revision de las construcciones existentes;®

XIIl. Constructor, a la persona fisica 0 moral encargada de ejecutar la obra de
conformidad con el proyecto ejecutivo autorizado conforme a este Reglamento; 4

XIV. Bases Generales, a las bases para la contratacion de los Directores
Responsables de Obra y Corresponsables; ®

XV. Arancel, son las cuotas que determinaran los honorarios que cobraran los
Directores Responsables de Obra y Corresponsables por la prestacion de sus
servicios profesionales, establecidos por el Instituto y publicados en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México; ©

XVI. Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de
México; ’

XVII. Proyecto ejecutivo de obra, al conjunto de planos, memorias descriptivas y de
calculo, catalogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la
informacién y definen los aspectos para la construcciéon de una obra o instalacion;®

XVIII. Agencia, a la Agencia de Gestién Urbana de la Ciudad de México; °
XIX. Registro de programacion de obra, al sistema de datos de la Agencia, que
contiene las obras programadas en la via publica. 1°
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XX. Proyectista, a la persona fisica con cédula profesional encargada de realizar el
proyecto arquitectonico, de estructura o de instalaciones, de conformidad con este
Reglamento y sus Normas. **

XXI. Comité de Usuarios del Subsuelo, 6rgano consultivo, de apoyo y de
coordinacion interinstitucional en materia de proteccion civil de la Ciudad de
México.*?

XXII. Proteccion civil, las medidas para salvaguardar la vida, bienes y entorno de la
poblacién, asi como mitigar los efectos destructivos que los fendémenos
perturbadores pueden ocasionar y que deberan de cumplirse en los proyectos y
ejecucion de obra. 12

XXIIl. Dictamen de Factibilidad de Instalacion de Aparato Medidor, a la opinidn
técnica vinculante y obligatoria que emite el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México relativa a la posibilidad fisica de instalar aparatos medidores de volimenes
de agua en la toma y ramificaciones. '#

XXIV. Evaluacioén de la seguridad estructural, al proceso de identificacion de dafos,
jerarquizacion del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no
estructurales y de determinacion del nivel de seguridad de la edificacién completa;
15

XXV. Rehabilitacion, al proceso de intervencion estructural para recuperar las
condiciones originales (reparacion) o para mejorar el comportamiento de elementos
y sistemas estructurales para que la edificacibn cumpla con los requisitos de
seguridad contra colapso y de limitacion de dafios en el Reglamento; incluye la
recimentacion, reforzamiento, reparacion y rigidizacion.*®

ARTICULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Organica, la
aplicacion y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento
corresponde a la Administracion, para lo cual tiene las siguientes facultades:

I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e
instalaciones en predios y via publica, a fin de que se satisfagan las condiciones de
habitabilidad, seguridad, higiene, proteccién civil, sustentabilidad, comodidad,
accesibilidad y buen aspecto;*’
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Il. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos
tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos y similares,
localizados en Areas de Conservacion Patrimonial, incluyendo las Zonas de
Monumentos Histéricos, Artisticos y Arqueoldgicos de acuerdo a la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e Histéricos, la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, asi como a las Normas de
Ordenacion de los Programas Generales y Delegacionales de Desarrollo Urbano;*®

[ll. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los fines para los
gue se pueda autorizar el uso de los predios y determinar el tipo de construcciones
gue se pueden edificar en ellos, en los términos de lo dispuesto por la Ley;

IV. Registrar las manifestaciones de construccion, asi como otorgar o negar
licencias de construccion especial y permisos para la ejecucion de las obras y el uso
de edificaciones y predios a que se refiere el articulo 1 de este Reglamento;

V. Llevar un padron clasificado de Directores Responsables de Obra vy
Corresponsables, el cual deberd ser actualizado y publicado en los portales de
internet de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda o del Instituto segun
corresponda;*?

VI. Practicar visitas de verificacion administrativa para que durante el proceso de
ejecucion y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura,
instalacién, edificacion o construccion, se ajuste a las caracteristicas previamente
registradas;

VII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relacion con las edificaciones
que pongan en peligro a las personas o sus bienes, 0 en aquéllas que causen
molestias;

VIII. Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento, la ocupacion total o parcial,
0 uso de una instalacion, predio o edificacién;?°

IX. Realizar, a través del Programa al que se refiere la Ley, los estudios para
establecer o modificar las limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas
referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, asi como determinar las
densidades de poblacién permisibles;

X. Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que se le hubiere
ordenado realizar y que en rebeldia, el mismo no las haya llevado a cabo;
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XI. Ordenar la suspension temporal o la clausura de obras en ejecucion o
terminadas y la desocupacion en los casos previstos por la Ley, su Reglamento y
este Reglamento;

XIl. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones en los casos previstos por
este Reglamento;

XIII. Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a este Reglamento;

XIV. Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las Normas de este
Reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y demas disposiciones
administrativas que procedan para el debido cumplimiento del presente
Ordenamiento;

XV. Utilizar la fuerza publica cuando fuere necesario para hacer cumplir sus
disposiciones, y

XVI. Registrar las obras a efectuar en la via publica, ya sean publicas o privadas, a
efecto de evitar duplicidades, dispersion y/o desfase en su ejecucion; y?*

XVII. Las demas que le confieren este Reglamento y las disposiciones juridicas
aplicables.??

ARTICULO 4.- Para el estudio y propuesta de reformas al presente Reglamento, se
integrara una comision, cuyos miembros designara el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

La Comision podra ampliarse con representantes de asociaciones profesionales y
otros organismos e instituciones que la Administracién considere oportuno invitar.
En este caso, la Administracién contaré con igual nUmero de representantes.

ARTICULO 5.- Las areas competentes de las Delegaciones o de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construccion,
expedir licencias de construccion especial, permisos y/o autorizaciones, deben
contar cuando menos con un profesional calificado con registro vigente de Director
Responsable de Obra o Corresponsable, con objeto de que emita las opiniones
especializadas que le sean requeridas.?®

ARTICULO 6.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones en el Distrito
Federal se clasifican de acuerdo a su uso y destino, segun se indica en los
Programas General, Delegacionales y/o Parciales.
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TITULO SEGUNDO
DE LA VIA PUBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMUN

CAPITULO |
GENERALIDADES

ARTICULO 7.- Via publica es todo espacio de uso comun que por disposicién de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se encuentre destinado al libre transito,
de conformidad con la Ley y reglamentos de la materia, asi como todo inmueble que
de hecho se destine para ese fin.

Cuando exista duda o controversia en los casos que incidan en la funcionalidad de
la via publica, la prestacién de servicios publicos urbanos, la movilidad urbana,
incluyendo el uso y/o aprovechamiento del subsuelo y espacio aéreo, la Agencia
convocara y coordinara a las dependencias involucradas con el fin de dirimirlas.?*

ARTICULO 8.- No se expedira constancia de alineamiento y nimero oficial, licencia
de construccion especial, orden, autorizacion, ni registro de manifestacion de
construccion, para instalacion de servicios publicos en predios con frente a la via
publica de hecho o aquella que se presuma como tal.

CAPITULO Il
DEL USO DE LA ViA PUBLICA

ARTICULO 9.- Las dependencias y entidades publicas, asi como las personas
fisicas o morales cuyas actividades de planeacion, disefo, construccion, operacion
y mantenimiento de instalaciones y de estructuras que tengan algun efecto en la via
publica, deben presentara la Secretaria de Obras y Servicios, 25 dias habiles antes
del inicio de cada ejercicio anual, sus programas de obras para su revision y, en su
caso, aprobacion, mediante el Formato de Programacién de Obra.?®

Las dependencias y entidades podran actualizar sus programas de obras conforme
a la normatividad aplicable en la materia.?®

En el caso de personas fisicas y/o morales, podran actualizar sus programas de
obras hasta el ultimo dia de febrero de cada afio, en caso de ser dia inhabil se
recorrera al dia habil siguiente. ?’

Concluida una obra en la via publica, la Agencia determinara un periodo de
inactividad respecto a la misma, la cual, s6lo podra ser modificada por causa de
interés general o social. En el caso de obras, instalaciones o estructuras en el

24 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
2% Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
%6 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
21 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

6




subsuelo o espacio aéreo, la Agencia podra solicitar la informacién necesaria a los
particulares o dependencias a efecto de la gestion urbana de la Ciudad. %®

ARTICULO 10.- Se requiere de autorizacion de la Administracion para:
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la via publica;

Il. Ocupar la via publica con instalaciones de servicio publico, comercios semifijos,
construcciones provisionales o mobiliario urbano;

[ll. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones en la via
publica para la ejecucion de obras no efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de
México.?®

En todos los casos debera garantizarse que las banquetas, una vez reparadas en
su totalidad, tengan el mismo espesor y nivel de la rasante que tenian
originalmente.*°

IV. Construir instalaciones subterraneas o aéreas en la via publica.

La Administracién, en correspondencia con los Programas de Desarrollo Urbano y
Sectoriales de Vialidad, podra otorgar autorizacion del proyecto para las obras
anteriores, sefialando para cada caso las condiciones bajo las cuales se conceda.

El proyecto contemplara las medidas necesarias que deberan tomarse para la
proteccion de las personas, los bienes, el medio ambiente y los servicios publicos
existentes, asi como el Patrimonio Urbano Arquitecténico indicado en los Programas
de Desarrollo Urbano o por las autoridades federales competentes en la materia y
las acciones de restitucion y mejoramiento de las areas verdes, zonas arboladas
afectadas y los horarios en que deban efectuarse.3!

En caso de autorizaciones en via publica el solicitante demostrara su interés
legitimo. De igual forma deben acompariarse, en caso de que se requiera conforme
a la normativa de la materia, las autorizaciones y demdas documentos que
correspondan.

Los responsables del deterioro de la via publica, determinados por la autoridad
competente, estan obligados a efectuar las reparaciones correspondientes para
restaurar o mejorar el estado original de la via publica, o a pagar su importe cuando
la Administracion las realice.

28 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
29 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
30 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
31 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

7



En ningln caso las obras, reparaciones u ocupacion de la via publica deben ser
obstaculo para el desplazamiento accesible, seguro y continuo de las personas con
discapacidad, de acuerdo a las especificaciones que establezcan las Normas y
demas disposiciones aplicables.®?

El otorgamiento de autorizacion, concesion, permiso administrativo temporal
revocable o de cualquier otra indole, emitido por alguna dependencia para ocupar
la via puablica, en ningn caso exime al solicitante de tramitar la licencia de
construccién especial, conforme al articulo 57 de este Reglamento.®3

Para la expedicion de la licencia de construccion especial para realizar trabajos en
la via publica, la Secretaria de Obras y Servicios emitird las disposiciones que
amerite cada caso.?

ARTICULO 11.- No se autorizara el uso de la via publica en los siguientes casos:
|. Para aumentar el area de un predio o de una construccion;

Il. Para obras destinadas a actividades o fines que ocasionen molestias a los
vecinos tales como la produccion de polvos, humos, malos olores, gases, ruidos y
luces intensas;

[ll. Para conducir liquidos por su superficie;

IV. Para depdésitos de basura y otros desechos, salvo autorizacion expresa de la
Autoridad con base en lo establecido en la Ley de Residuos Sdlidos del Distrito
Federal y en las Normas Ambientales aplicables;

V. Para construir o instalar cualquier elemento, obra o establecimiento fijo o semifijo,
que no observe las restricciones establecidas en este Reglamento y demas
disposiciones aplicables;

VI. Para construir o instalar sin autorizacion de la Administracion, obstaculos fijos o
semifijos como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite o
restrinja el libre transito tanto vehicular como de transeuntes, y

VII. Para aquellos otros fines que la Administracion considere contrarios al interés
publico.

Las solicitudes de autorizacion de uso de la via publica que sean rechazadas, seran
comunicadas por la Autoridad que rechazo la solicitud a la Agencia, dentro de los 5
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dias habiles siguientes, mediante oficio que contenga el nombre del solicitante, uso,
ubicacién y tiempo de ocupacion.®®

ARTICULO 12.- Los permisos, licencias de construccion especial o autorizaciones
gue la Administracion otorgue para la ocupacion, uso y aprovechamiento de la via
publica o cualesquiera otro bien de uso comun o destinado a un servicio publico, no
crean ningun derecho real o posesorio.

Los permisos, licencias de construccion especial o autorizaciones son siempre
revocables y temporales y en ningun caso podran otorgarse en perjuicio del libre,
seguro y expedito transito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios
publicos instalados o se obstruya el servicio de una rampa para personas con
discapacidad, asi como el libre desplazamiento de éstas en las aceras, o0 en general,
de cualesquiera de los fines a que esté destinada la via publica y los bienes
mencionados.

ARTICULO 13.- Toda persona fisica 0 moral que ocupe con obras o instalaciones
la via publica, esta obligada a retirarlas por su cuenta cuando la Administracion lo
requiera, asi como a mantener, de conformidad con la normatividad aplicable, las
sefales viales y cualesquiera otras necesarias para evitar accidentes y deterioro de
la imagen urbana.¢

En los permisos, licencias de construccién especial o autorizaciones que la propia
Administracion expida para la ocupacion, uso y/o aprovechamiento de la via publica,
se indicara el plazo para retirar las obras o las instalaciones a que se ha hecho
referencia. 3’

Una vez emitido el permiso, licencia o autorizacién, se debera informar a la Agencia,
dentro de los 5 dias habiles siguientes, mediante oficio que contenga el nombre del
solicitante, uso, ubicacién y tiempo de ocupacion.®

ARTICULO 14.- En casos de fuerza mayor, las empresas concesionarias que
prestan servicios publicos pueden ejecutar las obras de emergencia que se
requieran, para lo cual:*

I. Daran aviso de inmediato a la Delegacién y a la Secretaria de Proteccion Civil,
informando de la situacion y de los trabajos que realizaran en consecuencia; *°

II. Dentro de los tres dias héabiles siguientes al inicio de la obra, deberan entregar a
las mismas dependencias la documentacion técnica que respalda los trabajos que
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se realizan, los cuales deberan cumplir con las especificaciones de seguridad y de
calidad de este Reglamento y sus Normas; 4*

[l Informar a la Delegacion y a la Agencia del término de la ejecucion de la obra.*?

Cuando la Administracion tenga necesidad de remover o retirar dichas obras, no
estara obligada a pagar cantidad alguna y el costo del retiro sera a cargo de la
empresa concesionaria correspondiente.

ARTICULO 15.- La Administracion dictara las medidas administrativas necesarias
para mantener o recuperar la posesion de la via publica y demas bienes de uso
comun o destinados a un servicio publico por la propia Administracion, asi como
para remover cualquier obstaculo, de acuerdo con la legislacion vigente.

Las determinaciones que dicte la propia Administracion en uso de las facultades
que le confiere este articulo, podran ser reclamadas mediante el procedimiento
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

ARTICULO 16.- El que ocupe sin autorizacion la via publica con construcciones o
instalaciones superficiales, aéreas o subterraneas, estd obligado a retirarlas o a
demolerlas; de no hacerlo, la Administracion las llevara a cabo con cargo al
propietario o poseedor.

ARTICULO 17.- La Administracién establecera las restricciones para la ejecucion
de rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehiculos, asi como las
caracteristicas, normas y tipos para las rampas de servicio a personas con
discapacidad y ordenara el uso de rampas méviles cuando corresponda.

CAPITULO Il
DE LAS INSTALACIONES PARA LAS CONDUCCIONES SUBTERRANEAS Y
AEREAS EN LA VIA PUBLICA

ARTICULO 18.- Las obras para la instalacion, mantenimiento o retiro de ductos para
la conduccién de toda clase de fluidos, telecomunicaciones, energia eléctrica y
cualesquiera otros en el subsuelo y espacio aéreo de la via publica, asi como de los
bienes de uso comun de la Ciudad de México, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:*®

I. Previo a la expedicion de la licencia de construccion especial, referida en el
articulo 58 fraccion Il, por parte de la Administracion, los interesados deberan
presentar el proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas ante
la Secretaria de Obras y Servicios para su estudio y en su caso, autorizacion, quien
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definird las zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con sistemas
especiales y aprobara en su caso, el procedimiento constructivo presentado, siendo
condicion indispensable que el propietario, poseedor o representante legal,
presente un levantamiento topografico detallado de la ubicacion de las obras
inducidas en la via puablica. +

La Secretaria de Obras y Servicios informara por escrito a la Agencia, dentro de los
5 dias habiles siguientes, el nombre del solicitante, uso, ubicaciéon y tiempo de
ocupacion, asi como una copia del expediente en archivo electrénico. 4°

Para el caso de la operacién de los servicios vitales y sistemas estratégicos que se
alojan en el subsuelo, los interesados deberan solicitar la Opinion Técnica favorable
del Comité de Usuarios del Subsuelo ante la Secretaria de Proteccion Civil, quien
emitira la opinién que corresponda. “6

Posteriormente, el solicitante debera tramitar la licencia de construccion que se
requiera. 4’

II. Deben contar con las autorizaciones federales correspondientes, en zonas de
monumentos arqueoldgicos.

ARTICULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la via pulblica que estén
sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer,
ademas de los requisitos sefialados en las fracciones | y Il del articulo anterior, las
siguientes disposiciones:

I. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, asi como cualquier otro
apoyo para el ascenso a las estructuras, postes o a las instalaciones, deben
colocarse a no menos de 2.50 m de altura sobre el nivel de banqueta;*®

II. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus
propietarios o poseedores con una sefial que apruebe la Secretaria de Obras y
Servicios y estan obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a
retirarlos cuando dejen de cumplir su funcién, informando sobre los retiros a dicha
Secretaria, quien lo hara del conocimiento a las instancias competentes; y*°

[ll. En caso de existir afectacion al arbolado urbano, debera contar con los permisos
correspondientes, asi como el pago de derechos.>®
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ARTICULO 20.- La Administracion podra ordenar el retiro o cambio de lugar de
estructuras, postes o instalaciones con cargo a sus propietarios o poseedores, por
razones de seguridad, funcionalidad de la via publica, situaciones de alto riesgo o
porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute cualquier obra en la via
publica que lo requiera y establecera el plazo para tal efecto.>*

Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administracion lo
ejecutara a costa de dichos propietarios o poseedores.

No se permitir4 colocar estructuras, postes o instalaciones en banquetas, cuando
con ellos se impida la entrada a un inmueble o se obstruya el servicio de una rampa
para personas con discapacidad, asi como el libre desplazamiento de éstas en las
banquetas. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados la estructura,
el poste o la instalacion, deberdn ser cambiados de lugar por el propietario de los
mismos, pero los gastos seran por cuenta del propietario del inmueble.

CAPITULO IV
DE LA NOMENCLATURA

ARTICULO 21.- La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda establecera la
nomenclatura oficial para la denominacion de la via publica, parques, jardines,
plazas y predios en el Distrito Federal.

Las placas de nomenclatura constituyen mobiliario urbano, por lo que se rigen por
el reglamento de la materia.

ARTICULO 22.- La Administracién, previa solicitud del propietario y/o poseedor,
asignara para cada predio que tenga frente a la via puablica, un sélo numero oficial
gue debera colocarse en la parte visible de la entrada de cada predio y ser
claramente legible a una distancia minima de 20 metros.>?

Para el caso de aquellos predios que tengan mas de un frente a la via publica, se
podréa optar por la asignacién del nimero oficial sobre la vialidad de su interés.>®

ARTICULO 23.- La Administracion podra ordenar el cambio del nimero oficial para
lo cual lo notificara al propietario, poseedor o representante legal, quedando éste
obligado a colocar el nuevo nimero en el plazo que se le fije, pudiendo conservar
el anterior 90 dias naturales mas.>*

La Delegacion notificara dicho cambio al Servicio Postal Mexicano, a la Tesoreria
del Distrito Federal, al Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y
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al Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, a fin de que se hagan las
modificaciones necesarias en los registros correspondientes, con copia al
propietario o poseedor.

CAPITULO V
DEL ALINEAMIENTO

ARTICULO 24.- El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio
respectivo con la via publica en uso, determinada en los planos debidamente
aprobados. El alineamiento contendra las afectaciones y las restricciones de
caracter urbano que sefiale la Ley y su Reglamento.>®

ARTICULO 25.- La Administracion expedira, a solicitud del propietario o poseedor,
constancias de alineamiento y niumero oficial que tendran una vigencia de dos afios
contados a partir del dia siguiente de su expedicion. Cuando el predio pertenezca a
dos o més Delegaciones, la Constancia de Alineamiento y numero oficial seréan
expedidos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.>®

Si entre la expedicion de la constancia a que se refiere este articulo y la presentacion
de la solicitud de licencia de construccion especial o el registro de manifestacion de
construccion, se hubiese modificado el alineamiento en los términos del articulo 24
de este Titulo, el proyecto de construccion deberd ajustarse a los nuevos
requerimientos.

CAPITULO VI
DE LAS RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES

ARTICULO 26.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o mas de los
usos a que se refiere este Reglamento se sujetaran en cada una de sus partes a las
disposiciones y normas que establezcan los Programas General, Delegacionales
y/o Parciales que correspondan.

ARTICULO 27.- La Administracién hara constar en los permisos, licencias de
construccion especial, autorizaciones, constancias de alineamiento, numero oficial
y certificados que expida, las restricciones para la construccion o para el uso de
suelo de los bienes inmuebles, ya sea en forma general, en los conjuntos que indica
la Ley y en lugares o en predios especificos que establecen los Programas General,
Delegacionales y/o Parciales que correspondan. Los propietarios o poseedores de
los inmuebles, tanto publicos como privados, deben respetar las restricciones
establecidas.

ARTICULO 28.- No podran ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones
de cualquier naturaleza, en los monumentos o en las zonas declaradas de
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monumentos a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Argueoldgicos, Artisticos e Historicos o en aquellas que hayan sido determinadas
como Areas de Conservacion Patrimonial por el Programa, o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, de acuerdo con el catalogo publicado por la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los
Programas de Desarrollo Urbano, sin recabar previamente la autorizacion de la
Secretaria y la del Instituto Nacional de Antropologia e Historia o del Instituto
Nacional de Bellas Artes, respectivamente en los ambitos de su competencia.®’

ARTICULO 29.- Las areas adyacentes a los aeropuertos seran fijadas por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y en ellas regiran las limitaciones de
altura, uso, destino, densidad e intensidad de las edificaciones que fije el Programa,
previo dictamen de la mencionada Secretaria.

ARTICULO 30.- La Administracion determinaréa las zonas de proteccion necesarias
en los servicios subterraneos tales como viaductos, pasos a desnivel inferior e
instalaciones similares, dentro de cuyos limites solamente podran realizarse
excavaciones, cimentaciones, demoliciones y otras obras previa autorizacion
especial de la Administraciéon, la que sefialara las obras de proteccion que sea
necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los servicios e instalaciones antes
mencionados.

La reparacion de los dafios que se ocasionen en esas zonas, correran a cargo de
la persona fisica o moral, publica o privada a quien se otorgue la autorizacion.
ARTICULO 31.- Si las determinaciones de los Programas modificaran el
alineamiento oficial de un predio, el propietario o poseedor no podra efectuar obra
nueva o ampliacién a las edificaciones existentes que se contrapongan a las nuevas
disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorizacion expresa de la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.>®

TITULO TERCERO
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

CAPITULO |
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA

ARTICULO 32.- Director Responsable de Obra es la persona fisica auxiliar de la
Administracion, con autorizacion y registro otorgado por la Secretaria de Obras y
Servicios, a través del Instituto, quien tiene la atribucion en todas aquellas
actividades vinculadas con su responsiva, de ordenar y hacer valer en la obra, la
observancia de la Ley, de este Reglamento y demas disposiciones aplicables,
incluyendo las ambientales. *°
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ARTICULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se
deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes
profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor
Militar o Ingeniero Municipal;

II. Acreditar ante la Comision, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente
Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demas leyes y disposiciones relativas
al disefio urbano, vivienda, construccion, sustentabilidad, movilidad, proteccion civil,
imagen urbana, anuncios, equipamiento, mobiliario urbano y de conservacion del
Patrimonio Historico, Artistico y Arqueoldgico de la Federacion o del Patrimonio
Urbano Arquitectonico dela Ciudad de México, los Programas y las

Normas de Ordenacion, para lo cual debe obtener el dictamen favorable a que se
refiere la fraccion 1l del articulo 46 de este Reglamento; ©°

[ll. Acreditar como minimo cinco afios de experiencia en proyectos y construccion
de obras a las que se refiere este Reglamento, y°*

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.

ARTICULO 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su
responsiva cuando, con ese caracter:

I. Suscriba una manifestacién de construccion tipo B o C, una solicitud de licencia
de construccion especial, una solicitud de registro de obra ejecutada o una solicitud
de licencia para la instalacion de anuncios; 2

II. Tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la direccion de la
ejecucion de una obra y/o instalacién, aceptando la responsabilidad de la misma,
de conformidad con este Reglamento; 3

[ll. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra,
edificacién o instalacion; 6

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operacién de una obra, edificacion o
instalacion; y®°
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V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las
disposiciones legales y administrativas aplicables.

ARTICULO 35.- Para el ejercicio de su funcién, el Director Responsable de Obra
tiene las siguientes obligaciones:

I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestacién de construccion tipo B o
C, o una solicitud de licencia de construccién especial o registro de obra ejecutada;®®

. Dirigir, vigilar y asegurar que tanto en el proyecto como en la ejecucion de la obra
se cumpla con lo establecido en los ordenamientos aplicables. ¢’

En su caso, sefialar en la bithcora el incumplimiento, asi como las instrucciones
para corregir las desviaciones, de conformidad con lo establecido en este
Reglamento y realizar la revision completa del proyecto ejecutivo y de toda la
documentacién necesaria.®®

El Director Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que se
refiere el articulo 36 de este Reglamento, en los casos que en ese mismo articulo
se numeran. En los casos no incluidos en dicho articulo, el Director Responsable de
Obra podra definir liboremente la participacion de los Corresponsables y demas
especialistas que a su juicio considere.®®

El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los
Corresponsables con que cuente, segun sea el caso, cumpla con las obligaciones
y observaciones asentadas en la bitdcora y las sefialadas en el articulo 39 de este
Reglamento; de no ser asi, debera notificarlo a la Delegacién correspondiente y a
la Comision; 7©

[ll. Ordenar en la obra, el cumplimiento de este Reglamento y de la normatividad
aplicable, incluyendo en materia ambiental. De no ser atendida la orden por el
propietario, poseedor y/o constructor, lo asentara en la bitdcora, notificando de
inmediato a la Delegacion correspondiente, y a la Comisién, anexando una copia de
la nota de bitacora, en la que conste lo ordenado;’*

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
contempladas en la normatividad aplicables a la obra, relativas al personal, terceras
personas, sus colindancias y la via publica y en su caso, denunciar ante la Autoridad
correspondiente su incumplimiento; 72
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V. Llevar en la obra un libro de bitacora foliado y sellado por la Delegacion o por la
Secretaria, el cual debera cumplir con los requisitos minimos establecidos en las
Bases Generales y quedard a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o
poseedor, pudiendo este ultimo delegar dicha responsabilidad en su constructor o
contratista, pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitacora, las partes
firmantes deberan guardar sus copias con firmas autégrafas. ®

En la bithcora se anotaran, entre otros, los siguientes datos:’*

a) Nombre y firma del propietario y/o poseedor, del Director Responsable de Obra,
del constructor, asi como de los Corresponsables, proyectistas, especialista en
Mecanica de Suelos y del Perito en Desarrollo Urbano, si los hubiere; 7

b) Nombre o razén social de la persona fisica o moral que ejecute la obra;

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad;

d) Procedimientos generales de construccién y de control de calidad;

e) Descripcion de los detalles definidos durante la ejecucion de la obra;

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de
Obra, asi como de los Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso;

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y
h) Incidentes y accidentes;

VI. Ordenar al propietario y/o constructor la colocacion en la obra, en lugar visible y
legible desde la via publica, un letrero con el nombre del Director Responsable de
Obra y, en su caso, de los Corresponsables y su registro, ademas del nimero de
registro de manifestacién de construccion o de licencia de construccion especial, la
vigencia, tipo y uso de la obra y ubicacién de la misma, asi como los datos del
constructor;’®

VII. Solicitar al propietario, poseedor o constructor el aviso de terminacion de la obra
ejecutada, debiendo anexarlo a la bitacora y conservar copias delos planos
actualizados y registrados del proyecto completo, del libro de bitacora y de las
memorias de calculo;
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VIIl. Resellar anualmente el carnet dentro de los cinco dias habiles anteriores al
vencimiento y refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada tres afios
0 cuando lo determine la Administracion, para lo cual debera presentar los
documentos que lo acrediten como miembro activo del Colegio de Profesionales
respectivo, asi como constancia de actualizacion profesional expedida por
Instituciones de Educacion Superior, Colegios o Sociedades Técnicas de los que
sean miembros, con una duraciéon minima de treinta horas anuales, en los temas de
normatividad y nuevas tecnologias previamente aprobados por la Secretaria de
Obras y Servicios, a través del Instituto sin que sea necesario presentar la
documentacién que ya obra en poder de dichas autoridades. ’’

En el caso de que no se reselle el carnet, en un periodo de tres afios, sera obligatorio
presentar una evaluacion de conocimientos ante el Comité Técnico de Director
Responsable de Obra.’®

En particular informara a la Comision sobre su participacién en las responsivas
suscritas a que se refiere el articulo 34 de este Reglamento durante el periodo
anterior al refrendo o resello;

IX. Solicitar al propietario o poseedor y/o al constructor los manuales de operacion
y mantenimiento para las obras que requieran de dictamen de impacto urbano o
impacto urbano ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 232 de este
Reglamento; 7

X. Observar conjuntamente con el Corresponsable en Instalaciones, las previsiones
contra incendio contenidas en el presente Reglamento y demas normas que
apliquen a la edificacion, para la elaboracion del Visto Bueno de Seguridad y
Operacion, asi como requerir para su revision o elaboraciéon el manual de operacion
y mantenimiento de las instalaciones contra incendio, eléctricas, de combustibles,
de obra civil y otras que representen un riesgo o0 pongan en peligro la vida de los
usuarios y terceras personas, asi como los dictamenes de verificacion de la
instalacion eléctrica y de combustible; &°

XI. Vigilar que, en los planos del proyecto ejecutivo, se encuentren las areas de
donacién en los casos que corresponda; &t

XII. Suscribir un contrato de prestacion de servicios profesionales, en el cual se
establezca el Arancel correspondiente por los servicios que le hayan sido
solicitados; &2
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XIll. Verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del
proyecto, asi como el especialista haya firmado el estudio de mecanica de suelos
y/o en su caso, los estudios correspondientes, con base en lo dispuesto en el
articulo 54 segundo parrafo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
asumiendo la responsabilidad de su actuar en apego a la normatividad vigente®?

XIV. Emitir opinion técnica respecto de los avisos de ocupacion y terminacion de
obra ante la Administracion, antes de que ésta lo autorice o lo niegue de
conformidad con lo establecido en este Reglamento, los Programas de Desarrollo
Urbano vigentes, la ocupacion total o parcial, o uso de instalacion, predio o
edificacion; y&*

XV. Las demas que establezcan las disposiciones legales y administrativas
aplicables en la materia. &°

CAPITULO Il
DE LOS CORRESPONSABLES

ARTICULO 36.- Corresponsable es la persona fisica auxiliar de la Administracion
con autorizacion, registro y conocimientos técnicos especializados en las siguientes
materias.®

A. Seguridad Estructural.

B. Disefio Urbano y Arquitecténico e.

C. Instalaciones.®’

Tratandose de Corresponsables en Seguridad Estructural, correspondera al
Instituto otorgar la autorizacion, el registro y el nivel al que pertenece, segun los
requisitos y proceso establecidos en las Normas Técnicas Complementarias para la

Revision de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE).%

Los Corresponsables en Seguridad Estructural se clasificaran en los dos niveles
siguientes:®°

8 Reforma publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

8 Reforma publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

8 Adicion publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

8 Reforma publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

87 Adicion publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

8 Reforma publicada en la GOCDMX el 15 de diciembre de 2017
8 Adicionada en la GOCDMX el 15 de diciembre de 2017

19




o S,
@ R

Wy PAOT

Nivel 1, son aquellos Corresponsables con al menos 5 afios de experiencia
acreditada en disefio estructural y que aprueben el examen para Nivel 1.

Nivel 2, son los Corresponsables con al menos 15 afos de experiencia acreditada
en disefio estructural y que aprueben los examenes para Nivel 2.°1

Las obligaciones y responsabilidades de los Corresponsables en Seguridad
Estructural seran las indicadas en el articulo 39 y en las NTC-RSEE.®?

Tratandose de Corresponsables en Seguridad Estructural, corresponderd al
Instituto otorgar su autorizacién y registro.®

Tratdndose de Corresponsables en Disefio Urbano vy Arquitectonico vy
Corresponsables en Instalaciones corresponderd a la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda otorgar su autorizacion y registro.%*

Dicho profesional respondera, en forma conjunta con el Director Responsable de
Obra o de manera autbnoma, en los casos en que otorgue su responsiva en los
aspectos técnicos relacionados al &mbito de su intervencion profesional, debiendo
cumplir con lo establecido en la Ley, en este Reglamento y en las demas
disposiciones aplicables.®®

Se requiere responsiva de los Corresponsables para obtener el registro de
manifestacion de construccién o la licencia de construccion especial a que se
refieren los articulos 53 y 58 de este Reglamento, en los siguientes casos:

I. Corresponsable en Seguridad Estructural, para:

a) Para los casos especificados en las NTC-RSEE.

b) Las edificaciones ubicadas en zonas de Monumentos Historicos, Artisticos y
Arqueolégicos declaradas por la Federacion o en Areas de Conservacion
Patrimonial de la Ciudad de México indicadas en los Programas de Desarrollo
Urbano.%

II. Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectdnico, para:

a) Habitacion Plurifamiliar de mas de 50 viviendas, hospitales, clinicas, centros de
salud, edificaciones para exhibiciones, bafios publicos, estaciones y terminales de
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transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematograficos y de television,
estaciones de servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos
peatonales;

b) Las edificaciones o demoliciones ubicadas en zonas de Monumentos Historicos,
Artisticos y Arqueolégicos declaradas por la Federacion o en Areas de
Conservacion Patrimonial de la Ciudad de México indicadas en los Programas de
Desarrollo Urbano; °’

c) El resto de las edificaciones que tengan mas de 2,000 m? cubiertos, o mas de 20
m de altura, sobre nivel medio de banqueta, o con capacidad para mas de 250

concurrentes en locales cerrados, o mas de 1,000 concurrentes en locales abiertos;
98

d) Estaciones de comunicacion celular y/o inalambrica, chimeneas y/o cualquier otro
tipo de instalacion que rebase la altura de 15 m sobre su nivel de desplante.

[ll. Corresponsable en Instalaciones, para:

a) Habitacion plurifamiliar de mas de 50 viviendas, bafios publicos, lavanderias,
tintorerias, lavado y lubricacion de vehiculos, hospitales, clinicas y centros de salud,
instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, centrales telegraficas,
telefonicas y de comunicacion, estaciones de radio y television, estaciones
repetidoras de comunicacion celular y/o inalambrica, estudios cinematograficos,
industria pesada y mediana; plantas, estaciones y subestaciones eléctricas;
estaciones de bombeo, albercas con iluminacion subacuatica, circos, ferias de
cualguier magnitud, estaciones de servicio para el expendio de combustible y
carburantes, y estaciones de transferencia de basura;

b) El resto de las edificaciones que tengan mas de 2,000 m? cubiertos, o mas de 15
m de altura sobre nivel medio de banqueta o mas de 250 concurrentes; *°

c) Toda edificacion que cuente con elevadores de pasajeros, de carga, industriales,
residenciales o escaleras o rampas electromecanicas.

d) Las edificaciones ubicadas en zonas de Patrimonio Histérico, Artistico y
Arqueoldgico de la Federacion o en areas de conservacion patrimonial de la Ciudad
de México en las que se realicen instalaciones electromecanicas nuevas o0 se
modifiquen.1©°

ARTICULO 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere:
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I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes
profesiones:

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Constructor Militar,
Ingeniero Municipal, Ingeniero Mecanico Electricista, Ingeniero Mecanico, Ingeniero
Electricista;'%*

a) Derogado;!%?

b) Derogado; %3

c) Derogado; %4

Se podréa obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas de las profesiones
mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante la Comisién, una
evaluacion de conocimientos afines a la corresponsabilidad que aspire;

II. Acreditar ante la Comision o ante el Instituto, segun sea el caso, que conoce este
Reglamento, sus Normas, y deméas normatividad aplicable en lo relativo a los
aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual debe obtener el dictamen

favorable a que se refiere la fraccion Il del articulo 46 de este Reglamento; 1°°

[ll. Acreditar como minimo cinco afios de experiencia en su especialidad, asi como
su participacién activa en proyectos y en obras, y*%

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.

ARTICULO 38.- Los Corresponsables otorgaran su responsiva en los siguientes
casos:

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacién
de construccién o una solicitud de licencia de construccion especial;

b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de disefio de la
cimentacion y la estructura;
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c) Suscriba los procedimientos de construccion de las obras y los resultados de las
pruebas de control de calidad de los materiales empleados;

d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural de una
edificacién o instalacion; 0%’

e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.
II. El Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectonico, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion
de construccion o una solicitud de licencia de construccion especial, 0

b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitecténico.
[ll. El Corresponsable en Instalaciones, cuando:

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestacion
de construccién o una solicitud de licencia de construccion especial;

b) Suscriba la memoria de disefio y los planos del proyecto de instalaciones, o

c) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra el Visto Bueno de
Seguridad y Operacion.

ARTICULO 39.- Para el ejercicio de su funcion, los Corresponsables tienen las
siguientes obligaciones:

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural:%®

a) Cumplir con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas
Complementarias para la revision de la Seguridad Estructural de las Edificaciones
(NTC-RSEE).1%?

b) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion
de construccion o la solicitud de licencia de construccion especial para los casos
especificados en las NTC-RSEE.'*°

c) Verificar que los proyectos cumplan con las caracteristicas generales para
seguridad estructural establecidas en el Capitulo Il del Titulo Sexto de este
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Reglamento y entregar los informes de revision al Instituto, de conformidad con lo
establecido en las NTCRSEE;!!

d) Avalar el proyecto estructural de la edificacion en conjunto con los Especialistas
Auxiliares, en su caso. En ningun caso el Corresponsable de un edificio podra ser
el Proyectista del mismo;**?

e) Firmar la “Constancia de Registro de la Revision por parte del Corresponsable en
Seguridad Estructural del Proyecto Estructural” emitida por el Instituto;'2

f) Vigilar y verificar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto estructural sin afectar las estructuras colindantes, y que,
tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo
especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendra especial cuidado en:*'4

i. Revisar que la construccion de las instalaciones no afecte los elementos
estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el proyecto;''®

ii. Recopilar la informacién existente en obra (bitadcora, obras inducidas, etc.);1¢

iii. Revisar los resultados o informes de la calidad de los materiales empleados en
la obra; y**’

iv. Inspeccionar las estructuras colindantes durante el proceso de construccion.8

g) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ambito de
su competencia, durante el proceso de la obra que pueda afectar la seguridad
estructural de la misma, asentdndose en el libro de bithcora. En caso de no ser
atendida esta notificacion, debera comunicarlo a la Delegacion correspondiente y a
la Comision;119

h) Elaborar los Dictamenes técnicos de estabilidad y de seguridad estructural de
una edificacion o instalacion y las Constancias de seguridad estructural cumpliendo
con los alcances y requisitos establecidos en las NTC-RSEE;'?°
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i) Participar en acciones de la Administraciéon para la atencion de emergencias
mayores; como la revision de seguridad estructural y la rehabilitaciébn sismica de
edificios; y1?!

j) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento relativas
a sus obligaciones.'??

II. Del Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitectonico:

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion
de construccién o la solicitud de licencia de construccion especial, cuando se trate
de las obras previstas en el articulo 36 de este Reglamento;

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad,
verificando que hayan sido realizados los estudios y cumplido las disposiciones
establecidas en este Reglamento, el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje
Urbano del Distrito Federal, los Programas, y en las demas relativas al Desarrollo
Urbano;?®

c) Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a los Programas,
los planos de zonificacién para anuncios y las declaratorias de usos, destinos y
reservas; con los requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento,
higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, comunicacion, prevencion de
emergencias e integracion al contexto e imagen urbana contenidos en el Titulo
Quinto del presente Reglamento, y con las disposiciones legales y reglamentarias
en materia de conservacion del patrimonio urbano arquitectonico, tratdndose de
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, o que estén ubicados en Areas de
Conservacion Patrimonial; 24

d) Vigilar que la construccién, durante el proceso de la obra, se apegue
estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los
procedimientos como los materiales empleados, correspondan a lo especificado y
a las Normas de Calidad del proyecto;

e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ambito de
su competencia, durante el proceso de la obra, que pueda afectar la ejecucion del
proyecto, asentandose en el libro de bitacora. En caso de no ser atendida esta

notificacion debera comunicarlo a la Delegacion correspondiente y a la Comision,
y125
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f) Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento relativas
a su especialidad.

I1l. Del Corresponsable en Instalaciones:*?

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestacion
de construccién o la solicitud de licencia de construccion especial, cuando se trate
de las obras previstas en el articulo 36 de este Reglamento;

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad,
verificando la factibilidad de otorgamiento de los servicios publicos y que se hayan
cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislacion vigente al respecto,
relativas a la seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las
instalaciones;?’

¢) Vigilar que la construccion durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente
al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos como
los materiales empleados correspondan a lo especificado y a las Normas de Calidad
del proyecto;

d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad en el ambito de
su competencia, durante el proceso de la obra, que pueda afectarla, asentandolo
en el libro de bithcora. En caso de no ser atendida esta notificacion debera
comunicarla a la Delegacioén correspondiente y a la Comision, y'28

e) Responder de cualquier violacién a las disposiciones de este Reglamento,
relativas a su especialidad.

IV. Resellar anualmente el carnet dentro de los cinco dias habiles anteriores al
vencimiento y refrendar su registro de Corresponsable cada tres afios o cuando lo
determine la Administracién, para lo cual debera presentar los documentos que lo
acrediten como miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo, asi como
constancia de actualizacién profesional expedida por Instituciones de Educacién
Superior, Colegios o Sociedades Técnicas de los que sean miembros, con una
duracion minima de treinta horas anuales, en los temas de normatividad y nuevas
tecnologias; previamente aprobados por la Secretaria de Obras y Servicios, a través
del Instituto tratAndose de Corresponsables en Seguridad Estructural y en los casos
de Corresponsables en Disefio Urbano y Arquitectonico y Corresponsables en
Instalaciones correspondera dicha aprobacién a la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda; sin que sea necesario presentar la documentacion que ya obra en poder
de dichas autoridades.*?°
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En el caso de que un Corresponsable no haya resellado en un periodo de tres afios
su carnet, sera obligatorio presentar una evaluacion de conocimientos formulada
por el Comité Técnico correspondiente.**°

En particular, informara a la Comision sobre su participacion en las responsivas
suscritas a que se refiere el articulo 38 de este Reglamento durante el periodo
anterior al refrendo o resello.

V. Suscribir un contrato de prestacion de servicios profesionales, en el cual se
establezca el Arancel correspondiente por los servicios que le hayan sido
solicitados.*3*

CAPITULO Il
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LOS DIRECTORES
RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES

ARTICULO 40.- Las funciones del Director Responsable de Obra vy
Corresponsables, en las obras y casos para los que hayan otorgado su responsiva
se terminaran:

I. Cuando ocurra sustitucion o retiro del Director Responsable de Obra y/o
Corresponsables en seguridad estructural en la obra correspondiente, se debera
levantar un acta administrativa ante el Instituto. En caso de Corresponsables en
Disefio Urbano y Arquitectonico y Corresponsables en Instalaciones se levantara
ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. En dicha acta se asentaran los
motivos por los que se realiza la sustitucidon o retiro de responsiva al auxiliar de la
administracion correspondiente, asi como el avance de la obra hasta ese momento.
El acta sera suscrita por la autoridad correspondiente, el Director Responsable de
Obra ylo Corresponsables respectivos segin sea el caso, asi como por el
propietario o poseedor. Una copia de esta acta se enviara a la Administracion y otra
se asentara y anexara a la bitacora de la obra.**?

(Derogado)**?

La Administracion ordenara la suspension de la obra cuando el Director
Responsable de Obra y/o Corresponsable no sean sustituidos en forma inmediata
y no permitird la reanudacion hasta en tanto no se designe un nuevo Director
Responsable de Obra y/o Corresponsable. *3*
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II. Cuando no hayan refrendado su registro correspondiente, y
[ll. Cuando la Delegacion expida la autorizacion de uso y ocupacion de la obra.

ARTICULO 41.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de
caracter administrativo de los Directores Responsables de Obra y de los
Corresponsables termina a los cinco afos, salvo los casos sujetos al otorgamiento
del visto bueno de seguridad y operacién y la constancia de seguridad estructural,
contados a partir de:3°

I. La fecha en que se expida la autorizacién de uso y ocupacion a que se refiere el
articulo 70 de este Reglamento, o

Il. La fecha en que formalmente hayan terminado su responsiva, segun se establece
en la fraccion | del articulo 40 anterior.

ARTICULO 42.- La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto segin
corresponda, son las autoridades competentes para sustanciar, notificar e imponer
las infracciones en que incurran los Directores Responsables de Obra y/o
Corresponsables, considerando el dictamen que formule la Comision Dictaminadora
sefalada en la fraccion V del articulo 45 de este Reglamento, para aplicar la
resolucibn que a derecho proceda, conforme al procedimiento administrativo
correspondiente, independientemente de las sanciones previstas en el Capitulo I
del Titulo Décimo Primero del presente ordenamiento, en los siguientes casos:**¢

I. Amonestacion por escrito al Director Responsable de Obra o a los
Corresponsables, cuando: 13/

a) Infrinja el presente Reglamento y demas ordenamientos aplicables, sin causar
situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes,
independientemente de la reparacion del dafio, asi como de la responsabilidad
derivada de procesos de indole civil o penal; 138

b) Presente la documentacion incompleta o con datos erréneos y que formen parte
de los procedimientos que inicien ante la Administracion; 129

c) Omita notificar a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda o al Instituto segin
corresponda, para el registro en su Carnet de la responsiva otorgada a una obra
publica realizada por la Administracion.4°
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II. Suspensidn temporal por dos afios del registro de Director Responsable de Obra
o Corresponsables, segun sea el caso, cuando infrinjan el presente Reglamento y
demas ordenamientos aplicables sin causar situaciones que pongan en peligro la
vida de las personas y/o los bienes, independientemente de la reparacion del dafio,
asi como de la responsabilidad derivada de procesos de indole civil o penal,
cuando:4!

a) Sin conocimiento y aprobacion de la Alcaldia o de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda o del Instituto segun corresponda, se modifique la obra o
instalacion sin apegarse a las condiciones de la manifestacion de construccion
registrada o de la licencia de construccion especial expedida, con excepcion de las
diferencias permitidas que se sefialan en la fraccion Il del articulo 70 del presente
Reglamento,#?

b) El infractor que acumule dos amonestaciones por escrito en el periodo de un afio,
contando a partir de la fecha de la primera amonestacion, o bien, que acumule tres
amonestaciones por escrito en el periodo del trienio de la vigencia de su carnet,
contando a partir de la fecha de la primera amonestacién.*?

En caso de que el infractor tenga dos o0 mas sanciones durante el mismo periodo,
éstas seran acumulables.'#

De las responsivas que siguen vigentes, el Director Responsable de Obra o
Corresponsable sancionado continuara siendo responsable. 14°

Cuando un Director Responsable de Obra o Corresponsable sea sancionado
temporalmente por una obra determinada, continuara siendo responsable de las
demas que tenga en proceso, pero no podra otorgar nuevas responsivas, hasta
haber cumplido su sancién. 146

[ll. Cancelacion del registro de Director Responsable de Obra o de Corresponsable,
segun sea el caso, independientemente de la reparacion del dafio, asi como de la
responsabilidad derivada de procesos de indole civil o penal, cuando:

a) Sin conocimiento y aprobacién de la Alcaldia o de la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda o del Instituto segun corresponda, se modifique la obra o
instalacion sin apegarse a las condiciones de la manifestacion de construccién
registrada o de la licencia de construccion especial expedida, con excepcion de las
diferencias permitidas que se sefialan en la fraccion Il del articulo 70 del presente
Reglamento,
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b) Hayan obtenido con datos falsos su inscripcion al padron de profesionales
respectivo;*4’

c) Presenten documentos que no hayan sido emitidos y/o validados por la autoridad
competente en los trAmites que gestione ante la Administracién; 148

d) No resellen o refrenden su carnet por un periodo de tiempo mayor a cinco afos,
contado a partir del tltimo resello; y*4

e) Hayan otorgado su responsiva en proyecto u obra que afecte de forma irreparable
a un inmueble del patrimonio cultural urbano. *>°

En los casos de cancelacién de registro, la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda o el Instituto, segun sea el caso, no otorgara nuevamente al infractor el
registro en ninguna de las especialidades que sefialan los articulos 33 y 37 del
presente Reglamento, excepto en lo sefialado en la fraccion lll, inciso d), del
presente articulo. *>*

En el caso de las fracciones Il y lll, los infractores deben entregar su carnet de
registro a la Secretaria o al Instituto, segun sea el caso, dentro de los cinco dias
hébiles posteriores a la fecha de notificacion de la sancién impuesta. En el supuesto
de la fraccion Il, se devolvera el carnet de registro al infractor, al término de la
suspensién temporal.*>?

En el caso de la fraccion Il, el infractor deberé entregar a la Comisidn en un plazo
maximo de 30 dias naturales un informe detallado de las obras bajo su responsiva,
el cual deberd acompariar de copias de la bitAcora y memoria fotografica.>?

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto segun corresponda,
notificaran a las Alcaldias de los Directores Responsables de Obra o
Corresponsables que hayan sido sancionados para que éstas procedan conforme
a lo establecido en el presente Reglamento, de igual forma se habilitara una seccién
en las paginas de internet de las citadas autoridades para conocimiento publico. ***

Adicionalmente, se informara lo conducente al Colegio de Profesionales al que
pertenezca el infractor.%
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) CAPITULO IV
DE LA COMISION DE ADMISION DE DIRECTORES RESPONSABLES DE
OBRA Y CORRESPONSABLES

ARTICULO 43.- La Comisién de Admision de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables es el Organo Colegiado al que se refiere la Ley.*°

ARTICULO 44.- La Comision se integra por:

I. El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidira, el Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda y el Director General del Instituto fungiran como Secretarios
Técnicos para presentar los casos que les correspondan en el ambito de su
competencia,'®’

II. Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales y Camaras
siguientes, a invitacion del Presidente de la Comisién:

a) Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México;

b) Colegio de Ingenieros Civiles de México;

c) Colegio de Ingenieros Militares;

d) Colegio de Ingenieros Municipales de México;

e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México;

f) Colegio de Ingenieros Mecanicos Electricistas;

g) Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles;

h) Camara Nacional de Empresas de Consultoria, y

i) Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion, Delegacién Distrito Federal.
j) Colegio Vanguardista de Ingenieros Arquitectos.°8

Todos los miembros de la Comisibn deben contar con un suplente. Los
representantes de los Colegios y Camaras deben tener registro vigente de Director

Responsable de Obra o de Corresponsable y duraran en sus funciones cuatro afos.
En el caso de que un miembro no pueda cumplir con su periodo, se aplicara para
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su sustitucion lo dispuesto en el Manual de funcionamiento. Todos los miembros de
la Comision deben contar con un suplente.®

Los representantes de los Colegios y Camaras deben tener registro vigente de
Director Responsable de Obra o de Corresponsable y duraran en sus funciones
cuatro afios. En el caso de que un miembro no pueda cumplir con su periodo, se
aplicara para su sustitucion lo dispuesto en el Manual de funcionamiento.'°

ARTICULO 45.- La Comision tiene las siguientes atribuciones:

I. Constatar que los aspirantes a obtener el registro de Director Responsable de
Obra o Corresponsable cumplan con los requisitos establecidos en los articulos 33
y 37 de este Reglamento;

[I. Admitir con el caracter de Directores Responsables de Obras o Corresponsables,
a las personas fisicas que hayan cumplido con los requisitos sefialados en la
fraccion anterior;

[ll. Emitir opinion sobre la actuacion de los Directores Responsables de Obra y
Corresponsables cuando le sea solicitada por autoridades de la Administracion o de
cualquier otra del fuero local o federal;

IV. Vigilar la actuacion de los Directores Responsables de Obra ylo
Corresponsables conforme a las disposiciones normativas aplicables, para lo cual
podra realizar visitas a las obras;

V. Constituirse en Comision Dictaminadora que sefiala el articulo 42 de este
reglamento, la cual emitird el dictamen correspondiente a efecto de ser integrado y
valorado dentro del procedimiento administrativo.5?

VI. Las demas que se establezcan en el Manual de Funcionamiento de la Comision.

ARTICULO 46.- Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el articulo
anterior, la Comisiébn contard con cuatro Comités Técnicos, integrados por
profesionales de reconocida experiencia y capacidad técnica, los cuales seran
nombrados por la Comisién y deberan contar con registro vigente de Director
Responsable de Obra y/o Corresponsable.6?

El Presidente de la Comision tiene derecho de veto en la designacion de los
miembros de los Comités.
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Dichos Comités quedaran integrados de la siguiente forma:

I. Un Comité Técnico de Directores Responsables de Obra, integrado por un
Corresponsable en Seguridad Estructural, un Corresponsable en Disefio Urbano y
Arquitecténico, un Corresponsable en Instalaciones y tres Directores Responsables
de Obra. 163

II. Tres Comités Técnicos de Corresponsables, uno por cada una de las siguientes
disciplinas: seguridad estructural, disefio urbano y arquitectonico, e instalaciones.
Se formara cada cual, con seis Corresponsables en la disciplina correspondiente,

representantes de los Colegios y las Camaras referidos en el Articulo 44 fraccion Il;
164

[ll. Los Comités evaluardn los conocimientos de los aspirantes a Director
Responsable de Obra y/o Corresponsables a que se refieren la fraccion Il del
articulo 33 y la fraccion Il del articulo 37, debiendo emitir el dictamen
correspondiente y enviarlo a la Comision, para los efectos conducentes, y

IV. Los miembros de los Comités duraran en sus funciones hasta por un periodo de
cuatro afios. 16°

El Secretario de Obras y Servicios expedira los Manuales de Funcionamiento de la
Comisioén y de sus Comités Técnicos de conformidad con la normativa aplicable.

Dichos manuales deberan publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ARTICULO 46 BIS.- El propietario y/o poseedor, de manera individual o
mancomunada, segln se actle, tiene las siguientes obligaciones:'®

a) Suscribir un contrato de prestacion de servicios profesionales con el Director
Responsable de Obra o Corresponsable, segun sea el caso, en el cual se
establezca el Arancel correspondiente por los servicios que hayan sido
solicitados;*¢’

b) Solicitar por escrito los cambios al proyecto ejecutivo de obra al Director
Responsable de Obra y/o Corresponsable, segun sea el caso, quienes autorizaran
o no dichos cambios, lo cual debera ser asentado en la bitacora, asi como los
motivos para ello;
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c) No podra remover o sustituir al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable
derivado de que estos auxiliares de la administracion exijan el cumplimiento de la
normatividad por la cual otorgaron su responsiva;

d) Contratar para la obra, el seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros en
las obras clasificadas en los grupos A 'y subgrupo B1, segun el articulo 139 de este
Reglamento. EI monto minimo asegurado no debera ser menor del diez por ciento
del costo total de la obra construida por el tiempo de vigencia de la manifestacion
de construccion o licencia de construccion especial;

e) Contar en su caso, con el Programa Interno de Proteccién Civil para obra en
construccion, remodelacion y demolicion;

f) Dar aviso a la Administracion de la terminacion de la obra ejecutada conforme a
este Reglamento.

ARTICULO 46 TER.- El Constructor tiene las siguientes obligaciones: 168

a) Ejecutar la obra conforme al proyecto ejecutivo, registrado en la manifestacion de
construccion o licencia de construccion especial ante la autoridad competente;

b) Cuando existan diferencias fisicas del terreno, condiciones de la colindancia o
propiedades distintas del suelo donde se construira la cimentacion con lo indicado
en el proyecto registrado, deberd comunicar al Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable para que determine cual sera el procedimiento a realizar;

c) Atender las instrucciones del Director Responsable de Obra y/o los
Corresponsables, en cuanto a las condiciones de seguridad y salud en la obra a
efecto de prevenir riesgos laborales cumpliendo con lo establecido en la NOM-031-
STPS vigente;

d) Solicitar por escrito los cambios que considere pertinente al proyecto ejecutivo de
obra al Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, segun sea el caso,
quienes autorizaran o no dichos cambios, lo cual debera ser asentado en la bitacora,
asi como los motivos para ello

e) Contratar laboratorios certificados y/o acreditados por entidades autorizadas para
realizar las pruebas que se establezcan en las Normas para garantizar la calidad de
los materiales;

f) Colocar un letrero en la obra en un lugar visible y legible desde la via publica, con
el nombre del Director Responsable de Obra, niumero de registro y en su caso del
o de los Corresponsables con su namero de registro, el nombre del Constructor y
su razon social ademas del numero de registro de manifestacion de construccién o

168 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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de licencia de construccion especial, la vigencia, tipo, uso de la obra y ubicacion de
la misma;

g) Aplicar, en su caso, el Programa Interno de Proteccion Civil para obra en
construccion, remodelacién y demolicion;

El constructor sera el responsable, en el caso de que existan dafios en la obra o a
terceros generados por el incumplimiento de los incisos anteriores.

TITULO CUARTO
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION Y DE LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCION ESPECIAL

CAPITULO | ]
DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCION

ARTICULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalacién
de las sefialadas en el articulo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del
predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los
Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestacion de
construccion correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capitulo.

No procede el registro de manifestacion de construccion cuando el predio o
inmueble se localice en suelo de conservacion.

ARTICULO 48.- Para registrar la manifestacion de construccion de una obra o
instalacion, se requiere:*°

a) Que el propietario o poseedor, conjuntamente con el Director Responsable de
Obra, presenten el formato correspondiente y ante la autoridad competente, la
declaracion bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demas
disposiciones aplicables, anexando los documentos que se sefialan para cada
modalidad de manifestacion de construccion.*’°

b) El pago de los derechos que cause el registro de manifestacién de construccién
y en su caso, de los aprovechamientos que procedan, los cuales deberan ser
cubiertos por el propietario, poseedor o representante legal conforme a la
autodeterminacion que se realice de acuerdo con las tarifas establecidas por el
Cddigo Fiscal del Distrito Federal para cada modalidad de manifestaciéon de
construccién. 11
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La autoridad competente registrara la manifestacion de construccion cuando se
cumpla con la entrega de la documentacion requerida, anotando los datos indicados
en el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, sin examinar
el contenido de los mismos, entregando al interesado la manifestacion de
construccion registrada y una copia del croquis o los planos y demas documentos
técnicos con sello y firma original, pudiendo éste iniciar de forma inmediata la
construccién. 172

En caso de que faltaran algunos de los requisitos, no se registrara dicha
manifestacion. *"2

ARTICULO 49.- En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la
Delegacion establecera las condiciones mediante las cuales se llevara a cabo la
reposicion de los arboles afectados con base en las disposiciones que al efecto
expida la Secretaria del Medio Ambiente.

ARTICULO 50.- Registrada la manifestacion de construccion, la autoridad revisara
los datos y documentos ingresados y verificar4 el desarrollo de los trabajos, en los
términos establecidos en los articulos 244 y 245 del presente Reglamento. 174

La Administracion notificara al propietario y/o poseedor, al Director Responsable de
Obra y/o Corresponsable las observaciones que se generen de la revision por el
incumplimiento de este Reglamento. 17°

Si en un plazo definido por la misma Administracion no se solventan las
observaciones, se dara vista a la Comision de Admision de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables para su dictaminacion. 176

ARTICULO 51.- Las modalidades de manifestacién de construccién son las
siguientes:

I. Manifestacion de construccion tipo A:

a) Construccion de no mas de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m? construidos,
en un predio con frente minimo de 6 m, dos niveles, altura maxima de 5.5 my claros
libres no mayores de 4m, la cual deben contar con la dotacion de servicios y
condiciones basicas de habitabilidad, seguridad e higiene que sefala este
Reglamento, el porcentaje del area libre, el nUmero de cajones de estacionamiento
y cumplir en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano.*’”
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Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerira de manifestacion de
construccion tipo B;

b) Ampliacion de una vivienda unifamiliar, cuya edificacion original cuente con
licencia de construccion, registro de obra ejecutada o registro de manifestacion de
construccién, siempre y cuando no se rebasen: el area total de 120 m?
deconstruccion, incluyendo la ampliacion, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres
de 4 m; 178

c) Reparacion o modificacion de una vivienda, asi como cambio de techos o
entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten
elementos estructurales; 17

d) Construccion de bardas con altura méxima de 2.50 m;

e) Apertura de claros de 1.5 m como maximo en construcciones hasta de dos
niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente
el uso o destino del inmueble, y

f) Instalacién o construccion de cisternas, fosas sépticas o albariales; 18°
II. Manifestacion de construccion tipo B.

Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso
habitacional, salvo lo sefialado en la fraccion anterior.8!

“Se consideran dentro de este tipo los proyectos con uso habitacional de hasta
10,000 metros cuadrados de construccion destinados a la vivienda de interés social,
popular o desarrollada en el marco de programas del Gobierno Federal o del
Gobierno de la Ciudad de México con comercio o servicios de bajo impacto, siempre
gue se encuentren en planta baja o semi s6tano y no ocupen mas del 10% de la
construccion; y'e?

[ll. Manifestacién de construccion tipo C.
Para usos no habitacionales o mixtos de mas de 5,000 m2 o mas de 10,000 m2 con

uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o
impacto urbano-ambiental.
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Se consideran dentro de este tipo los proyectos con uso habitacional con mas de
10,000 metros cuadrados de construccion, destinados a la vivienda de interés
social, popular o desarrollada en el marco de programas del Gobierno Federal o del
Gobierno de la Ciudad de México con comercio o servicios de bajo impacto, siempre
gue se encuentren en planta baja o semi sétano y no ocupen mas del 10% de la
construccion. 83

ARTICULO 52.- La manifestacion de construccién tipo A se presentara en la
Delegacion donde se localice la obra en el formato que establezca la Administracion
suscrita por el propietario o poseedor y debe contar con lo siguiente:

I. Nombre y domicilio del propietario o poseedor, asi como la ubicacion del predio
donde se pretenda construir;

[I. Constancia de alineamiento y numero oficial vigente, con excepcion de los incisos
e) y f) de la fraccion | del articulo 51 del presente Reglamento;

[ll. Comprobantes de pago de los derechos respectivos;

IV. Plano o croquis que contenga la ubicacion, superficie del predio, metros
cuadrados por construir, distribucion y dimensiones de los espacios, area libre, y en
Su caso, numero de cajones de estacionamiento;

V. Aviso de intervencién registrado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda, cuando el inmueble se encuentre en area de conservacion patrimonial del
Distrito Federal, y

VI. Autorizacion emitida por autoridad competente, cuando la obra se realice en
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano o que esté ubicada en Areas de
Conservaciéon Patrimonial incluyendo las Zonas de Monumentos declaradas por la
Federacion, y'8

VII. Para el caso de construcciones que requieran la instalacién de tomas de agua
y conexion a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a
gue se refiere el articulo 128 de este Reglamento.

En el caso previsto en el inciso b) de la fraccion | del articulo 51 de este Reglamento,
adicionalmente se debe presentar licencia de construccion o el registro de obra
ejecutada de la edificacion original, o en su caso, el registro de manifestacion de
construccion, asi como indicar en el plano o croquis, la edificacion original y el area
de ampliacion.

183 Reforma publicada en la GOCDMX el 11 de septiembre de 2020
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El propietario o poseedor se obliga a colocar en la obra, en lugar visible y legible
desde la via publica, un letrero con el nimero de registro de la manifestacion de
construccion, datos generales de la obra, ubicacion y vigencia de la misma.

ARTICULO 53.- Para las manifestaciones de construccion tipos B y C, se deben
cumplir los siguientes requisitos:

I. Presentar manifestacion de construccion ante la Administracion a través del
formato establecido para ello, suscrita por el propietario, poseedor o representante
legal, en la que se sefalara el nombre, denominacion o razon social del o de los
interesados, domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicacion y superficie del
predio de que se trate; nombre, nimero de registro y domicilio del Director
Responsable de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompafiada de
los siguientes documentos:'&°

a) Comprobantes de pago de los derechos correspondientes y en su caso, de los
aprovechamientos;

b) Constancia de alineamiento y numero oficial vigente y certificado Unico de
zonificacion de uso de suelo o certificado Unico de zonificacion del suelo digital o
certificado de acreditacion de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales
deberan ser verificados y firmados por el Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, en su caso;®

c) Dos tantos del proyecto arquitectébnico de la obra en planos a escala,
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y
equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como minimo: croquis de localizacién
del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y arboles
existentes; planta de conjunto, mostrando los limites del predio y la localizacion y
uso de las diferentes partes edificadas y areas exteriores; plantas arquitectonicas,
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que
sSe requiera y en su caso, espacios para estacionamiento de automoviles y/o
bicicletas y/o motocicletas; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden
en via publica y detalles arquitecténicos interiores y de obra exterior.'8’

Estos planos deben acompafarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual
contendrd como minimo: el listado de locales construidos y las areas libres,
superficie y numero de ocupantes o usuarios de cada uno; el analisis del
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de
ocupacion y utilizacion del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demas disposiciones
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de
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estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminacion y
ventilacion, niveles de iluminacion y ventilacion en cada local, circulaciones
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de
espectaculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de
emergencia, equipos de extincion de fuego y otras que se requieran; y en su caso,
de las restricciones o afectaciones del predio.'&

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su numero de cédula profesional, por el Director Responsable
de Obray el Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, en su caso. 18

De los dos tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en
poder del propietario o poseedor, quien entregara una copia de los mismos para su
uso en la obra. 1

d) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidraulicas incluyendo el uso de
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energia
solar conforme a los articulos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas,
gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe incluir
como minimo: plantas, cortes e isomeétricos en su caso, mostrando las trayectorias
de tuberias, alimentaciones, asi como el disefio y memorias correspondientes, que
incluyan la descripcion de los dispositivos conforme a los requerimientos
establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas y muebles
hidraulicos y sanitarios, equipos de extincion de fuego, sistema de captaciéon y

aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que considere el proyecto.
191

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su numero de cédula profesional, por el Director Responsable
de Obray el Corresponsable en Instalaciones, en su caso. '

De los dos tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en
poder del propietario o poseedor, quien entregara una copia de los mismos para su
uso en la obra; 19

e) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados,
con especificaciones que contengan una descripcion completa y detallada de las
caracteristicas de la estructura incluyendo su cimentacion. Se especificaran en ellos
los datos esenciales del disefio como las cargas vivas y los coeficientes sismicos
considerados y las calidades de materiales. Se indicaran los procedimientos de

188 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
189 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
190 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
191 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
192 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
193 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

40




@ % :‘.‘-" PAOT

construccion recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberan
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para
ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicaran mediante dibujos
acotados los detalles de colocacion y traslapes de refuerzo de las conexiones entre
miembros estructurales. 1%

En los planos de estructuras de acero se mostraran todas las conexiones entre
miembros, asi como la manera en que deben unirse entre si los diversos elementos
que integran un miembro estructural. Cuando se utilicen remaches o tornillos se
indicara su didmetro, nimero, colocacion y calidad, y cuando las conexiones sean
soldadas se mostraran las caracteristicas completas de la soldadura; éstas se
indicaran utilizando una simbologia apropiada y, cuando sea necesario, se
complementara la descripcién con dibujos acotados y a escala.

En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de
patente, los planos estructurales deberan indicar las condiciones que éstos deben
cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de comportamiento. Deben
especificarse los herrajes y dispositivos de anclaje, las tolerancias dimensionales y
procedimientos de montaje.

Deberan indicarse, asimismo, los procedimientos de apuntalamiento, ereccion de
elementos prefabricados y conexiones de una estructura nueva con otra existente.

En los planos de fabricacién y en los de montaje de estructuras de acero o de
concreto prefabricado, se proporcionara la informacién necesaria para que la
estructura se fabrique y monte de manera que se cumplan los requisitos indicados
en los planos estructurales.

Los planos deben acompafiarse de la memoria de célculo, en la cual se describiran
con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser evaluados por un especialista
externo al proyecto, debiendo respetarse los contenidos sefialados en lo dispuesto
en la memoria de calculo estructural consignada a continuacion.

La memoria de calculo sera expedida en papel membretado de la empresa o del
proyectista, en donde conste su nimero de cédula profesional y firma, asi como la
descripcion del proyecto, conteniendo localizacion, nimero de niveles subterraneos
y uso, conforme a los siguientes rubros:

Reglamento y

. Descripcién
especificaciones

194 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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Cargas muertas

Definicion detallada de todas las cargas muertas
gue se deben considerar en el disefio, tales como:

e Peso propio.

e Peso de acabados.

e Peso de falsos plafones.

e Peso de muros divisorios no estructurales.
e Peso de fachadas y cancelerias.

e Peso de rellenos.

e Peso de impermeabilizantes.

e Sobrecarga reglamentaria, etc.

Cargas vivas

Definicibn de las cargas vivas para acciones
accidentales, permanentes y para asentamientos,
asi como las cargas transitorias y aquellas que
deban ser consideradas en el disefio de acuerdo
con las Normas Técnicas Complementarias sobre
Criterios y Acciones para el Disefio de Estructuras
de Edificaciones.

También se deberd definir el peso de equipos y
elementos que deban ser considerados en el
analisis y no estén incluidos en la carga viva.

Materiales

Calidad de los materiales:

e Concreto: resistencia a la compresion fc y
maédulo de elasticidad.

e Acero: esfuerzo de fluencia fy.

e Mamposteria: resistencia de disefio a
compresion, f*m, resistencia de disefio a
compresion diagonal v*m, moédulo de
elasticidad Em y modulo de cortante Gm.

Espectro para disefio
por sismo

Coeficiente sismico
Ta
Tob

R
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Factor de
comportamiento
sismico Q y
condiciones de
regularidad
estructural

Se debera incluir una explicacion de los valores
adoptados y la verificacion de que se cumplen
todos los requisitos especificados en la norma
correspondiente.

Modelo estructural

Se deberd incluir una descripcion de la
metodologia del modelo empleado asi como la
forma para modelar los sistemas de piso, muros,
etc.

Se debera definir el sistema empleado para el
analisis.

Se debera definir detalladamente el modelo de la
cimentacion empleado. En general, no se podran
considerar apoyos horizontales en ningun nivel de
sétanos, salvo en el desplante de la cimentacion.

Acciones por sismo

Se deberéa describir el procedimiento para obtener
los elementos mecanicos por sismo (estatico,
dindmico modal espectral, vectores de Ritz, etc.).

Combinaciones y
factores de carga

Descripcion de las condiciones de carga asi como
de las combinaciones correspondientes.

Excentricidad

Se debera hacer una descripcion de como se

accidental incorpor6 la excentricidad accidental en el
analisis.

Resultados del | Se debera incluir la verificacion de:

analisis

e Carga total para cada condicién de carga.

e Excentricidades a la cimentacion.

e Cortante basal por sismo y, en su caso, el
factor de amplificacion.

e Desplazamientos obtenidos por sismo y
las  separaciones de  colindancias
necesarias.

e En su caso, periodos de vibracion y
participacion de cada uno de ellos.
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Mecanica de suelos |Se debera incluir un resumen de las conclusiones
y recomendaciones del estudio de mecanica de
suelos, esto es:

e Tipo de cimentacion.
e Capacidad de carga.
e Profundidad de desplante.
e Modulo de reaccion.

e Asentamientos diferenciales esperados.

Disefio de la|Se deberan definir las expresiones empleadas

cimentacion para el disefio y uno o dos ejemplos de disefio
detallado de los elementos que forman la
cimentacion.

Se deberd incluir la revision de estados limite de

servicio (deformaciones, vibraciones,
agrietamientos, etc.) y de los estados limite de
falla.

Procedimiento constructivo de la cimentacion y el
sistema de proteccién de colindancias.

Disefio de elementos [ Se deberan definir las expresiones empleadas
de la superestructura | para el disefio y uno o dos ejemplos detallados
del disefio de los elementos representativos que
forman la superestructura, como columnas,
muros, trabes principales, trabes secundarias,
losas, etc.

Se deberd incluir la revision de estados limite de

servicio (deformaciones, vibraciones,
agrietamientos, etc.) y de los estados limite de
falla.
Disefio de [Se deberan definir las expresiones empleadas
conexiones para el disefio de las conexiones y uno o dos
ejemplos detallados de las conexiones
representativas.

De los dos tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en
poder del propietario o poseedor; quien entregara una copia de los mismos para su
uso en la obra.
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Los planos anteriores deberan incluir el proyecto de proteccion a colindancias y
estar firmados por el proyectista indicando su niumero de cédula profesional, asi
como por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad
Estructural, en su caso;

f) Estudio de mecanica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo
establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccién
de Cimentaciones de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos
de la excavacion, muros de contenciébn y cimentacion, asi como las
recomendaciones de proteccion a colindancias. El estudio debe estar firmado por el
especialista indicando su numero de cédula profesional, asi como por el Director

Responsable de Obray por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;
195

g) Constancia de “Registro de la Revisidon por parte del Corresponsable en
Seguridad Estructural del Proyecto Estructural” emitida por el Instituto, cuya revisiéon
debera realizarse de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para
la Revision de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), para el
caso de las edificaciones que pertenezcan al Grupo A o Subgrupo B1, segun el
articulo 139 de este Reglamento o para las edificaciones del Subgrupo B2 que el
Instituto asf lo solicite.*%¢

h) Libro de bitdcora de obra foliado, para ser sellado por la Administracion, el cual
debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el sitio con la presencia de
los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese momento; *°’

i) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, asi como
de los Corresponsables en los supuestos sefialados en el articulo 36 de este
Reglamento; y%

j) Pdliza vigente del seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros en las
obras clasificadas en el grupo A y subgrupo Bl, segun el articulo 139 de este
Reglamento, por un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra
construida por el tiempo de vigencia de la Manifestaciéon de Construccién. 19

k) Aviso ante el Instituto, cuando se trate de trabajos para la rehabilitacion sismica
de edificios dafiados.?°

195 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

1% Reforma publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

197 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

198 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

199 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

200 Adicion publicada en la GOCDMX el 15 de diciembre de 2017
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Il. Para el caso de construcciones que requieran la instalacion o modificacion de
tomas de agua y conexion a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago
de derechos, asi como la aprobacion de la factibilidad de instalacion de medidor de
agua potable para las tomas de agua y en su caso, las ramificaciones que involucren
la construccion de locales y departamentos a que se refiere el articulo 128 de este
Reglamento;?%t

lll. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental, para los casos sefalados en la fraccion Il del articulo 51 de este
Reglamento, y

IV. Presentar acuse de recibo de la Declaratoria Ambiental ante la Secretaria del
Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de mas de 20
viviendas.2%2

Cuando la obra se localice en un predio perteneciente a dos 0 mas Delegaciones,
o se trate de vivienda de interés social o popular que forme parte de los programas
promovidos por las dependencias y entidades de la Administracion, la manifestacion
de construccion se presentara ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Cuando se trate de Areas de Conservacion Patrimonial de la Ciudad de México, o
Zonas de monumentos declaradas por la Federacion, se requerira el dictamen
técnico favorable de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda cuando
corresponda, asi como el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la
licencia del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, y la responsiva de un
Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico.?%3

En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones
existentes, se debe presentar cualquiera de los siguientes documentos de la obra
original: licencia de construccion, licencia de construccion especial en zona de
conservacion, registro de manifestacion de construccion, registro de obra ejecutada
0 planos arquitectonicos y/o estructurales donde se establezca que se obtuvo la
correspondiente autorizacion, asi como indicar en planos la edificacion original y el
area donde se realizardn estos trabajos. Se exceptlan de este supuesto los
inmuebles declarados monumentos historicos y/o artisticos a que se refiere la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e Historicos, asi como
los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano indicados en los Programas de
Desarrollo Urbano, acreditando lo anterior a través de dictamen, ficha técnica u
oficio emitido por el area competente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda, del Instituto Nacional de Antropologia e Historia o del Instituto Nacional de
Bellas Artes.?%4

201 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
202 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
203 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
204 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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El servidor publico no podra solicitar documentos adicionales que no estén
contemplados en este Reglamento, ni en el Manual de Tramites y Servicios al
Publico.?%

ARTICULO 54.- El tiempo de vigencia del registro de manifestacién de construccion
sera:

I. Para las obras previstas en los incisos a) y b) de la fraccion | del articulo 51 de
este Reglamento; un afio prorrogable;

Il. Para las obras previstas en los incisos c), d), e) y f) de la fraccién | del articulo 51
de este Reglamento, un afio prorrogable, y

lll. Para las obras previstas en las fracciones Il y Il del articulo 51 de este
Reglamento:

a) Un afio, para la edificacion de obras con superficie hasta de 300 m2;

b) Dos afios, para la edificacion de obras con superficie mayor a 300 m2 y hasta
1,000 m2,y

c) Tres afos, para la edificacion de obras con superficie de méas de 1,000 m2.

Por cada manifestacion de construccién podran otorgarse hasta dos prorrogas para
las fracciones sefialadas anteriormente.?%

El propietario o poseedor debe informar a la Administracion de la conclusion de los
trabajos, dentro de los 15 dias siguientes como se indica en el articulo 65 de este
Reglamento. 2°7

En el caso de proyectos destinados a la vivienda de interés social, popular o
desarrollada en el marco de programas del Gobierno Federal o del Gobierno de la
Ciudad de México, el registro de manifestacion de construccion tendré la vigencia
qgue dure la obra, siempre y cuando no se modifique el proyecto ejecutivo por el que
se haya otorgado.?°8

205 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
206 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
207 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
208 Adicion publicada en la GOCDMX el 11 de septiembre de 2020

47




o S,
@ R

Wy PAOT

CAPITULO I
DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIAL

ARTICULO 55.- La licencia de construccion especial es el documento que expide
la Administracion para poder construir, ampliar, modificar, reparar, instalar, demoler,
desmantelar una obra o instalacion, colocar tapial, excavar cuando no sea parte del
proceso de construccion de un edificio, asi como para realizar estas actividades en
suelo de conservacion. 2%°

La licencia de construccion especial y una copia de los planos sellados se
entregaran al propietario o poseedor, o al representante legal, quien entregara una
copia de los mismos para su uso en la obra. ?1°

ARTICULO 56.- Los derechos que causen las licencias de construccion especial
seran cubiertos conforme al Codigo Fiscal del Distrito Federal, los cuales se auto
determinaran por los interesados. ?*

Parrafo Segundo Derogado.?'?

En el caso de las zonas arboladas que la obra pueda afectar, la Administracion
establecera las condiciones mediante las cuales se llevara a cabo la reposicion de
los arboles afectados con base en las disposiciones que al efecto expida la
Secretaria del Medio Ambiente. 23

ARTICULO 57.- Las modalidades de licencias de construccion especial que se
regulan en el presente Reglamento son las siguientes:

|. Edificaciones en suelo de conservacion;

Il. Instalaciones subterraneas, aéreas y sobre superficie en la via publica;*'*
[ll. Estaciones repetidoras de comunicacion celular o inalambrica;

IV. Demoliciones;

V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro;

VI. Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m;

209 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
210 Adicidn publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

211 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
212 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
213 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
214 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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VII. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la via publica para
ferias, aparatos mecanicos, circos, carpas, graderias desmontables y otros
similares; e?'®

VIII. Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para
personas, montacargas, escaleras mecanicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electro-mecanico, equipos contra incendio y tanques de almacenamiento
y/o instalacién de maquinaria, con o sin plataformas. 2*¢

La licencia de construccién especial sefialada en la fraccion V, no sera exigida
cuando la excavacion constituya una etapa de la edificacién contenida en el registro
de manifestacion de construccion tipo B o C. 2%/

ARTICULO 58.- Para obtener la licencia de construccion especial, se deben cumplir
con los siguientes requisitos:

I. Cuando se trate de edificaciones en suelo de conservacion, entregar:

a) Solicitud ante la Administracion en donde se localice la obra, en el formato que
se establezca, suscrita por el propietario, poseedor o representante legal, en la que
se sefiale el nombre, denominacion o razén social del o de los interesados, domicilio
para oir y recibir notificaciones; ubicacién y superficie del predio de que se trate;
nombre, nimero de registro y domicilio del Director Responsable de Obra y, en su
caso, del o de los Corresponsables;?'®

b) Comprobante de pago de derechos;

c) Constancia de alineamiento y numero oficial vigente y certificado Unico de
zonificacion de uso de suelo o certificado Unico de zonificacion del suelo digital o
certificado de acreditacién de uso del suelo por derechos adquiridos, los cuales
deberan ser verificados y firmados por el Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, en su caso; 2*°

d) Proyecto alternativo de captacién y aprovechamiento de aguas pluviales y de
tratamiento de aguas residuales aprobados por el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México;??°

e) Dos tantos del proyecto arquitectonico de la obra en planos a escala,
debidamente acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y
equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como minimo: croquis de localizacion

215 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
216 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
217 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

218 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
219 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
220 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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del predio, levantamiento del estado actual, indicando las construcciones y arboles
existentes; planta de conjunto, mostrando los limites del predio y la localizacién y
uso de las diferentes partes edificadas y areas exteriores; plantas arquitectonicas,
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que
se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en via publica
y detalles arquitectdnicos interiores y de obra exterior. 2!

Estos planos deben acompafiarse de la memoria descriptiva de proyecto, la cual
contendra como minimo: el listado de locales construidos y las areas libres,
superficie y nimero de ocupantes o usuarios de cada uno; el analisis del
cumplimiento de los Programas Delegacional o Parcial, incluyendo coeficientes de
ocupacion y utilizacién del suelo; cumpliendo con los requerimientos de este
Reglamento, sus Normas Técnicas Complementarias y demas disposiciones
referentes a: accesibilidad para personas con discapacidad, cantidad de
estacionamientos, estacionamiento y su funcionalidad, patios de iluminacion y
ventilacion, niveles de iluminacién y ventilacion en cada local, circulaciones
horizontales y verticales, salidas y muebles hidrosanitarios, visibilidad en salas de
espectaculos, resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de
emergencia, equipos de extincion de fuego y otras que se requieran; y en su caso,
de las restricciones o afectaciones del predio. 22

Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su numero de cédula profesional, por el Director Responsable
de Obray el Corresponsable en Disefio Urbano y Arquitecténico, en su caso. %22

De los dos tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en
poder del propietario o poseedor, quien entregara una copia de los mismos para su
uso en la obra; %4

f) Dos tantos de los proyectos de las instalaciones hidraulicas incluyendo el uso de
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energia
solar, conforme a los articulos 82, 83 y 89 de este Reglamento, sanitarias, eléctricas,
de gas e instalaciones especiales y otras que se requieran, en los que se debe
incluir como minimo: plantas, cortes e isométricos en su caso, mostrando las
trayectorias de tuberias, alimentaciones, asi como el disefio y memorias
correspondientes; incluyendo la descripcién de los dispositivos que cumplan con los
requerimientos establecidos por este Reglamento y sus Normas en cuanto a salidas
y muebles hidraulicos y sanitarios, equipos de extincion de fuego, sistema de
captacion y aprovechamiento de aguas pluviales en azotea y otras que considere el
proyecto. 2%°

221 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
222 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
223 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
224 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
225 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el
proyectista indicando su numero de cédula profesional, por el Director Responsable
de Obra y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso.

De los dos tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en
poder del propietario o poseedor, quien entregara una copia de los mismos para su
uso en la obra;

g) Dos tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados,
con especificaciones que contengan una descripciéon completa y detallada de las
caracteristicas de la estructura incluyendo su cimentacion. Se especificaran en ellos
los datos esenciales del disefio como las cargas vivas y los coeficientes sismicos
considerados y las calidades de materiales. Se indicaran los procedimientos de
construccion recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. Deberan
mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para
ductos. En particular, para estructuras de concreto se indicaran mediante dibujos
acotados los detalles de colocacion y traslapes de refuerzo de las conexiones entre
miembros estructurales. 2%°

Los planos y la memoria de calculo deben presentarse con el nivel de detalle
suficiente para que puedan ser revisados de conformidad con los requisitos,
alcances y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Complementarias
para la Revision de la Seguridad Estructural de las Edificaciones. Se deben respetar
lo dispuesto en la memoria estructural consignada en el articulo 53 fraccién I, inciso
e) de este Reglamento.

h) Estudio de mecanica de suelos del predio de acuerdo con los alcances y lo
establecido en las Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion
de Cimentaciones de este Reglamento, incluyendo los procedimientos constructivos
de la excavacién, muros de contencidbn y cimentacién, asi como las
recomendaciones de proteccién a colindancias. El estudio debe estar firmado por el
especialista indicando su nimero de cédula profesional, asi como por el Director
Responsable de Obra y por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su
caso;??’

i) Constancia de “Registro de la Revision por parte del Corresponsable en Seguridad
Estructural del Proyecto Estructural” emitida por el Instituto, cuya revision debera
realizarse de conformidad con las Normas Técnicas Complementarias para la
Revision de la Seguridad Estructural de las Edificaciones (NTC-RSEE), para el caso
de las edificaciones que pertenezcan al Grupo A o Subgrupo B1, segun el articulo

226 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
227 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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139 de este Reglamento o para las edificaciones del Subgrupo B2 que el Instituto
asi lo solicite.??®

j) Libro de bitacora de obra foliado, para ser sellado por la Administracion
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento; %2°

k) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, asi como
de los Corresponsables en los supuestos sefialados en el articulo 36 de este
Reglamento; 23°

l) Dictamen favorable del estudio de impacto ambiental, en su caso; 23!

m) Pdliza vigente del seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros en las
obras clasificadas en el Grupo A y Subgrupo B1, segun el articulo 139 de este
Reglamento. Por un monto asegurado no menor del 10% del costo total de la obra
construida por el tiempo de vigencia de la licencia de construccion especial; y?3?

n) Dictamen técnico favorable de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
cuando se trate de Areas de Conservacién Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano o sus colindantes; y/o visto bueno del Instituto Nacional
de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropologia e Historia para
el caso de un monumento histérico, artistico o arqueoldgico, segin sea su ambito
de competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal en la materia; 32

0) Aviso ante el Instituto, cuando se trate de trabajos para la rehabilitacion sismica
de edificios dafiados.?**

II. Cuando se trate de instalaciones subterraneas, aéreas o sobre superficie, de
demolicion del pavimento o cortes en las banquetas y guarniciones en la via publica,
se debera entregar:?%®

a) Solicitud ante la Administracién en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se sefale el nombre, denominacion o razoén social y, en
su caso, del representante legal; domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicacion
y caracteristicas principales de la instalacién de que se trate; nombre, nimero de

228 Reforma publicada en la GOCDMX el 2 de abril de 2019

229 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

230 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

231 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

232 pdicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

233 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

234 Adicion publicada en la GOCDMX el 15 de diciembre de 2017
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registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y de los
Corresponsables;?*¢

b) Comprobante de pago de derechos y, en su caso, de los aprovechamientos;?3’

c¢) Cinco tantos de los planos arquitectonicos, estructurales y de instalaciones, asi
como las memorias de célculo respectivas, signados por el Director Responsable
de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, cuando se trate de obras para la
conduccion de fluidos eléctricos, gas natural, petroquimicos y petroliferos. El
proyecto deberd ser formulado de conformidad con las Normas y demas
disposiciones aplicables en la materia y autorizado por la Secretaria de Obras y
Servicios;?%®

d) Version en archivo electrénico de los planos indicados en el inciso anterior;

e) Memoria descriptiva y de instalaciones signadas por el Director Responsable de
Obra y del Corresponsable en Instalaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso c) anterior;

f) Visto bueno de las areas involucradas de la Administracion Publica Federal y/o
local, de conformidad con las disposiciones aplicables;

g) Libro de bitacora de obra foliado para ser sellado por la Administracion
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento; y>*°

h) Responsiva del Director Responsable de Obra y el Corresponsable en
Instalaciones, quienes deberan entregar periédicamente los informes técnicos
detallados de la obra a la Secretaria de Obras y Servicios, los cuales consignaran
las medidas preventivas en su caso, que garanticen la seguridad y la movilidad
urbana. 240

Cuando se trate de Areas de Conservacion Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, se debera contar con la aprobacion de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la Federacion de
acuerdo con lo indicado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueoldgicos, Artisticos e Historicos, debera contar con el visto bueno del Instituto
Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia, segln sea su ambito de competencia. ?4*

236 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
237 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
238 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
239 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
240 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
241 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
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De los cinco tantos de planos y el archivo electronico de los mismos, uno quedara
en poder de la Administracion, otro sera para el interesado, el tercero para el
Director Responsable de Obra, el cuarto tanto debera conservarse en la obra y el
quinto junto con el archivo electrénico quedara en poder de la Direccién General de
Obras Plblicas, de la Secretaria de Obras y Servicios; 242

[ll. Cuando se trate de estaciones repetidoras de comunicacion celular y/o
inalambrica, se debe entregar:

a) Solicitud ante la Administracion en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se sefiale el nombre, denominacion o razén social y en
su caso, del representante legal; domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicacién
y caracteristicas principales de la obra y/o instalacion de que se trate; nombre,
namero de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y de los
Corresponsables; 243

b) Comprobantes de pago de derechos;

c) Constancia de alineamiento y numero oficial vigente y certificado Unico de
zonificacion de uso de suelo o certificado Unico de zonificacién del suelo digital o
certificado de zonificacion de usos del suelo especifico o certificado de acreditacién
de uso del suelo por derechos adquiridos; 244

d) Cinco tantos de los planos arquitecténicos, estructurales, de instalaciones, los
calculos y memorias descriptivas, signados por el Director Responsable de Obra y
el o los Corresponsables en su caso. El proyecto debe ser formulado de
conformidad con las Normas y demas disposiciones aplicables en la materia;

e) Version en archivo electrénico de los planos indicados en el inciso anterior;

f) Libro de bitacora de obra foliado para ser sellado por la Administracién
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese
momento; 4°

g) Responsiva del Director Responsable de Obra y el o los Corresponsables, en su
caso, y
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h) Dictamenes de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y de las demas
dependencias, 6rganos o entidades de la Administracion Publica Federal y/o local
gue sefalen las disposiciones en la materia.

Cuando se trate de Areas de Conservacion Patrimonial y/o inmuebles afectos al
patrimonio cultural urbano, se debera contar con la aprobacién de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la Federacion de
acuerdo con lo indicado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueologicos, Artisticos e Historicos, debera contar con el visto bueno del Instituto
Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia, seglin sea su ambito de competencia.?*®

De los cinco tantos de planos, uno quedara en poder de la Administracién, otro sera
para el interesado, el tercero para el Director Responsable de Obra, el cuarto tanto
debe conservarse en la obra y el quinto, junto con el archivo electrénico, quedara
en poder de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; 24’

V. Cuando se trate de demoliciones, salvo en el caso sefialado en la fraccion VI del
articulo 62, se debe entregar:

a) Solicitud ante la Administracién en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se sefiale el nombre, denominacion o razén social y en
su caso, del representante legal; domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicacién
y caracteristicas principales de la obra y/o instalacion de que se trate; nombre,
namero de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y de los
Corresponsables;?48

b) Acreditar la propiedad del inmueble;

c) Comprobantes de pago de derechos;

d) Constancia de alineamiento y numero oficial vigente;

e) Libro de bitdcora de obra foliado para ser sellado por la Administracion
correspondiente, el cual debe conservarse en la obra, realizando su apertura en el
sitio con la presencia de los autorizados para usarla, quienes lo firmaran en ese

momento; 24°

f) Responsiva del Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su
caso;
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g) Memoria descriptiva del procedimiento que se vaya a emplear y la indicacion del
sitio de disposicion donde se va a depositar el material producto de la demolicién,
documentos que deberan estar firmados por el Director Responsable de Obra y el
Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;

h) Medidas de proteccion a colindancias, y

i) En su caso, el programa a que se refiere el articulo 236 y lo establecido en el
articulo 238 de este Reglamento.

Se deberad cumplir con lo establecido en la Ley de Residuos Sélidos del Distrito
Federal y las Normas Ambientales aplicables.

Cuando se trate de demoler inmuebles en Areas de Conservacion Patrimonial y/o
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, se debera contar con la aprobacion
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda; cuando sea competencia de la
Federacion de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueoldgicos, Artisticos e Histéricos, debera contar con el visto bueno del Instituto
Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropologia e
Historia seglin sea su ambito de competencia;?>°

V. Cuando se trate de las licencias de construccion especial sefialadas en las
fracciones V, VI, VIl y VIl del articulo 57 de este Reglamento, se debe entregar:

a) Solicitud ante la Administracion en el formato que establezca la misma, suscrita
por el interesado, en la que se sefiale el nombre, denominacion o razén social y en
su caso, del representante legal; domicilio para oir y recibir notificaciones; ubicacién
y caracteristicas principales de la obra y/o instalacion de que se trate; nombre,
namero de registro, firma y domicilio del Director Responsable de Obra y delos
Corresponsables;?>*

b) Comprobantes de pago de derechos, y
c) Responsiva del Director Responsable de Obra y los Corresponsables, en su caso.

Para instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores
para personas, montacargas, escaleras mecanicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electromecanico, la solicitud de licencia de construccion especial se debe
acompanfar con los datos referentes a la ubicacion del edificio y el tipo de servicios
a que se destinara, asi como dos juegos completos de planos, especificaciones y
bitacora proporcionados por la empresa que fabrique el aparato, y de una memoria
donde se detallen los calculos que hayan sido necesarios. De los dos tantos de
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planos, uno quedara en poder de la Administracion y el otro en poder del propietario
o poseedor, quien entregara una copia de los mismos para su uso en la obra. 252

ARTICULO 59.- La licencia de construccion especial, debe expedirse en un plazo
maximo de 24 horas contadas a partir del dia habil siguiente a la recepcion de la
solicitud, con excepcién de las que se refieran a la construccién, reparacion o
mantenimiento de instalaciones subterraneas o aéreas; a las construcciones que se
pretendan ejecutar en suelo de conservacion o aquéllas que de acuerdo con las
disposiciones aplicables en la materia requieran de la opinibn de una o varias
dependencias, érganos o entidades de la Administracion Publica Federal o local.

En estos casos, el plazo serd de 30 dias habiles contados a partir de la fecha de
recepcion de la solicitud.

Una vez que el propietario o poseedor haya cumplido con los requisitos establecidos
en el formato que corresponda, la Administracion debe expedir la licencia de
construccion especial, sin revisar el proyecto, anotando los datos correspondientes
en el carnet del Director Responsable de Obra y/o Corresponsables, en su caso.?%?

Transcurridos los plazos sefialados en este articulo, sin haber resolucion de la
autoridad, se entendera otorgada la licencia de construccion especial, procediendo
la afirmativa ficta, salvo que se trate de construcciones que se pretendan ejecutar
en suelo de conservacion o aquellas relativas a instalaciones subterrdneas o
aéreas, en cuyo caso se entendera negada la licencia.

Expedida la licencia de construccién especial, la Administracion podra revisar el
expediente y realizar visitas de verificacidon cuando lo considere conveniente, la
Agencia dara seguimiento de cualquier obra en la via publica, Unicamente para el
efecto de detectar que no se altere la prestacion de los servicios publicos urbanos,
la movilidad y la funcionalidad de la misma.?>*

El Director Responsable de Obra, es responsable de que el proyecto de la obra o
instalacion y los requisitos constructivos cumplan con lo establecido en este
Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

ARTICULO 60.- El tiempo de vigencia de la licencia de construccion especial, sera
como sigue:

|. Hasta por tres meses, para las obras previstas en las fracciones Il, lll, V, VI, Vil y
VIII del articulo 57 de este Reglamento, y

252 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
253 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
25 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

57



Il. Hasta por un afio, en el caso de las fracciones | y IV del articulo 57 de este
Reglamento.

Para el caso de obras que se efectlen en via publica y con el fin de evitar la
alteracion de la funcionalidad y movilidad urbana se consultara a la Agencia el inicio
y término de la licencia de construccion especial a otorgar. 2°°

En ningun caso el plazo para realizar obras en la via puablica, podra exceder del
maximo de tiempo que se establezca en este Reglamento para el tipo de licencia o
autorizacion que se haya otorgado. °¢

Los plazos anteriores surtiran sus efectos a partir de la notificacién de la misma.?>’

CAPITULO Il
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE MANIFESTACIONES
DE CONSTRUCCION Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESPECIAL

ARTICULO 61.- Para ejecutar obras, instalaciones publicas o privadas en la via
publica o en predios de propiedad publica o privada, es necesario registrar la
manifestacion de construccion u obtener la licencia de construccion especial; estar
programada ante la Agencia, salvo en los casos a que se refieren los articulos 62 y
63 de este Reglamento. ?>8

Quedan exentas las reparaciones en via publica de banquetas, guarniciones y
brocales que sean afectadas por obras realizadas con autorizacion de
manifestacion y licencia de construccién especial, de conformidad con el articulo
191 de este Reglamento. 2°°

ARTICULO 62.- No se requiere manifestacion de construccion ni licencia de
construccion especial, para efectuar las siguientes obras:

I. En el caso de las edificaciones derivadas del "Programa de Mejoramiento en Lote
Familiar para la Construccion de Vivienda de Interés Social y Popular" y programas
de vivienda con caracteristicas semejantes promovidos por el Gobierno del Distrito
Federal a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el otorgamiento de créditos en sus distintas
modalidades, para la construccion de vivienda de interés social o popular, misma
que deberd contar con la dotacion de servicios y condiciones basicas de
habitabilidad que sefialan este Reglamento y sus Normas, respetando el nimero de
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niveles, los coeficientes de utilizaciéon y de ocupacion del suelo y en general lo
establecido en los Programas de Desarrollo Urbano;

Il. Reposicion y reparacion de los acabados de la construccion, asi como reparacion
y ejecucion de instalaciones, siempre que no afecten los elementos estructurales y
no modifiquen las instalaciones de la misma;

[ll. Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su peso se haya
considerado en el disefio estructural;

IV. Impermeabilizacion y reparacion de azoteas, sin afectar elementos estructurales;

V. Obras urgentes para prevencion de accidentes, a reserva de dar aviso a la
Delegacién y a la Agencia, cuando se trate de obras en via publica, dentro de un
plazo maximo de tres dias habiles contados a partir del inicio de las obras.?%°

VI. Demolicion de hasta de 60 m2 en una edificacion de un solo piso, sin afectar la
estabilidad del resto de la construccién. Esta excepcion no operara cuando se trate
de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueoldgicos, Artisticos e Historicos, o que se ubiquen en Area de Conservacion
Patrimonial de la Ciudad de México o afecto al patrimonio cultural urbano indicado
en los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.?5*

VII. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de
predios durante la edificacibn de una obra y de los servicios sanitarios
correspondientes;

VIII. La obra publica que realice la Administracion, ya sea directamente o a través
de terceros; la cual debera cumplir con los requisitos técnicos que establece el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, éste Reglamento, sus
Normas y demas instrumentos juridico-administrativos en materia de prestacion de
servicios publicos urbanos, en materia de movilidad y funcionalidad de la via
publica.?5?

Los auxiliares de la Administracion que otorguen su responsiva para dichas obras,
daran aviso de ella a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de su
registro en el carnet. 263

IX. En pozos de exploracion para estudios varios y obras de jardineria;

X. Tapiales que invadan la acera en una medida menor de 0.5 m, y
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Xl. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales.

ARTICULO 63.- No procede el registro de manifestacién de construccion ni la
expedicion de la licencia de construccidn especial respecto de lotes o fracciones de
terrenos que hayan resultado de la fusion, subdivision o relotificacion de predios,
efectuados sin autorizacion de la Administracion.

La Administracion no registrara la manifestacion de construccion o expedira licencia
de construccion especial en predios con dimensiones menores de 90 m2 de
superficie o seis metros de frente.?%

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, la Administracion registrara la
manifestacion de construccion o expedird licencia de construccion especial en
fracciones remanentes de predios afectados por obras publicas cuya superficie sea
al menos de 30 m?, en los que tengan forma rectangular o trapezoidal, y de 45 m?
en los de forma triangular, siempre que unos y otros tengan un frente a la via publica
no menor de seis metros, con excepcion de los previamente regularizados por la
Direccion General de Regularizacion Territorial o por la Comisién para la
Regularizacién de la Tenencia de la Tierra, y se respeten los usos permitidos,
cumpliendo para tal efecto con todas las disposiciones establecidas en el presente
Reglamento y en la normatividad aplicable. 26°

Tratandose de predios ya existentes con superficie menor a 90 m2 que no sean
fracciones remanentes de afectaciones por obras publicas, se aplicard lo que
establezcan los Programas indicados en la Ley.

ARTICULO 64.- Dentro de los 15 dias habiles anteriores al vencimiento de la
vigencia del registro de manifestacion de construccidn, el propietario o poseedor, en
caso necesario, podra presentar ante la Administracion en el formato que la misma
establezca, la solicitud de prérroga en la que se sefalen los datos siguientes:?%°

I. Nombre, denominacién o razén social del propietario o poseedor o representante
legal;?¢”

[I. Domicilio para oir y recibir notificaciones;
[ll. Ubicacién de la construccion, y

IV. Numero, fecha de registro y vencimiento de la manifestacién de construccion.
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Cuando se trate de licencia de construccion especial, el propietario o poseedor o
representante legal deben presentar la solicitud en el formato correspondiente, la
cual debe contener, ademas: el numero, fecha de expedicion y de vencimiento de
la licencia, el porcentaje de avance de la obra, la descripcion de los trabajos que se
vayan a llevar a cabo para continuar la obra y los motivos que impidieron su
conclusién en el plazo autorizado.?®®

Presentada la solicitud correspondiente, la Administracion deberd resolver la
prérroga dentro de los tres dias habiles siguientes, si no resuelve en el plazo
sefialado, procedera la afirmativa ficta. Por cada licencia de construccion especial,
se podran otorgar hasta dos prérrogas. Cuando se trate de una licencia en la via
publica, la Administracion debera informar a la Agencia la autorizacién de la
prérroga a que se refiere este articulo, sea por declaracion expresa o por afirmativa
ficta. 26°

En los casos de solicitudes de prorroga para construcciones que se ejecuten en
suelo de conservacidbn o para realizar obras de construccion, reparacion o
mantenimiento de las instalaciones subterraneas o aéreas a que se refiere el
articulo 18 de este Reglamento, la solicitud debe resolverse en un plazo de 15 dias
hébiles. Sila autoridad no resuelve en el plazo sefalado, procederé la negativa ficta,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.

Cuando la manifestacion de construccion registrada o la licencia de construccion
especial hayan sido suscritas por un Director Responsable de Obra vy
Corresponsables, en su caso, la solicitud de prérroga debe contar con la responsiva
de profesionales con ese mismo caracter. 270

Asimismo, la solicitud debe acomparfarse del comprobante de pago de derechos,
de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Fiscal del Distrito Federal.?’*

Las vigencias de las prorrogas se sujetaran a lo dispuesto en los articulos 54 y 60
de este Reglamento.

CAPITULO IV
DE LA OCUPACION Y DEL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACION DE
LAS CONSTRUCCIONES
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ARTICULO 65.- Los propietarios o0 poseedores estan obligados a dar el aviso de
terminacion de las obras ejecutadas por escrito a la Delegacion y/o la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, segun corresponda, en un plazo no mayor de 15 dias
habiles, contados a partir de la conclusion de las mismas, a fin de que la autoridad
constate que las obras se hayan ejecutado sin contravenir las disposiciones de este
Reglamento. El aviso antes referido debera ser registrado por la autoridad en la
base de datos de Seguimiento de Obras de la Ciudad de México y en el Sistema de
Informacidn respectivo, junto con la responsiva del Director Responsable de Obray
de los Corresponsables, en su caso.

Se podra dar aviso de terminacién de obra, parcial para ocupacion en edificaciones
gue operen y funcionen independientemente del resto de la obra, las cuales deben
garantizar que cuentan con los equipos de seguridad necesarios y que cumplen con
los requerimientos de habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento,
cuando estas hayan dado cumplimiento a las condicionantes hidraulicas contenidas
en el Dictamen de Factibilidad de Servicios, asi como, en el caso de proyectos que
requieran de Estudio de Impacto Urbano, cumplir con la totalidad de estudios,
proyectos y obras establecidas en las medidas de integracion contenidas en el
Estudio de Impacto Urbano a las que se refiere el articulo 93 de la Ley, y el
cumplimiento de la obligacion que establece la fraccidn Ill del articulo 64 de la Ley.

En caso de existir diferencia entre la obra ejecutada y los planos registrados,
prevista en la fraccion Il del articulo 70 del presente Reglamento, el propietario,
poseedor o representante legal deberan anexar dos copias de los planos que
contengan dichas modificaciones, las cuales deberan cumplir con este Reglamento
y sus Normas, suscritos por el propietario, poseedor o representante legal, el
Director Responsable de Obra o los Corresponsables, en su caso, asi como exhibir
el pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados de construccién
adicional, de acuerdo con el Codigo Fiscal de la Ciudad de México.

En el caso de que los trabajos amparados con licencia de construccién especial en
la via publica contengan modificaciones, el interesado presentara dos copias
legibles de los planos y el archivo electrénico de los mismos, este Ultimo sera
remitido a la Agencia por la Administracion, en un término no mayor a 10 dias
hébiles posteriores a la revisibn que la autoridad competente realice, asi como
exhibir el pago de los derechos y aprovechamientos correspondientes por los
metros cuadrados de construccion adicional, de acuerdo con el Cédigo Fiscal de la
Ciudad de México.

En el caso de la manifestacion de construccion tipo A y la licencia de construccion
especial sefialada en el articulo 57, fracciones Il a VIl sélo se requiere dar aviso
de terminacion de obra.

Para las manifestaciones de construccion tipo B y C, asi como en los casos
seflalados en el articulo 57, fraccion | de este Reglamento, la Administracion
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otorgara la autorizacion de uso y ocupacion cuando la construccion se haya
apegado a lo manifestado o autorizado, cumpliendo con los requerimientos de
habitabilidad y seguridad establecidos en este Reglamento, y haya cumplido las
condicionantes contenidas en el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidraulicos,
asi como con la totalidad de estudios, proyectos y obras establecidas en las
medidas de integracion contenidas en el Estudio de Impacto Urbano a las que se
refiere el articulo 93 de la Ley, y el cumplimiento de la obligacion que establece la
fraccion Il del articulo 64 de la Ley.

Adicionalmente, para las edificaciones que pertenezcan al grupo A o subgrupo B1
0 subgrupo B2 inciso a), segun el articulo 139 de este Reglamento, se debera
presentar la Constancia de Cumplimiento de la Revision firmada por el
Corresponsable y emitida por el Instituto.?"?

ARTICULO 66.- Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la
documentacion correspondiente se desprende que la obra no se ajusté a la
manifestacion de construccion registrada o a la licencia de construccién especial o
a las modificaciones al proyecto registrado o autorizado, la Administracion ordenara
al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias, conforme a este
Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la Administracién no autorizara el uso
y ocupacion de la obra.?’3

ARTICULO 67.- La Administracion esta facultada para ordenar la demolicion parcial
o total de una obra, con cargo al propietario, que se haya ejecutado en
contravencion a este Reglamento, independientemente de las sanciones que
procedan.

ARTICULO 68.- El propietario, poseedor o representante legal de una instalacion o
edificacidn recién construida, referidas en los articulos 69 y 90 relativas a las
edificaciones de riesgo alto, y 139, fracciones | y Il, inciso a) de este Reglamento,
debe presentar junto con el aviso de terminacion de obra ante la Administracion, el
Visto Bueno de Seguridad y Operacién con la responsiva de un Director
Responsable de Obra y del Corresponsable en Instalaciones, en su caso. 2

El Visto Bueno de Seguridad y Operacién, debe contener:

I. EI nombre, denominacion o razén social del propietario, poseedor o representante
legal, acompafiar los documentos con los que se acredite su personalidad;?’

[I. El domicilio para oir y recibir notificaciones;
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[ll. La ubicacion del inmueble de que se trate;

IV. El nombre y nimero de registro del Director Responsable de Obray en su caso,
del Corresponsable en Instalaciones; 27°

V. La declaracion bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de Obra
y el Corresponsable en Instalaciones, en su caso, de que la edificacion e
instalaciones correspondientes rednen las condiciones de seguridad previstas por
este Reglamento para su operacion y funcionamiento. 27/

En el caso de giros industriales, debe acomparfarse de la responsiva de un
Corresponsable en Instalaciones;

VI. En su caso, los resultados de las pruebas a las que se refieren los articulos 185
y 186 de este Reglamento, y

VII. La declaracién del propietario y del Director Responsable de Obra de que en la
construccion que se trate se cuenta con los equipos y sistemas de seguridad para
situaciones de emergencia, cumpliendo con las Normas y las Normas Oficiales
Mexicanas correspondientes.

El Visto Bueno de Seguridad y Operacion deberd acompafiarse de la Constancia de
Seguridad Estructural s6lo cuando el inmueble pertenezca al grupo A o subgrupo
B1, de conformidad con el articulo 139 fracciones | y Il, inciso a) de este
Reglamento. 278

La renovacion del Visto Bueno de Seguridad y Operacion se realizara cada tres
afos, para lo cual se debera presentar la responsiva del Director Responsable de
Obra y, en su caso, la del o los Corresponsables, a excepcidén de los siguientes
centros de reunién: cabarets, discotecas, pefias, bares, salones de baile, de fiesta
o similares, en los que la renovacion del Visto Bueno de Seguridad y Operacién se
realizara anualmente. 27°

ARTICULO 69.- Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operacion las
edificaciones e instalaciones que a continuacién se mencionan, que seran suscritos
por un Director Responsable de Obra: 28°

I. Escuelas publicas o privadas y cualquier otra edificacion destinadas a la
ensefianza;
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[I. Centros de reunidn, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de
conferencias, auditorios, cabarets, discotecas, pefias, bares, restaurantes, salones
de baile, de fiesta o similares, museos, estadios, arenas, hipédromos, plazas de
toros, hoteles, tiendas de autoservicio y cualquier otro con una capacidad de
ocupacioén superior a las 50 personas con uso distinto al habitacional; 28*

[ll. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotacion mercantil,
tales como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia ritmica, boliches,
albercas, locales para billares o juegos de salén y cualquier otro con una capacidad
de ocupacion superior a las 50 personas;

IV. Ferias con aparatos mecanicos, circos, carpas y cualesquier otro con usos
semejantes. En estos casos la renovacion se hara, ademas, cada vez que cambie
su ubicacion; 282

V. Ascensores para personas, montacargas, escaleras mecanicas o cualquier otro
mecanismo de transporte electromecanico, y?23

VI. Edificaciones o locales donde se realicen actividades de algun giro industrial en
las que excedan la ocupacién de 40 m2; hospitales y clinicas, albercas con
iluminacién subacuatica, estaciones de servicio para el expendio de combustible y
carburantes, asi como plataformas de aterrizaje y despegue de helicdpteros; para
estos casos los Vistos Buenos también deberan estar suscritos por un
Corresponsable en Instalaciones.?®*

ARTICULO 70.- Recibido el aviso de terminacién de obra, asi como el Visto Bueno
de Seguridad y Operacién en su caso, se procedera conforme a lo siguiente:

I. La Administracion otorgara la autorizacion de uso y ocupacion, para lo cual el
propietario o poseedor se constituira desde ese momento, en los términos del
articulo 68 de este Reglamento, en el responsable de la operacion y mantenimiento
de la construccion, a fin de satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha
autorizacion se otorgara en un plazo de cinco dias habiles contados a partir de que
se hubiere presentado el aviso de terminacion de obra. Transcurrido dicho plazo sin
que exista resolucién de la autoridad, procedera la afirmativa ficta, y28°

II. La Administracion autorizara diferencias en la obra ejecutada con respecto al
proyecto presentado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad,
estabilidad, destino, uso, servicio, habitabilidad e higiene, se respeten las
restricciones indicadas en el certificado unico de zonificacion de uso de suelo, la
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constancia de alineamiento y las caracteristicas de la manifestacion de construccion
registrada o de la licencia de construccion especial respectiva, y las tolerancias que
fijan este Reglamento y sus Normas. 286

ARTICULO 71.- Para las construcciones del Grupo A y subgrupo B1, a las que se
refiere el articulo 139 de este Reglamento, se debe registrar ante la Alcaldia
correspondiente la Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco
afios, en la que un Corresponsable en Seguridad Estructural haga constar que
dicha construccion se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad, de
acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas.?8’

En caso de ocurrir un sismo de magnitud importante se deberd iniciar el
procedimiento de revisién de seguridad estructural en los planteles educativos de
cualquier nivel en términos de lo establecido en el articulo 177 BIS de este
Reglamento y conforme a los Lineamientos que para tal efecto sean publicados en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. %8

Si la constancia del Corresponsable determina que la construccién no cumple con
las condiciones de seguridad, ésta debe reforzarse o modificarse para satisfacerlas.

ARTICULO 72.- Cuando la obra se haya ejecutado sin registro de manifestacion de
construccion o licencia de construccion especial, y se demuestre que cumple con
este Reglamento y los demas ordenamientos legales respectivos, asi como con las
disposiciones de los Programas, la Administracion concedera el registro de obra
ejecutada al Propietario o Poseedor, siempre y cuando se sujete al siguiente
procedimiento:?°

I. Presentar solicitud de registro de obra ejecutada, con la responsiva de un Director
Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso, y

II. Acompafar la solicitud con los documentos siguientes: constancia de
alineamiento y numero oficial vigente, acreditar que se cuenta con la legal
instalacion de toma de agua y de la conexidon del albafal, planos de la obra
ejecutada, arquitectdnicos, estructurales, de instalaciones que incluyan el uso de
sistemas para calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de la energia
solar, en su caso, y los demas documentos que este Reglamento y otras
disposiciones exijan para el registro de manifestacion de construcciéon o para la
expedicion de licencia de construccion especial, con la responsiva de un Director
Responsable de Obra, y de los Corresponsables, en su caso.?%
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Recibida la documentacién, la Administracion procedera a su revision y practicara
una visita a la obra de que se trate, para constatar que cumple con los requisitos
legales aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de registro
de obra ejecutada. La Administracion autorizard su registro, previo pago de los
derechos y las sanciones que se establecen, respectivamente, en el Cadigo Fiscal
del Distrito Federal y este Reglamento.?°*

ARTICULO 73.- Para modificar el uso de edificaciones para ser destinadas a alguno
de los supuestos sefalados en los articulos 69, fracciones I, 11 y VI; 90, referentes a
las edificaciones de riesgo alto, y 139 fracciones | y Il, inciso a) de este Reglamento,
el propietario o poseedor debe presentar ante la Administracion los siguientes
documentos: %2

l. El Visto Bueno de Seguridad y Operacion;

Il. La constancia de alineamiento y namero oficial vigente y cualesquiera de los
documentos siguientes: certificado Unico de zonificacién de uso de suelo especifico
o certificado Unico de zonificacion del suelo digital o certificado de acreditacion de
uso del suelo por derechos adquiridos o, en su caso, dictamen favorable de impacto
urbano o impacto urbano-ambiental; 2°2

lll. La licencia de construcciébn especial o el registro de manifestacion de
construccion, y

IV. En su caso, la Constancia de Seguridad Estructural.

Las edificaciones pertenecientes al grupo Ay subgrupo B1, a las que se refiere el
articulo 139 de este Reglamento, deben cumplir ademas de los requisitos antes
descritos, con memoria de calculo que contenga los criterios de disefio estructural
adoptados y los resultados de las pruebas necesarias y suficientes que garanticen
la seguridad estructural de la edificacion cumpliendo con este Reglamento y sus
Normas, para que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto. %4

TITULO QUINTO
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

CAPITULO |
GENERALIDADES

ARTICULO 74.- Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad,
funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, sustentabilidad, eficiencia
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energética, comunicacion, seguridad en emergencias, seguridad estructural,
integracion al contexto e imagen urbana de las edificaciones en la Ciudad de
México, los proyectos arquitectdonicos correspondientes deben cumplir con los
requerimientos establecidos en este Titulo para cada tipo de edificacion, en las
Normas y demas disposiciones legales aplicables.?®®

ARTICULO 75.- Los elementos arquitectonicos que constituyen el perfil de una
fachada a la via publica, tales como pilastras, sardineles, marcos de puertas y
ventanas, deben cumplir con lo que establecen las Normas.

Los balcones que se proyecten sobre via publica constaran Uunicamente de piso,
pretil, balaustrada o barandal y cubierta, sin cierre o ventana que los haga funcionar
como locales cerrados o formando parte integral de otros locales internos.

ARTICULO 76.- Las alturas de las edificaciones, la superficie construida méaxima en
los predios, asi como las areas libres minimas permitidas en los predios deben
cumplir con lo establecido en los Programas sefialados en la Ley.

ARTICULO 77.- La separacién de edificios nuevos o que han sufrido modificaciones
o ampliaciones, con predios o edificios colindantes debe cumplir con lo establecido
en las Normas de Ordenacion de Desarrollo Urbano y con los articulos 87, 88 y 166
de este Reglamento.

ARTICULO 78.- La separacion entre edificaciones dentro del mismo predio sera
cuando menos la que resulte de aplicar lo dispuesto en los articulos 87, 88 y 166 de
este Reglamento y sus Normas.?%

ARTICULO 79.- Las edificaciones deberan contar con estacionamiento de
vehiculos y/o bicicletas y/o motocicletas, incluyendo aquellos exclusivos para
personas con discapacidad, acordes con la funcionalidad y lo establecido en la
Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitecténico, en materia de
estacionamientos de vehiculos. %°7

CAPITULO I
DE LA HABITABILIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 80.- La accesibilidad para personas con discapacidad, asi como las
dimensiones y caracteristicas de los locales de las edificaciones, segun su uso o
destino, se establecen en las Normas. 2%
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I. Los requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad deberan
sujetarse a lo establecido las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. 2%°

Il. Las edificaciones con servicio al publico o que impliquen la concurrencia del
publico, deberan sujetarse a los requerimientos de accesibilidad para las personas
con discapacidad, establecidos en las Normas. 3%°

lll. Los requerimientos de habitabilidad y funcionamiento, deberan cumplir con lo
dispuesto en este Reglamento y en las Normas. 3%t

CAPITULO Il
DE LA HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

ARTICULO 81.- Las edificaciones deben estar provistas de servicio de agua
potable, suficiente para cubrir los requerimientos y condiciones a que se refieren las
Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 82.- Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con
el nimero, tipo de muebles y caracteristicas que se establecen a continuacion:

l. Las viviendas con menos de 45m? contaran, cuando menos con un excusado, una
regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero; mismos
que deberan incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de agua, a fin de
cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia; =%

Il. Las viviendas con superficie igual o mayor a 45m? contaran, cuando menos, con
un bafio provisto de un excusado, una regadera y un lavabo, asi como de un
lavadero y un fregadero; mismos que deberan incorporar sistemas o dispositivos
ahorradores de agua, a fin de cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas
aplicables en la materia; 3

. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 120m? y con hasta 15
trabajadores o0 usuarios contaran, como minimo, con un excusado y un lavabo o
vertedero; mismos que deberan incorporar sistemas o dispositivos ahorradores de
agua a fin de cumplir con las Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables en
la materia; 3%
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IV. En los demas casos se proveeran los muebles sanitarios, incluyendo los
accesibles para personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en las
Normas y Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 3%°

V. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustaran a lo
dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas, y3°®

VI. En las edificaciones habitacionales nuevas plurifamiliares de mas de tres
viviendas y unifamiliares con superficie igual o mayor a 100 m?y en aquellas donde
se realicen ampliaciones, modificaciones o reparaciones que alteren las condiciones
existentes de las instalaciones hidrosanitarias del inmueble, se instalara ademas del
sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de
agua por medio del aprovechamiento de la energia solar que provea un porcentaje
del consumo energético anual por uso de agua caliente conforme a lo establecido
en el Capitulo VI de la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto
Arquitecténico.0’

ARTICULO 82 BIS.- Las edificaciones que se vean imposibilitadas técnicamente
para cumplir con el porcentaje de consumo anual energético requerido y alcancen
uno menor, o sea totalmente inviable la instalacion de los sistemas de calentamiento
de agua por medio del aprovechamiento de la energia solar, deberan de justificar
técnicamente dicha imposibilidad detallando las razones y calculos técnicos que
soporten dicha justificacion. 398

ARTICULO 83.- Las albercas y fosas de clavados contaran, con:3
I. Equipos de recirculacion, filtracion y purificacién de agua,;

II. Boquillas de inyeccion para distribuir el agua recirculada y de succion para los
aparatos limpiadores de fondo, y

lll. Los sistemas de filtracion de agua se instalaran de acuerdo con las Normas y/o
Normas Oficiales Mexicanas; y>'°

IV. Sistemas de aprovechamiento de la energia solar para el calentamiento de agua
de la alberca, ademas del sistema convencional de calentamiento de agua, que
provean un porcentaje del consumo energético anual por uso de agua caliente
conforme a lo establecido en el Capitulo VI de la Norma Técnica Complementaria
para el Proyecto Arquitecténico. 1%
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ARTICULO 84.- Las edificaciones deben contar con espacios y facilidades para el
almacenamiento, separacion y recoleccion de los residuos solidos, segun lo
dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 85.- Las edificaciones para almacenar residuos solidos peligrosos,
guimico-toxicos o radioactivos se ajustaran a la Ley Federal de Salud, la Ley
General de Equilibrio Ecolégico y Proteccion al Ambiente, Ley de Residuos Solidos
del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal, sus Reglamentos, asi
como a las Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 86.- Las edificaciones y obras que produzcan contaminacion por
humos, olores, gases, polvos y vapores, energia térmica o luminica, ruidos y
vibraciones, se sujetaran al presente Reglamento, a la Ley Ambiental del Distrito
Federal y demas ordenamientos aplicables.

ARTICULO 87.- La iluminacién natural y la artificial para todas las edificaciones
deben cumplir con lo dispuesto en las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 88.- Los locales en las edificaciones contaran con medios de ventilacion
natural o artificial que aseguren la provision de aire exterior, en los términos que
fijen las Normas.

ARTICULO 89.- Las edificaciones nuevas no habitacionales y las de mas de 1000
m2sin(sic) incluir estacionamiento, asi como los establecimientos dedicados al
lavado de autos, deben contar con redes separadas de agua potable, agua residual
tratada y agua de lluvia debiéndose utilizar estas dos ultimas en todos los usos que
no requieran agua potable, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas
del Distrito Federal, las Normas y demas disposiciones aplicables en la materia. 12

Todos los establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de servicios y de
espectaculos, ubicados en la Ciudad de México y con mas de 30 empleados, que
utilicen agua caliente en sus servicios, estan obligados a instalar, ademas del
sistema convencional de calentamiento de agua, un sistema de calentamiento de
agua por medio del aprovechamiento de la energia solar, que provea un porcentaje
del consumo energético anual por uso de agua caliente en el establecimiento,
conforme a lo establecido en el Capitulo VI de la Norma Técnica Complementaria
para el Proyecto Arquitecténico. 313
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CAPITULO IV
DE LA COMUNICACION, EVACUACION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS

SECCION PRIMERA ]
DE LAS CIRCULACIONES Y ELEMENTOS DE COMUNICACION

ARTICULO 90.- Para efectos de este Capitulo, las edificaciones se clasifican en
funcion al grado de riesgo de incendio de acuerdo con sus dimensiones, uso y
ocupacion, en: riesgos bajo, medio y alto, de conformidad con lo que se establece
en las Normas.

ARTICULO 91.- Para garantizar tanto el acceso como la pronta evacuacion de los
usuarios en situaciones de operacién normal o de emergencia en las edificaciones,
éstas contardn con un sistema de puertas, vestibulaciones y circulaciones
horizontales y verticales con las dimensiones minimas y caracteristicas para este
proposito, incluyendo los requerimientos de accesibilidad para personas con
discapacidad que se establecen en este Capitulo y en las Normas.

En las edificaciones de riesgos bajo y medio a que se refiere el articulo anterior, el
sistema normal de acceso y salida se considerara también como ruta de evacuacion
con las caracteristicas de sefializacion y dispositivos que establecen las Normas.

En las edificaciones de riesgo alto a que se refiere el articulo anterior, el sistema
normal de acceso y salida sera incrementado con otro u otros sistema
complementario de pasillos y circulaciones verticales de salida de emergencia.
Ambos sistemas de circulaciones, el normal y el de salida de emergencia, se
consideraran rutas de evacuacion y contaran con las caracteristicas de sefializacion
y dispositivos que se establecen en las Normas.

La existencia de circulaciones horizontales o verticales mecanizadas tales como
bandas transportadoras, escaleras eléctricas, elevadores y montacargas se
considerara adicional al sistema normal de uso cotidiano o de emergencia formado
por vestibulos, pasillos, rampas y escaleras de acceso o de salida.

ARTICULO 92.- La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificacion
a una puerta, a una circulacion horizontal o vertical que conduzca directamente a la
via publica, areas exteriores o al vestibulo de acceso de la edificacién, medidas a lo
largo de la linea de recorrido, serd de cincuenta metros como maximo en
edificaciones de riesgo alto y de cuarenta metros como maximo en edificaciones de
riesgos medio y bajo, en este ultimo caso, la distancia podra incrementarse en un
50% si cuenta con los dispositivos para prevenir y combatir incendios para edificios
de riesgo alto, contenidos en las Normas.3*
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ARTICULO 93.- Las salidas a via publica en edificaciones de salud y de
entretenimiento contardn con marquesinas que cumplan con lo indicado en las
Normas.

ARTICULO 94.- Las edificaciones para la educacion deben contar con areas de
dispersion y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de
salida de los alumnos antes de conducir a la via publica, con dimensiones minimas
de 0.10 m2 por alumno.

ARTICULO 95.- Las dimensiones y caracteristicas de las puertas de acceso,
intercomunicacion, salida y salida de emergencia deben cumplir con las Normas.

ARTICULO 96.- Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y tineles
deben cumplir con las dimensiones y caracteristicas que al respecto sefialan las
Normas.

ARTICULO 97.- Las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas
peatonales que comuniquen todos sus niveles, aun cuando existan elevadores,
escaleras eléctricas o0 montacargas, con las dimensiones y condiciones de disefio
que establecen las Normas.

ARTICULO 98.- Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificacion
deben cumplir con las dimensiones y caracteristicas que establecen las Normas.

ARTICULO 99.- Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite
el desalojo total de los ocupantes de una edificacién en un tiempo minimo en caso
de sismo, incendio u otras contingencias y que cumple con lo que se establece en
las Normas; comprendera la ruta de evacuacion y las puertas correspondientes,
debe estar debidamente sefializado y cumplir con las siguientes disposiciones:

I. En los edificios de riesgo se debe asegurar que todas las circulaciones de uso
normal permitan este desalojo previendo los casos en que cada una de ellas o todas
resulten blogueadas. En los edificios de riesgos (sic) alto se exigirA una ruta
adicional especifica para este fin;

Il. Las edificaciones de mas de 25 m de altura requieren escalera de emergencia, y

lll. En edificaciones de riesgo alto hasta de 25 m de altura cuya escalera de uso
normal desembarque en espacios cerrados en planta baja, se requiere escalera de
emergencia.

ARTICULO 100.- Las edificaciones de entretenimiento y sitios de reunién, en las
que se requiera instalar butacas deben ajustarse a lo que se establece en las
Normas.
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ARTICULO 101.- Las edificaciones para deportes, aulas, teatros u otros espacios
para actos y espectaculos al aire libre en las que se requiera de graderias debe
cumplir con lo que se establece en las Normas.

ARTICULO 102.- Los elevadores, escaleras eléctricas y bandas transportadoras
deben cumplir con las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 103.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de
concierto, aulas o espectaculos deportivos deben cumplir con las Normas
aplicables.3%®

ARTICULO 104.- Los equipos y magquinaria instalados en las edificaciones y/o
espacios abiertos que produzcan ruido y/o vibracion deben cumplir con lo que
establece la Ley Ambiental del Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y
las Normas.

Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento en
ningun caso deben rebasar 65 decibeles a 0.50 m del paramento exterior del local
o limite del predio.

ARTICULO 105.- Todo estacionamiento publico a descubierto debe tener drenaje o
estar drenado y bardeado en sus colindancias con los predios vecinos.

ARTICULO 106.- Los estacionamientos publicos y privados, en lo relativo a las
circulaciones horizontales y verticales, deben ajustarse con lo establecido en las
Normas.

ARTICULO 107.- Los estacionamientos publicos deben contar con carriles
separados para entrada y salida de los vehiculos, area de espera techada para la
entrega y recepcion de vehiculos y caseta o casetas de control.

ARTICULO 108.- Todas las edificaciones deben contar con buzones para recibir
comunicacién por correo, accesibles desde el exterior.

SECCION SEGUNDA
DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIO

ARTICULO 109.- Las edificaciones deben contar con las instalaciones y los equipos
necesarios para prevenir y combatir los incendios.

Los equipos y sistemas contra incendio deben mantenerse en condiciones para
funcionar en cualquier momento, para lo cual deben ser revisados y probados
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periodicamente segun se establezca en los manuales del fabricante, las Normas y
las Normas Oficiales Mexicanas. 3'°

En las obras que requieran Visto Bueno de Seguridad y Operacién segun el articulo
69 de este Reglamento, el propietario o poseedor del inmueble llevara un libro de
bitacora donde el Director Responsable de Obra y el Corresponsable, en su caso,
registraran los resultados de estas pruebas, debiendo mostrarlo a las autoridades
competentes cuando éstas lo requieran. 3/

Para cumplir con el dictamen de prevencion de incendios a que se refiere la Ley del
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, se deben aplicar con las disposiciones
de esta Seccién y con lo establecido en las Normas.

ARTICULO 110.- Las caracteristicas que deben tener los elementos constructivos
y arquitecténicos para resistir al fuego, asi como los espacios y circulaciones
previstos para el resguardo o el desalojo de personas en caso de siniestro y los
dispositivos para prevenir y combatir incendios se establecen en las Normas y en
las Normas Oficiales Mexicanas.>'®

ARTICULO 111.- Durante las diferentes etapas de la construccion de cualquier obra
deben tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios, y en su caso,
para combatirlos mediante el equipo de extincion adecuado de acuerdo con las
Normas y demas disposiciones aplicables.

Esta proteccion debe proporcionarse en el predio, en el &rea ocupada por la obra 'y
Sus construcciones provisionales.

Los equipos de extincion deben ubicarse en lugares de facil acceso y se
identificaran mediante sefales, letreros o simbolos claramente visibles.

ARTICULO 112.- El disefio, seleccion, ubicacion e instalacion de los sistemas
contra incendio en edificaciones de riesgo alto deben estar avalados por un
Corresponsable en Instalaciones.

ARTICULO 113.- Los casos no previstos en esta Seccion quedaran sujetos a la
responsabilidad del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, en su caso,
guienes deben exigir que se hagan las adecuaciones respectivas al proyecto y
durante la ejecucion de la obra.
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SECCION TERCERA
DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION

ARTICULO 114.- Los locales destinados a la guarda y exhibicion de animales y las
edificaciones de deportes y recreacién deben contar con rejas y/o desniveles para
proteccion al publico, en el nimero, dimensiones minimas y condiciones de disefio
que establezcan las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas.**?

ARTICULO 115.- Los aparatos mecanicos de ferias deberan contar con rejas o
barreras de por lo menos 1.20 m de altura en todo su perimetro y a una distancia
de por lo menos 1.50 m de la proyeccion vertical de cualquier giro o movimiento del
aparato mecénico.

Las lineas de conduccién y los tableros eléctricos deben estar aislados y protegidos,
eléctrica y mecanicamente para evitar que causen dafio al publico, cuyo disefio y
fijacion se establezca en las Normas y demas disposiciones aplicables.

ARTICULO 116.- Los locales destinados al depdsito o venta de explosivos y
combustibles deben ajustarse con lo establecido en las Normas, en las Normas
Oficiales Mexicanas y demas disposiciones aplicables y, en su caso, en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.3?°

ARTICULO 117.- Las edificaciones deben estar equipadas de pararrayos en los
casos Yy bajo las condiciones que se mencionan en las Normas, en las Normas
Oficiales Mexicanas y demas disposiciones aplicables.3?!

ARTICULO 118.- Los vanos, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en
cualquier edificacion, deben contar con barandales y manguetes a una altura de
0.90 m del nivel del piso, disefiados de manera que impidan el paso de nifios a
través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el choque del publico
contra ellos.

ARTICULO 119.- Las edificaciones destinadas a la educacion, centros culturales,
recreativos, centros deportivos, de alojamiento, comerciales e industriales deben
contar con un local de servicio médico para primeros auxilios de acuerdo con lo
establecido en las Normas.

ARTICULO 120.- Las albercas deben contar con los elementos y medidas de
proteccion establecidas en las Normas y demas disposiciones aplicables.???
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CAPITULO V
DE LA INTEGRACION AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA

ARTICULO 121.- Las edificaciones que se proyecten en Areas de Conservacion
Patrimonial o inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de la Ciudad de
México de limitadas e indicados en los Programas General, Delegacionales y/o
Parciales, deben sujetarse a las restricciones de altura, vanos, materiales,
acabados, colores y todas las demas que sefale la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Vivienda, en los términos que establecen las Normas de Ordenacion de los
Programas de Desarrollo Urbano y las Normas; asi como las que sefialen el Instituto
Nacional de Antropologia e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el
ambito de su competencia, de acuerdo con lo sefialado por la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e Histéricos.3?2

ARTICULO 122.- El empleo de vidrios espejo y otros materiales que produzcan
reflexion total en superficies exteriores aisladas mayores a 20 m2 o que cubran mas
del 30% de los paramentos de fachada se permitira siempre y cuando se demuestre,
mediante estudios de asoleamiento y reflexion especular, que el reflejo de los rayos
solares no provocara en ninguna época del afio ni hora del dia deslumbramientos
peligrosos o molestos, o incrementos en la carga térmica en edificaciones vecinas
0 via publica. En Areas de Conservacion Patrimonial, el empleo de este material en
fachadas principales estd condicionado a la aprobacion de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda en el ambito de sus atribuciones en materia de
patrimonio cultural urbano.?

ARTICULO 123.- Las fachadas de colindancia de las edificaciones de cinco niveles
0 mas que formen parte de los paramentos de patios de iluminacién y ventilacién de
edificaciones vecinas deben tener acabados de color claro.

CAPITULO VI
DE LAS INSTALACIONES

SECCION PRIMERA
DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ARTICULO 124.- Las edificaciones nuevas de mas de tres niveles deben contar con
un almacenamiento con capacidad para satisfacer dos veces la demanda diaria de
agua potable y estar equipadas con sistema de bombeo.3?°

Toda construccion nueva de mas de 200 m? de azotea debera contar con un sistema
de captacion y aprovechamiento de agua pluvial de la superficie construida a nivel
azotea, para lo cual deberd contarse con una cisterna para este fin, dicho
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aprovechamiento se dara en todos aquellos usos que no requieran agua con calidad
potable como inodoros, riego de areas jardineadas y actividades de limpieza
conforme a lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y sus
Reglamentos.3%°

ARTICULO 125.- Las instalaciones hidraulicas y sanitarias, los muebles y
accesorios de bafo, las valvulas, tuberias y conexiones deben contar con
accesorios y muebles de bajo consumo de agua potable, conforme a lo que
disponga la Ley de Aguas del Distrito Federal y sus Reglamentos, las Normas y, en
su caso, las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables.®?’

ARTICULO 126.- Queda prohibido el uso de gargolas o canales que descarguen
agua a chorro fuera de los limites propios de cada predio.

ARTICULO 127.- Durante el proceso de construccion, no se permitira desalojar
agua freética o residual al arroyo de la calle. Cuando se requiera su desalojo al
exterior del predio, se debe encausar esta agua entubada directamente a la
coladera pluvial evitando descargar solidos que azolven la red de alcantarillado en
tanto la Dependencia competente construya el albafal autorizado.

ARTICULO 128.- En los predios ubicados en calles con redes de agua potable, de
alcantarillado publico y, en su caso, de agua tratada, el propietario, poseedor o
representante legal debe solicitar en el formato correspondiente al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, por conducto de la Delegacion, las conexiones de
los servicios solicitados con dichas redes, de conformidad con lo que disponga la
Ley de Aguas del Distrito Federal y sus Reglamentos, y pagar los derechos que
establezca el Cédigo Fiscal del Distrito Federal.®?®

Previo al pago de los derechos a que se refiere el parrafo anterior y para el correcto
cobro de los derechos por el suministro de agua el propietario y/o poseedor, debera
entregar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México dos tantos del proyecto de
las instalaciones hidraulicas, el cual deberd incluir la ubicacion, dimension y arreglo
de la tuberia donde se instalara el medidor que registrara el volumen de agua que
ingresarda al predio y en su caso, la misma documentacion para los proyectos que
involucren la construccion de locales y/o departamentos, mismos que deberan
contar con medidores individuales para cada uno de ellos.3?°

La documentacion que se sefiala en el parrafo anterior sera requisito indispensable
para emitir la aprobacion de la factibilidad de instalacion de medidores en tomas, y
en su caso, de ramificaciones de agua potable. 33°
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En caso de que el propietario y/o poseedor no cuente con la aprobacion de la
factibilidad de instalacion de medidor, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
no estara obligado a autorizar la conexion ni a prestar el servicio de suministro de
agua. 33t

En ningun caso se podran instalar bombas que succionen agua en forma directa de
la red de distribucion, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito
Federal. 3*?

La conexion de los servicios tanto de agua potable, de agua residual tratada, asi
como las descargas sanitarias y pluviales, deberan quedar por arriba de los niveles
de las redes municipales de agua potable, residual tratada y drenaje. 332

SECCION SEGUNDA
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 129.- Los proyectos deben contener, como minimo en su parte de
instalaciones eléctricas, lo siguiente:

I. Planos de planta y elevacion, en su caso;

II. Diagrama unifilar;

[ll. Cuadro de distribucién de cargas por circuito;

IV. Croquis de localizacion del predio en relacion a las calles méas cercanas;
V. Especificacion de materiales y equipo por utilizar, y

VI. Memorias técnica descriptiva y de calculo, conforme a las Normas y Normas
Oficiales Mexicanas.

ARTICULO 130.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse
a las disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y
Normas Mexicanas.

ARTICULO 131.- Los locales habitables, cocinas y bafios domésticos deben contar,
por lo menos, con un contacto y salida para iluminacion con la capacidad nominal
gue se establezca en la Norma Oficial Mexicana.
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ARTICULO 132.- El sistema de iluminacion eléctrica de las edificaciones de
vivienda debe tener, al menos, un apagador para cada local;, para otros usos o
destinos, se debe prever un interruptor o apagador por cada 50 m2 o fraccion de
superficie iluminada. La instalacion se sujetard a lo dispuesto en la Norma Oficial
Mexicana.

ARTICULO 133.- Las edificaciones de salud, recreacion, comunicaciones y
transportes deben tener sistemas de iluminacion de emergencia con encendido
automatico, para iluminar pasillos, salidas, vestibulos, sanitarios, salas y locales de
concurrentes, salas de curaciones, operaciones y expulsion y letreros indicadores
de salidas de emergencia en los niveles de iluminacion establecidos en las Normas
y las Normas Oficiales Mexicanas.

SECCION TERCERA
DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES

ARTICULO 134.- Las edificaciones que requieran instalaciones de combustibles
deben ajustarse con las disposiciones establecidas en las Normas, asi como en las
Normas Oficiales Mexicanas y demas disposiciones aplicables.

SECCION CUARTA
DE LAS INSTALACIONES TELEFONICAS, DE VOZ Y DATOS

ARTICULO 135.- Las instalaciones telefénicas, de voz y datos y de
telecomunicaciones de las edificaciones, deben ajustarse con lo que establecen las
Normas y demas disposiciones aplicables.

SECCION QUINTA
DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE
EXPULSION DE AIRE

ARTICULO 136.- Las edificaciones que requieran instalaciones para
acondicionamiento de aire o expulsién de aire hacia el exterior deben sujetarse a
las disposiciones establecidas en las Normas, asi como en las Normas Oficiales
Mexicanas.

TITULO SEXTO
DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPITULO |
GENERALIDADES

ARTICULO 137.- Este titulo se refiere al proyecto estructural de los edificios
comunes. Los procedimientos de revision de la seguridad estructural para
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construcciones como puentes, tuneles, torres, chimeneas y estructuras no
convencionales deben ser aprobados por la Secretaria de Obras y Servicios. 3

ARTICULO 138.- La Secretaria de Obras y Servicios ha expedido un cuerpo de
normas en las que se definen los requisitos especificos de ciertos materiales y
sistemas estructurales, asi como procedimientos de disefio para los efectos de las
distintas acciones y de sus combinaciones, incluyendo tanto las acciones
permanentes (cargas muertas), las variables, cargas vivas, y las acciones
accidentales, en particular los efectos de sismo y viento.33°

ARTICULO 139.- Para los efectos de este Titulo las construcciones se clasifican en
los siguientes grupos:

I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podria causar un niumero elevado de
pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro significativo por contener
sustancias toxicas o explosivas, y edificaciones cuyo funcionamiento es esencial
ante una emergencia urbana, las que se subdividen en:3¢

Subgrupo Al: Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles
de seguridad: 2%’

a) Edificios que es necesario mantener en operacion aun después de un sismo de
magnitud importante, como: hospitales, aeropuertos, terminales y estaciones de
transporte, instalaciones militares, centros de operacidbn de servicios de
emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la transmision y
distribucion de electricidad, centrales telefénicas y repetidoras, estaciones de radio
y television, antenas de transmision y los inmuebles que las soportan o contienen,
estaciones de bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, distribucion y
abastecimiento de agua potable, estructuras que alojen equipo cuyo funcionamiento
sea esencial para la poblacion, tanques de agua, puentes vehiculares y pasarelas
peatonales; 33

b) Construcciones o depdsitos cuya falla puede implicar un severo peligro para la
poblacién, por contener cantidades importantes de sustancias toxicas, inflamables
0 explosivas. 33°

Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podria causar: 34°
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a) Un impacto social importante, como estadios, salas de reuniones, templos,
auditorios y otras, que puedan albergar mas de 1000 personas. 34!

b) Una afectacion a la poblacion particularmente vulnerable, como: escuelas de
educacioén preescolar, primaria y secundaria. 342

c) La pérdida de material de gran valor histérico o cultural: museos, monumentos y
estructuras que contengan archivos juridicos o registros publicos. 343

Para fines de aplicacion de las Normas Técnicas Complementarias para la Revision
de la Seguridad Estructural de las Edificaciones, las construcciones del Grupo A se
subdividen en:

Caso 1: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con area total construida de
entre 6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas | y Il a que se aluden en el articulo
170 de este Reglamento;

Caso 2: Construcciones con mas de 70 m de altura o con mas de 15,000 m2 de
area total construida, ubicadas en las zonas | y II; y

Caso 3: Edificaciones de mas de 15 m de altura o mas de 3,000 m2 de area total
construida, en la zona lll; en ambos casos las areas se refieren a cada cuerpo de
edificio que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las areas de anexos.
El area de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se adicionara
a la de aquel otro a través del cual se desaloje.?*

II. Grupo B: Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales
comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el
Grupo A, las que se subdividen en:

Subgrupo B1: 34°

a) Edificaciones de mas de 30 m de altura o con mas de 6,000 m? de area total
construida, ubicadas en las zonas | y Il a que se aluden en el articulo 170 de este
Reglamento, y construcciones de mas de 15 m de altura o mas de 3,000 m? de area
total construida, en la zona lll; en ambos casos las areas se refieren a cada cuerpo
de edificio que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las areas de
anexos. El area de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se
adicionara a la de aquel otro a través del cual se desaloje;3*°
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b) Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de transporte,
como estacionamientos, restaurantes, asi como edificios destinados a educacién
media superior y superior.*’

c) Derogado;3*®

Caso 4: Edificaciones con altura de entre 30 y 70 m o con area total construida de
entre 6,000 y 15,000 m2, ubicadas en las zonas | y Il a que se aluden en el articulo
170 de este Reglamento;

Caso 5: Construcciones con mas de 70 m de altura o con mas de 15,000 m2 de
area total construida, ubicadas en las zonas | y II;

Caso 6: Edificaciones de méas de 15 m de altura o mas de 3,000 m2 de é&rea total
construida, en la zona lll; en ambos casos las areas se refieren a cada cuerpo de
edificio que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las &reas de anexos.
El &rea de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se adicionara
a la de aquel otro a través del cual se desaloje;

Caso 7: Construcciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de
transporte, como estacionamientos, restaurantes, asi como edificios destinados a
educacion media superior y superior.

Subgrupo B2:

Caso 8: Edificaciones con una altura de entre 15 y 30 m o con un &rea total
construida entre 3,000 y 6,000 m2, ubicadas en las zonas | y Il a que se aluden en
el articulo 170 de este Reglamento;

Caso 9: Construcciones con una altura de entre 10 m y 15 m o con un érea total
construida entre 1,500 y 3,000 m2, en la zona lll; en ambos casos las areas se
refieren a cada cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo e
incluyen las areas de anexos. El area de un cuerpo que no cuente con medios
propios de desalojo se adicionara a la de aquel otro a través del cual se desaloje; y

Caso 10: Las demas de este grupo.*°
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CAPITULO I
DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES

ARTICULO 140.- El proyecto de las edificaciones debe considerar una
estructuracion eficaz para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con
especial atencion a los efectos sismicos.3>°

El proyecto, de preferencia, considerara una estructuracion regular que cumpla con
los requisitos que establecen las Normas.

Las edificaciones que no cumplan con los requisitos de regularidad se disefiaran
para condiciones sismicas mas severas, en la forma que se especifique en las
Normas.

ARTICULO 141.- Toda edificacién debe separarse de sus linderos con predios
vecinos la distancia que sefiala la Norma correspondiente, la que regira también las
separaciones que deben dejarse en juntas de construccion entre cuerpos distintos
de una misma edificacion. Los espacios entre edificaciones vecinas y las juntas de
construccion deben quedar libres de toda obstruccion.

Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construccién se
indicaran claramente en los planos arquitectonicos y en los estructurales.

Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio
deben quedar libres de todo material, debiendo usar tapajuntas que permitan el libre
movimiento entre ellos.°?

ARTICULO 142.- Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento pudiera
ocasionar dafios a los ocupantes de la edificacion o a quienes transiten en su
exterior, deben fijarse mediante procedimientos expresamente aprobados por el
Director Responsable de Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural,
en su caso. Particular atencion deberd darse a los recubrimientos pétreos en
fachadas y escaleras, a las fachadas prefabricadas de concreto, asi como a los
plafones de elementos prefabricados, de yeso y de otros materiales pesados.=°?

ARTICULO 143.- Los elementos no estructurales que puedan restringir las
deformaciones de la estructura, como muros divisorios, de colindancia y de fachada,
pretiles, escaleras y otros elementos rigidos en fachadas, o que tengan un peso
considerable, como equipos pesados, tanques, tinacos y casetas, deben estar
definidos en los planos de proyecto y ser aprobados en sus caracteristicas y en su
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forma de sustentacion por el Director Responsable de Obray por el Corresponsable
en Seguridad Estructural en obras en que éste sea requerido.3>?

El mobiliario, los equipos y otros elementos cuyo volteo o desprendimiento puedan
ocasionar dafos fisicos o materiales ante movimientos sismicos, como libreros
altos, anaqueles, tableros eléctricos o telefénicos y aire acondicionado, etcétera,
deben fijarse de tal manera que se eviten estos dafios ante movimientos sismicos.

ARTICULO 144.- Los anuncios adosados o colgantes, en azotea, auto soportados
y en marquesina, deben ser objeto de disefio estructural en los términos de este
Titulo y de sus Normas, con particular atencion a los efectos del viento; ademas,
deben disefiarse en detalle sus apoyos y fijaciones a la estructura principal y revisar
su efecto en la estructura.®>*

ARTICULO 145.- Cualquier perforacién o alteracion de un elemento estructural para
alojar ductos o instalaciones debera ser aprobada por el Director Responsable de
Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso.

Las instalaciones, particularmente las de gas, agua y drenaje que crucen juntas
constructivas estaran provistas de conexiones flexibles o de tramos flexibles.

CAPITULO Il
DE LOS CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL

ARTICULO 146.- Toda edificacion debe contar con un sistema estructural que
permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de
disefio, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y
eficiente hasta la cimentacién. Debe contar ademas con una cimentacion que
garantice la correcta transmision de dichas fuerzas al subsuelo considerando las
condiciones en materia de hundimientos, emersiones, agrietamientos del subsuelo,
oquedades o galerias de minas.3%°

ARTICULO 147.- Toda estructura y cada una de sus partes deben disefiarse para
cumplir con los requisitos basicos siguientes:

I. Tener seguridad adecuada contra la aparicion de todo estado limite de falla
posible ante las combinaciones de acciones mas desfavorables que puedan
presentarse durante su vida esperada, y

[I. No rebasar ningun estado limite de servicio ante combinaciones de acciones que
corresponden a condiciones normales de operacion.
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El cumplimiento de estos requisitos se comprobara con los procedimientos
establecidos en este Capitulo y en las Normas.

Los criterios generales de disefio aplicables a todos los tipos de estructuras se
definen en las Normas sobre Criterios y Acciones de Disefio.3°°

ARTICULO 148.- Se considerara como estado limite de falla cualquier situacion que
corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de
cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentacion, o al hecho de que
ocurran dafos irreversibles que afecten significativamente su resistencia ante
nuevas aplicaciones de carga.

Las Normas estableceran los estados limite de falla mas importantes para cada
material y tipo de estructura.

ARTICULO 149.- Se considerara como estado limite de servicio la ocurrencia de
desplazamientos, agrietamientos, vibraciones o dafios que afecten el correcto
funcionamiento de la edificacién, pero que no perjudiquen su capacidad para
soportar cargas. Los valores especificos de estos estados limite se definen en las
Normas.

ARTICULO 150.- En el disefio de toda estructura deben tomarse en cuenta los
efectos de las cargas muertas, de las cargas vivas, del sismo, del viento cuando
este Ultimo sea significativo. Las intensidades de estas acciones y sus
combinaciones habran de considerarse en el disefio y la forma en que deben
calcularse sus efectos se especifican en las Normas correspondientes.>’

Cuando sean significativos, deben tomarse en cuenta los efectos producidos por
otras acciones, como los empujes de tierras y liquidos, los cambios de temperatura,
las contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las
solicitaciones originadas por el funcionamiento de maquinaria y equipo que no estén
tomadas en cuenta en las cargas especificadas en las Normas correspondientes.

ARTICULO 151.- Se consideraran tres categorias de acciones, de acuerdo con la
duracion en que obren sobre las estructuras con su intensidad maxima, las cuales
estan contenidas en las Normas correspondientes.

ARTICULO 152.- Cuando deba considerarse en el disefio el efecto de acciones
cuyas intensidades no estén especificadas en este Reglamento ni en sus Normas,
estas intensidades deberan establecerse siguiendo los procedimientos aprobados
por el Instituto y con base en los criterios generales que se mencionan en las
Normas.3>®
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ARTICULO 153.- La seguridad de una estructura debe verificarse para el efecto
combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de
ocurrir simultaneamente, considerandose dos categorias de combinaciones que se
describen en las Normas.

ARTICULO 154.- Derogado.3>°

ARTICULO 155.- Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las
acciones se determinardn mediante un analisis estructural realizado por un método
reconocido que tome en cuenta las propiedades de los materiales ante los tipos de
carga que se estén considerando.

ARTICULO 156.- Los procedimientos para la determinacion de la resistencia de
disefio y de los factores de resistencia correspondientes a los materiales y sistemas
constructivos mas comunes se establecen en las Normas de este Reglamento.

En los casos no comprendidos en las Normas mencionadas, la resistencia de disefio
se determinara con procedimientos analiticos basados en evidencia teorica y
experimental, o con procedimientos experimentales de acuerdo con el articulo 157
de este Reglamento. En ambos casos, el procedimiento para la determinacion de la
resistencia de disefio deberé ser aprobado por un Corresponsable en Seguridad
Estructural y con el visto bueno del Instituto, que podra exigir una verificacion directa
de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo con lo
descrito en el capitulo Xl de este Titulo.3°

ARTICULO 157.- La determinacion experimental de la resistencia contemplada en
el articulo anterior debe llevarse a cabo por medio de ensayes disefiados para
simular, en modelos fisicos de la estructura o de porciones de ella, el efecto de las
combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con las Normas.=6*

Cuando se trate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en
forma industrializada, los ensayes se haran sobre muestras de la produccién o de
prototipos. En otros casos, los ensayes podran efectuarse sobre modelos de la
estructura en cuestion.

La seleccién de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga
que se aplique, debe hacerse de manera que se obtengan las condiciones mas
desfavorables que puedan presentarse en la practica, pero tomando en cuenta la
interaccion con otros elementos estructurales.
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Con base en los resultados de los ensayes, se deducira una resistencia de disefio,
tomando en cuenta las posibles diferencias entre las propiedades mecanicas y
geométricas medidas en los especimenes ensayados y las que puedan esperarse
en las estructuras reales.

El tipo de ensaye, el nimero de especimenes y el criterio para la determinacién de
la resistencia de disefio se fijaran con base en criterios probabilisticos y deben ser
aprobados por el Instituto, el cual podra exigir una comprobacién de la resistencia
de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el Capitulo XII de
este Titulo. 262

ARTICULO 158.- Se revisara que para las distintas combinaciones de acciones y
para cualquier estado limite de falla posible, la resistencia de disefio sea mayor o
igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinacion de cargas en
estudio, multiplicado por los factores de carga correspondientes, segun lo
especificado en las Normas.

Parrafo Segundo Derogado.3¢2

También se revisara que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones
sin multiplicar por factores de carga, no se rebase algun estado limite de servicio.

ARTICULO 159.- Se podran emplear criterios de disefio estructural diferentes de
los especificados en este Capitulo y en las Normas si se justifica, a satisfaccion del
Instituto, que los procedimientos de disefio empleados dan lugar a niveles de
seguridad no menores que los que se obtengan empleando los previstos en este
Reglamento; tal justificacion debe realizarse previamente a la declaracién de la
manifestacion de construccion o a la solicitud de la licencia de construccion
especial.3%*

CAPITULO IV
DE LAS CARGAS MUERTAS

ARTICULO 160.- Se consideran como cargas muertas los pesos de todos los
elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una
posicion permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el
tiempo.

La determinacién de las cargas muertas se hara conforme a lo especificado en las
Normas.
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CAPITULO V
DE LAS CARGAS VIVAS

ARTICULO 161.- Se consideran cargas vivas las fuerzas que se producen por el
uso y ocupacion de las edificaciones y que no tienen caracter permanente. A menos
que se justifiqguen racionalmente otros valores, estas cargas se tomaran iguales a
las especificadas en las Normas.

ARTICULO 162.- Para la aplicacion de las cargas vivas unitarias se deben tomar
en consideracion las que se indican en las Normas.

ARTICULO 163.- Durante el proceso de la edificacion deben considerarse las
cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas incluiran el peso de los
materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehiculos y equipo, el de
colado de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del
personal necesario, no siendo este ultimo peso menor de 1.5 KN/m2 (150 kg/m2).
Se considerard, ademas, una concentracion de 1.5 KN (150 kg) en el lugar mas
desfavorable.

CAPITULO VI
DEL DISENO POR SISMO

ARTICULO 164.- En las Normas se establecen las bases y requisitos generales
minimos de disefio para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los
efectos de los sismos. Los métodos de analisis y los requisitos para estructuras
especificas se detallaran en las Normas.

ARTICULO 165.- Adicionalmente, todas las estructuras pertenecientes al Grupo A
Caso 3y al Subgrupo B1 Caso 6 deberan instrumentarse mediante la instalacion de
acelerdgrafos cuyos registros deberan ser enviados al Instituto después de un sismo
con magnitud mayor a 6 grados en la escala de Richter3®

ARTICULO 166.- Toda edificacion debe separarse de sus linderos con los predios
vecinos o entre cuerpos en el mismo predio segun se indica en las Normas.

En el caso de una nueva edificacion en que las colindancias adyacentes no cumplan
con lo estipulado en el parrafo anterior, la nueva edificacion debe cumplir con las
restricciones de separacion entre colindancias como se indica en las Normas.

Parrafo Tercero Derogado.2%°

ARTICULO 167.- El andlisis y disefio estructural de otras construcciones que no
sean edificios, se haran de acuerdo con lo que marquen las Normas y, en los

365 Reforma publicada en la GOCDMX el 15 de diciembre de 2017
366 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

89



aspectos no cubiertos por ellas, se hara de manera congruente con ellas y con este
Capitulo, previa aprobacion de la Secretaria de Obras y Servicios.

CAPITULO VI
DEL DISENO POR VIENTO

ARTICULO 168.- Las bases para la revision de la seguridad y condiciones de
servicio de las estructuras ante los efectos de viento y los procedimientos de disefio
se establecen en las Normas Técnicas Complementarias de Disefio por Viento.2¢’

CAPITULO VIl
DEL DISENO DE CIMENTACIONES

ARTICULO 169.- Toda edificacion se soportara por medio de una cimentacion que
cumpla con los requisitos relativos al disefio y construccién que se establecen en
las Normas Técnicas Complementarias de Disefio y Construccion de
Cimentaciones.*%®

Las edificaciones no podran en ningun caso desplantarse sobre tierra vegetal,
suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo serd aceptable cimentar sobre terreno
natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan
sido adecuadamente compactados.

ARTICULO 170.- Para fines de este Titulo, el Distrito Federal se divide en tres zonas
con las siguientes caracteristicas generales:

Zona |. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron
depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir,
superficialmente o intercalados, depdsitos arenosos en estado suelto o cohesivos
relativamente blandos. En esta Zona, es frecuente la presencia de rellenos
artificiales no compactados, o de oquedades en rocas y de cavernas y tuneles
excavados en suelo para explotar minas de arena; 3%°

Zona ll. Transicién, en la que los depdésitos profundos se encuentran a 20 m de
profundidad, o menos, y que estad constituida predominantemente por estratos
arenosos Yy limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de
éstas es variable entre decenas de centimetros y pocos metros, y

Zona lll. Lacustre, integrada por potentes depdsitos de arcilla altamente
comprensible, separados por capas arenosos (sic) con contenido diverso de limo o
arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores
variables de centimetros a varios metros. Los depdsitos lacustres suelen estar

37 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
368 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
369 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

90




@ % :‘.‘-" PAOT

cubiertos superficialmente por suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de
este conjunto puede ser superior a 50 m.

La zona a que corresponda un predio se determinard a partir de las investigaciones
gue se realicen en el subsuelo del predio objeto de estudio, tal como se establecen
en las Normas. En caso de edificaciones ligeras o medianas, cuyas caracteristicas
se definan en dichas Normas, podra determinarse la zona mediante el mapa incluido
en las mismas, si el predio esta dentro de la porcidn zonificada; los predios ubicados
a menos de 200 m de las fronteras entre dos de las zonas antes descritas se
supondran ubicados en la més desfavorable.

ARTICULO 171.- La investigacion del subsuelo del sitio mediante exploracion de
campo y pruebas de laboratorio debe ser suficiente para definir de manera confiable
los parametros de disefio de la cimentacion, la variacion de los mismos en la planta
del predio y los procedimientos de edificacion. Ademas, debe ser tal que permita
definir:

I. En la zona | a que se refiere el articulo 170 de este Reglamento, si existen
materiales sueltos superficiales, grietas, oquedades naturales o galerias de minas,
y en caso afirmativo su apropiado tratamiento, y

Il. En las zonas Il y lll a que se refiere el articulo 170 de este Reglamento, la
existencia de restos arqueoldgicos, cimentaciones antiguas, grietas, variaciones
fuertes de estratigrafia, historia de carga del predio o cualquier otro factor que pueda
originar asentamientos diferenciales de importancia, de modo que todo ello pueda
tomarse en cuenta en el disefo.

ARTICULO 172.- Deben investigarse el tipo y las condiciones de cimentacion de las
edificaciones colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones,
agrietamientos del suelo y desplomos, y tomarse en cuenta en el disefio y
construccion de la cimentacion en proyecto.

Asimismo, se investigaran la localizacion y las caracteristicas de las obras
subterrdneas cercanas, existentes o proyectadas, pertenecientes al Sistema de
Transporte Colectivo, de drenaje y de otros servicios publicos, con objeto de verificar
que la edificacién no cause dafios a tales instalaciones ni sea afectada por ellas.®"°

ARTICULO 173.- En el disefio de toda cimentacion, se consideraran los estados
limite de falla y de servicio tal y como se indican en las Normas.
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CAPITULO IX
DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS3!

ARTICULO 174.- En el disefio de las excavaciones se consideraran los estados
limite de falla y de servicio tal y como se indican en las Normas.

ARTICULO 175.- Los muros de contencion exteriores construidos para dar
estabilidad a desniveles del terreno, deben disefiarse de tal forma que no se
rebasen los siguientes estados limite de falla: volteo, desplazamiento del muro, falla
de la cimentacion del mismo o del talud que lo soporta, falla del terreno o dela
estructura. Ademas, se revisaran los estados limite de servicio, como asentamiento,
giro o deformacién excesiva del muro. Los empujes se estimaran tomando en
cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocacion del
mismo. Los muros incluiran un sistema de drenaje adecuado que limite el desarrollo
de empujes superiores a los de disefio por efectos de presion del agua.®’?

Los empujes debidos a solicitaciones sismicas se calculardan de acuerdo con el
criterio definido en el Capitulo VI de este Titulo.

ARTICULO 176.- En las edificaciones del grupo A y subgrupo B1 a que se refiere
el articulo 139 de este Reglamento, si se encuentran ubicadas en las zonas Il y Il
conforme al articulo 170 de este Reglamento, deben hacerse nivelaciones durante
su construccion y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin de
observar su comportamiento durante las excavaciones a fin de prevenir dafios a la
propia edificacion, a las edificaciones vecinas y a los servicios publicos. Sera
obligacién del propietario o poseedor de la edificacién, proporcionar copia de los
resultados de estas mediciones, asi como los planos, memorias de calculo y otros
documentos sobre el disefio de la cimentacién a los disefiadores de edificios que se
construyan en predios contiguos.®”®

CAPITULO X i
DE LAS CONSTRUCCIONES DANADAS

ARTICULO 177.- Sera necesario revisar de manera cuantitativa la seguridad y
estabilidad estructural de las edificaciones, de conformidad con lo establecido en
este Reglamento, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:®’*

Parrafo Segundo Derogado.?"®
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I. Que haya evidencia de que el edificio en cuestidn tiene dafios estructurales o los
ha tenido o no han sido reparados, o que el comportamiento de la cimentacion no
ha sido satisfactorio; la evidencia se obtendra de inspeccion exhaustiva de los
elementos principales de la estructura, asi como del comportamiento de la
cimentacion; 376

II. Que existan defectos en la calidad de los materiales y en la ejecucion de la
estructura, segun conste en los datos disponibles sobre la construccion de la
edificacion, en la inspeccion de la estructura y en los resultados de las pruebas
realizadas a los materiales;*’’

lll. Que el sistema estructural no sea idoneo para resistir fuerzas sismicas o
presente excesivas asimetrias, discontinuidades e irregularidades en planta o
elevacion que pudieran ser perjudiciales;3’®

IV. Se deroga.®"?

V. Que se hayan modificado sus muros u otros elementos estructurales o se hayan
incrementado significativamente las cargas originales. 3°

La verificacion de que la edificacion se encuentra en alguna de las condiciones
anteriores deberd asentarse en el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad
estructural suscrito por un Corresponsable en Seguridad Estructural. 8*

ARTICULO 177 BIS.- Para el caso de planteles escolares donde se imparta
educacion a nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, media
superior y superior, se debera realizar un Levantamiento Fisico de conformidad
con los Lineamientos para la revision estructural de planteles escolares en la
Ciudad de México después de un sismo, que para tal efecto sean publicados
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siempre y cuando la “estacién
acelerométrica SCT” de la Red Acelerografica de la Ciudad de México registre
aceleraciones en los siguientes supuestos:

a) En las escuelas de la Ciudad de México que reporten dafios, cuando se registren
aceleraciones de 30 a 60 gal;

b) En las escuelas referidas en el inciso anteriory aquellas que se encuentren
localizadas dentro de la zona de actuacion prioritaria a que se refiere el ultimo
parrafo del presente articulo, cuando se registren aceleraciones de 61 a 90 gal;
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c) En todas las escuelas de la Ciudad de México, cuando se registren aceleraciones
mayores a 90 gal y/o la Administracién haya emitido la Declaratoria de Emergencia

correspondiente.
En cualquier caso, con base en el Levantamiento Fisico del plantel educativo,
se procederd conforme a los Lineamientos ya citados.

La zona de actuacion prioritaria (Figura 1) esta delimitada por la siguiente poligonal:

-Al Norte: Eje 3 Norte y Avenida 602 en la Alcaldia Gustavo A. Madero; y Calle
Oriente 16 y Via Tapo, en el limite de la Ciudad de México.

Eje 4 Oriente en las Alcaldias Venustiano Carranza e

-Al Oriente:
Iztacalco; y Eje 3 Oriente en las Alcaldias Iztapalapa y Coyoacan.
Anillo Periférico en las Alcaldias Tlalpan y Coyoacan.

-Al Sur:
Av. Insurgentes Sur en la Alcaldia Coyoacén; Av. Revolucion

-Al Poniente:
en la Alcaldia Benito Juarez; y Eje 4 Poniente en las Alcaldias Miguel Hidalgo y

Azcapotzalco. 382
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ARTICULO 178.- Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligacion de
denunciar ante la Delegacion los dafios de que tenga conocimiento que se
presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debidos a efectos del sismo,
viento, explosion, incendio, hundimiento, peso propio de la edificacion y de las
cargas adicionales que obran sobre ella, o a deterioro de los materiales e
instalaciones.

ARTICULO 179.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones que presenten
dafos deberan obtener el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural
elaborado por un Corresponsable en Seguridad Estructural, asi como un informe
del estado actual de las instalaciones por parte del Corresponsable respectivo. Si
se demuestra que los dafios no afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las
instalaciones de la edificacion en su conjunto o de una parte significativa de la
misma puede dejarse en su situacion actual, o bien solo repararse o reforzarse
localmente. De lo contrario, el propietario o poseedor de la edificacion esta obligado
a llevar a cabo las obras de refuerzo y renovacion de las instalaciones que se
especifiquen en el proyecto respectivo, segun lo que se establece en el articulo
siguiente.®®3

En caso de que los dafios en la edificacion hayan sido generados por la construccion
de una obra colindante y asi lo indique el dictamen técnico de estabilidad o de
seguridad estructural, el propietario o poseedor o constructor de la obra colindante
estara obligado a reparar los dafios.*®*

En el caso de dafos provocados por sismo, deberan considerarse las Normas para
la rehabilitacion sismica correspondientes38®

ARTICULO 180.- El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las
instalaciones de una edificacion, a que se refiere el articulo anterior, debe cumplir
con lo siguiente:

I. Disefiarse para que la edificacion alcance cuando menos los niveles de seguridad
establecidos en este Reglamento para las edificaciones nuevas;

Il. Basarse en una inspecciéon detallada de los elementos estructurales y de las
instalaciones, en la que se retiren los acabados y recubrimientos que puedan ocultar
dafios estructurales, y de las instalaciones;

lll. Contener las consideraciones hechas sobre la participacion de la estructura
existente y de refuerzo en la seguridad del conjunto, asi como detalles de liga entre
ambas, y las modificaciones de las instalaciones;
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IV. Basarse en el diagnéstico del estado de la estructura y las instalaciones
dafiadas, asi como en la eliminacion de las causas de los dafios que se hayan
presentado;

V. Incluir una revision detallada de la cimentacion y de las instalaciones ante las
condiciones que resulten de las modificaciones a la estructura, y

VI. Someterse al proceso de revision que establezca el Instituto, dando aviso al
mismo previo el registro de manifestacion de construccion o la expedicion de la
licencia de construccion especial respectiva.=8®

ARTICULO 181.- Para la revision de la seguridad estructural en edificaciones que
estén inclinadas mas de 1% de su altura, se incrementardn los coeficientes de
disefio sismico, segun se establece en las Normas.

ARTICULO 182.- Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparacion, debe
demostrarse que la edificacion daflada cuenta con la capacidad de soportar las
cargas verticales estimadas y 30 % de las laterales que se obtendrian aplicando las
presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecucion de las
obras. Para alcanzar dicha resistencia sera necesario en los casos que se
requieran, recurrir al apuntalamiento o rigidizacion temporal de la estructura,
completa o alguna de sus partes.

CAPITULO XI
DE LAS OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES

ARTICULO 183.- Las obras provisionales, como tribunas para eventos especiales,
pasos de caracter temporal para peatones o vehiculos durante obras viales o de
otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbras, deben proyectarse para cumplir los
requisitos de seguridad de este Reglamento.

Las obras provisionales que puedan ser ocupadas por mas de 100 personas, deben
contar con la responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural de
conformidad con lo sefialado en el Articulo 36 del presente Reglamento y sus
normas. 387

ARTICULO 184.- Las modificaciones en edificaciones existentes, que impliquen
una alteracion en su funcionamiento estructural, o un cambio en su uso y ocupacién
(cargas vivas) seran objeto de un proyecto estructural que garantice que tanto la
zona modificada como la estructura en su conjunto y su cimentacion cumplan con
los requisitos de seguridad de este Reglamento. El proyecto debe incluir los
apuntalamientos, rigidizaciones y demas precauciones que se necesiten durante la
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ejecucion de las modificaciones, el mismo debera ser avalado por un
Corresponsable en Seguridad Estructural. 38

ARTICULO 184 BIS.- El propietario o poseedor del inmueble es responsable de los
dafios que ocasione el cambio de uso de una edificacion, cuando produzca cargas
muertas o vivas mayores o con una distribucion mas desfavorable que las del disefio
aprobado. También sera responsable de los dafios que puedan ser ocasionados por
modificaciones a la estructura y al proyecto arquitectonico que alteren la respuesta
de la estructura ante acciones sismicas.3°

CAPITULO XiII
DE LAS PRUEBAS DE CARGA

ARTICULO 185.- Sera necesario comprobar la seguridad de una estructura por
medio de pruebas de carga en los siguientes casos:

I. En las obras provisionales o de recreacion que puedan albergar a mas de 100
personas; determinado por el dictamen técnico de estabilidad o seguridad
estructural expedido por un Corresponsable en Seguridad Estructural;3%°

[I. Cuando no exista suficiente evidencia tedrica o experimental para juzgar en forma
confiable la seguridad de la estructura en cuestion, y

[ll. Cuando la Delegacion previa opinion de la Secretaria de Obras y Servicios lo
determine conveniente en razén de duda en la calidad y resistencia de los
materiales o en cuanto al proyecto estructural y a los procedimientos constructivos.
La opinion de la Secretaria tendra el caracter de vinculatorio.

ARTICULO 186.- Para realizar una prueba de carga mediante la cual se requiera
verificar la seguridad de la estructura, se seleccionara la forma de aplicacion de la
carga de prueba y la zona de la estructura sobre la cual se aplicara, de acuerdo con
las siguientes disposiciones:

I. Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten,
bastara seleccionar una fraccion representativa de ellos, pero no menos de tres,
distribuidas en distintas zonas de la estructura;

Il. La intensidad de la carga de prueba debera ser igual a 85% de la de disefo
incluyendo los factores de carga que correspondan;

[ll. La zona en que se aplique sera la que produzca los efectos mas desfavorables,
en los elementos o conjuntos seleccionados;
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IV. Previamente a la prueba se someteran a la aprobacion de la Secretaria de Obras
y Servicios, el procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabaran en dicha
prueba, tales como deflexiones, vibraciones y agrietamientos;

V. Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se
dejara actuando sobre la estructura no menos de 24 horas;

VI. Se considerara que la estructura ha fallado si ocurre una falla local o incremento
local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una seccion. Ademas, si 24
horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperacion
minima de 75 % de su deflexion, se repetira la prueba;

VII. La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse
terminado la primera;

VIII. Se considerara que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la
recuperacion no alcanza, en 24 horas, el 75 % de las deflexiones debidas a dicha
segunda prueba,;

IX. Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se
observan dafios tales como agrietamientos excesivos, debe repararse localmente y
reforzarse.

Podréa considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga,
aun si la recuperacion de las flechas no alcanzaran en 75 %, siempre y cuando la
flecha maxima no exceda de 2 mm + L 2 /(20,000h), donde L, es el claro libre del
miembro que se ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que L; en
voladizos se tomara L como el doble del claro libre;

X. En caso de que la prueba no sea satisfactoria, debe presentarse a la Delegacion
un estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, el cual serd objeto de
opinion por parte de la Secretaria de Obras y Servicios. Una vez realizadas las
modificaciones, se llevara a cabo una nueva prueba de carga;

XIl. Durante la ejecucion de la prueba de carga, deben tomarse las medidas
necesarias para proteger la seguridad de las personas;

El procedimiento para realizar pruebas de carga de pilotes sera el incluido en las
Normas, y

XIl. Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la seguridad de una
edificacion ante efectos sismicos, deben disefiarse procedimientos de ensaye y
criterios de evaluacién que tomen en cuenta las caracteristicas peculiares de la
accion sismica, como son la aplicacion de efectos dinamicos y de repeticiones de
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carga alternadas. Estos procedimientos y criterios deben ser aprobados por la
Secretaria de Obras y Servicios.

TITULO SEPTIMO
DE LA CONSTRUCCION

CAPITULO |
GENERALIDADES

ARTICULO 187.- Una copia de los planos o croquis registrados y de la licencia de
construccion especial, debe conservarse en las obras durante la ejecucion de éstas
y estar a disposicién de la Administracion.3°t

Durante la ejecucion de una obra deben tomarse las medidas necesarias para no
alterar la accesibilidad y el funcionamiento de las edificaciones e instalaciones en
predios colindantes o en la via publica.

Deben observarse, las disposiciones establecidas por la Ley Ambiental del Distrito
Federal y su Reglamento, asi como las demas disposiciones aplicables para la
Proteccion del Medio Ambiente.

ARTICULO 188.- Los materiales de construccion, escombros u otros residuos con
excepcion de los peligrosos, generados en las obras, podran colocarse en las
banquetas de via publica por no mas de 24 horas, sin invadir la superficie de
rodamiento y sin obstruir o impedir el paso de peatones y de personas con
discapacidad, previo permiso otorgado por la Administraciéon en el que deberan
constar las condiciones y horarios para ello. 3%

ARTICULO 189.- Los vehiculos que carguen o descarguen materiales para una
obra podran realizar sus maniobras en la via publica durante los horarios que
autorice la Administracion, mismo que sera visible en el letrero de la obra a que
hace referencia el articulo 35 fraccién VI de este Reglamento; y se apegara a lo que
disponga al efecto el Reglamento de Transito del Distrito Federal. 3°°

No se podra afectar la funcionalidad de la via publica con equipos, maquinaria y
actividades de obra relacionadas con la misma de lo contrario sera motivo de
sancion por parte de la autoridad competente, conforme al Reglamento. 3%4

ARTICULO 190.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el
transito en la via publica, originados por obras publicas o privadas, seran protegidos
con barreras, cambio de textura o borde en piso a una distancia minima de un metro
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para ser percibidos por las personas con discapacidad y sefialados por los
responsables de las obras con banderas y letreros durante el dia y con sefiales
luminosas claramente visibles durante la noche, de acuerdo al Manual de
Dispositivos para el Control de Transito en Zonas Urbanas y Suburbanas emitido
por la Secretaria de Movilidad y a la NOM-086-SCT vigente o la que la sustituye, de
sefialamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales. 3%°

ARTICULO 191.- Los propietarios o poseedores de los predios o inmuebles de
obras en construccién, estan obligados a reparar 0 reponer por su cuenta las
banquetas, guarniciones, brocales y todo aquel elemento que se haya deteriorado
con motivo de la ejecucion de la obra, con iguales caracteristicas y calidad de las
existentes. Estos trabajos se consideran implicitos en el registro de manifestacién
de construccion o en la licencia de construccion especial. En su defecto, la
Administracion ordenara los trabajos de reparacion o reposicién con cargo a los
propietarios o poseedores. Si se trata de esquinas y no existen rampas peatonales,
éstas se construiran de acuerdo a los requerimientos de accesibilidad que
establezcan las Normas. 3%

ARTICULO 192.- Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados
durante la obra, deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que
correspondan.

ARTICULO 193.- Los propietarios o poseedores de las obras cuya construccion sea
suspendida por cualquier causa por mas de 45 dias naturales, estan obligados a
dar aviso a la autoridad correspondiente, a limitar sus predios con la via publica por
medio de cercas o bardas y a clausurar los vanos que fuere necesario, a fin de
impedir el acceso a la construccion.®’

ARTICULO 194.- Los tapiales, de acuerdo con su tipo, deberan ajustarse a las
siguientes disposiciones:

I. De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se
colocaran barreras que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estaran
pintadas y tendran leyendas de "Precaucion". Se construiran de manera que no
obstruyan o impidan la vista de las sefiales de transito, de las placas de
nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios publicos, en caso
necesario, se solicitara a la Administracion su traslado provisional a otro lugar;

II. De marquesina: cuando los trabajos se ejecuten a mas de 5 m de altura, se
colocaran marquesinas que cubran suficientemente la zona inferior de las obras,
tanto sobre la banqueta como sobre los predios colindantes. Se colocaran de tal
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manera que la altura de caida de los materiales de demolicion o de construccién
sobre ellas, no exceda de cinco metros;%

[ll. Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10 m
de la via publica, se colocaran tapiales fijos que cubran todo el frente o frentes de
la misma. Serdn de madera, ldmina, concreto, mamposteria o de otro material que
ofrezca garantias de seguridad. Tendran una altura minima de 2.40 m; deben estar
pintados y no tener mas claros que los de las puertas, las cuales se mantendran
cerradas. Cuando la fachada quede al pafio del alineamiento, el tapial podra abarcar
una franja anexa hasta de 0.50 m sobre la banqueta. Previa solicitud, la
Administracion podra conceder mayor superficie de ocupacion de banquetas;
siempre y cuando no se impida el paso de peatones incluyendo a personas con
discapacidad; 3%°

IV. De paso cubierto: en obras cuya altura sea mayor de 10 m y en aquellas en que
la invasion de banqueta lo amerite, la Administracién exigird la colocacion de un
tapial de paso cubierto, ademas del tapial de barrera. Tendra, cuando menos, una
altura de 2.40 m y una anchura libre de 1.20 m. Sobre el tapial en el primer nivel, se
podré instalar de manera temporal una oficina de obra o depésito de materiales, y*®°

En casos especiales, el Director Responsable de Obra podra solicitar a la
Administracion la colocacion, en su caso, de tapiales diferentes a los especificados
en este articulo.*%*

Ningun elemento de los tapiales quedara a menos de 0.50 m de la vertical sobre la
guarnicion de la banqueta.

CAPITULO Il
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

ARTICULO 195.- Durante la ejecucién de cualquier edificacion u obra, el Director
Responsable de Obra, el propietario o poseedor, o representante legal de la misma,
si ésta no requiere Director Responsable de Obra, tomaran las precauciones,
adoptaran las medidas técnicas y realizaran los trabajos necesarios para proteger
la vida y la integridad fisica de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberan
cumplir con lo establecido en este Capitulo, en la NOM-031-STPS-2011 de la
Secretaria del Trabajo y Previsidbn Social vigente o la que la sustituye, en el
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como en la Ley del
Sistema de Proteccion Civil del Distrito Federal y su Reglamento. 4%2
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ARTICULO 196.- Durante la construccion de cualquier edificacion, deben tomarse
las precauciones necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante
el equipo de extincion adecuado. Esta proteccion debe proporcionarse tanto al area
ocupada por la obra en si, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas.
El equipo de extincion de fuego debe ubicarse en lugares de facil acceso en las
zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan originar
incendios y se identificard mediante sefales, letreros o simbolos claramente
visibles. 403

Los extintores de fuego deben cumplir con lo indicado en este Reglamento y sus
Normas, en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y en el Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como, en la Ley del Sistema de Proteccion
Civil del Distrito Federal y su Reglamento. 4%4

Los aparatos y equipos que se utilicen en la edificacion, que produzcan humo o gas
proveniente de la combustion, deben ser colocados de manera que se evite el
peligro de incendio o de intoxicacion.

ARTICULO 197.- Deben usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de
caida de los trabajadores de las edificaciones, ademas de uso de arnés y lineas de
vida, asi como cumplir con lo indicado en la Normas Oficiales Mexicanas en la
materia, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, lineas de amarre o
andamios con barandales. 4%

ARTICULO 198.- Los trabajadores deben usar los equipos de proteccién personal
en los casos que se requiera, de conformidad con lo indicado por las Normas
Oficiales Mexicanas en la materia, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud
en el Trabajo; asi como en la Ley del Sistema de Proteccion Civil del Distrito Federal
y su Reglamento. 4%

ARTICULO 199.- En las obras deben proporcionarse a los trabajadores por
separado servicios provisionales de agua potable y un sanitario portétil, excusado o
letrina por cada 25 trabajadores o fraccion excedente de 15; para hombres y uno
para mujeres y mantener permanentemente un botiquin portatil con el material,
manual y equipo de curacién necesarios para proporcionar losprimeros (sic)
auxiliosen (sic) la obra, de igual manera se debera tener un directorio que contenga
los nimeros telefénicos de los servicios de urgencias. “°7

408 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
404 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
405 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
408 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
407 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

102




%ﬁﬁ % Wy PAOT

CAPITULO Il
DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

ARTICULO 200.- Los materiales empleados en la construccion deben ajustarse a
las siguientes disposiciones:

I. La resistencia, calidad y caracteristicas de los materiales empleados en la
construccion, serdn las que se sefalen en las especificaciones de disefio y los
planos constructivos registrados, y deben satisfacer las Normas de este
Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, y

[I. Cuando se proyecte utilizar en una construccion algan material nuevo del cual no
existan Normas o Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, el Director
Responsable de Obra debe solicitar la aprobacién previa de la Secretaria de Obras
y Servicios para lo cual presentara los resultados de las pruebas de verificacién de
calidad de dicho material.

ARTICULO 201.- Los materiales de construccién deben ser almacenados en las
obras de tal manera que se evite su deterioro y la intrusion de materiales extrafios
que afecten las propiedades y caracteristicas del material.

ARTICULO 202.- El Director Responsable de Obra debe vigilar que se cumpla con
este Reglamento, las Normas y con lo especificado en el proyecto, principalmente
en lo que se refiere a los siguientes aspectos:*°8

|. Propiedades mecanicas de los materiales;

Il. Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como medidas
de claros, secciones de las piezas, areas y distribucion del acero y espesores de
recubrimientos;

[ll. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y

IV. Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se deban a la
colocacién de materiales durante la ejecucién de la obra.

ARTICULO 203.- Podréan utilizarse los nuevos procedimientos de construccion que
el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorizacion de la Secretaria de Obras
y Servicios, para lo cual el Director Responsable de Obra debe presentar una
justificacion de idoneidad detallando el procedimiento propuesto y anexando, en su
caso, los datos de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales
efectuadas.
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ARTICULO 204.- Deben realizarse las pruebas de verificacion de calidad de
materiales que sefalen las normas oficiales correspondientes y las Normas. En
caso de duda, la Administracion podra exigir los muestreos y las pruebas necesarias
para verificar la calidad y resistencia especificadas de los materiales, aun en las
obras terminadas.

El muestreo debe efectuarse siguiendo métodos estadisticos que aseguren que el
conjunto de muestras sea representativo en toda la obra.

La Secretaria de Obrasy Servicios llevara un registro de los laboratorios o empresas
que, a su juicio, puedan realizar estas pruebas.

ARTICULO 205.- Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente
COrrosivo o sujetos a la accion de agentes fisicos, quimicos o biolégicos que puedan
hacer disminuir su resistencia, deben ser de material resistente a dichos efectos, o
recubiertos con materiales o sustancias protectoras y tendran un mantenimiento
preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el
proyecto.

En los paramentos exteriores de los muros debe impedirse el paso de la humedad,
el mortero de las juntas debe resistir el intemperismo.

CAPITULO IV
DE LAS MEDICIONES Y TRAZOS

ARTICULO 206.- En las edificaciones en que se requiera llevar registro de posibles
desplazamientos y/o movimientos verticales, de acuerdo con el articulo 176 de este
Reglamento, asi como en aquellas en que el Director Responsable de Obra lo
considere necesario o la Administracion lo ordene, se instalaran referencias fijas o
bancos de nivel, suficientemente alejados de la cimentacién o estructura de que se
trate, para no ser afectados por los movimientos de las mismas o de otras cargas
cercanas, y se referiran a éstos las nivelaciones que se hagan.4%®

En este caso, también se efectuaran nivelaciones a las edificaciones ubicadas en
los predios colindantes a la construccién con objeto de observar su comportamiento.

ARTICULO 207.- Antes de iniciarse una construccion debe verificarse el trazo del
alineamiento del predio con base en la constancia de alineamiento y numero oficial,
y las medidas de la poligonal del perimetro, asi como la situacion del predio en
relacion con los colindantes, la cual debe coincidir con los datos correspondientes
del titulo de propiedad, en su caso. Se trazaran después los ejes principales del
proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que
arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes
consignados en los planos arquitectonicos, debe dejarse constancia de las
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diferencias mediante anotaciones en bitacora o elaborando planos del proyecto
ajustado. El Director Responsable de Obra debe hacer constar que las diferencias
no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construccion, ni la
separacion exigida entre edificaciones adyacentes a que se refiere el articulo 166
de este Reglamento. En caso necesario deben hacerse las modificaciones
pertinentes al proyecto arquitecténico y al estructural.

CAPITULO V
DE LAS EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

ARTICULO 208.- Para la ejecucién de las excavaciones y la construccién de
cimentaciones se observaran las disposiciones del Capitulo VIII del Titulo Sexto de
este Reglamento, asi como las Normas. En particular se cumplira lo relativo a las
precauciones para que no resulten afectadas las edificaciones y predios vecinos ni
los servicios publicos, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 172 de este
Reglamento.

ARTICULO 209.- Si en el proceso de una excavacion se encuentran restos fosiles
0 arqueoldgicos, se debe suspender de inmediato la excavacion en ese lugar y
notificar a la Administracién para que lo haga del conocimiento de las dependencias
de la Administracién Publica Federal y/o Local competentes.*'°

ARTICULO 210.- El uso de explosivos en excavaciones queda condicionado a la
autorizacion y cumplimiento de los ordenamientos que sefale la Secretaria de la
Defensa Nacional y a las restricciones y elementos de proteccién que ordene la
Administracion. 4t

CAPITULO VI
DEL DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS

ARTICULO 211.- Los dispositivos empleados para transporte vertical de materiales
o de personas durante la ejecucién de las obras, deben ofrecer adecuadas
condiciones de seguridad.

Soélo se permitira transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando
éstos hayan sido disefiados, construidos e instalados con barandales, freno
automatico que impida la caida libre y guias en toda su altura que eviten el
volteamiento.

Los elevadores deben contar con todas las medidas de seguridad adecuadas.
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ARTICULO 212.- Las maquinas elevadoras y bandas transportadoras empleadas
durante la ejecucion de las obras, incluidos sus elementos de sujecion, anclaje y
sustentacion, deben:

I. Ser de buena construccidon mecanica y resistencia adecuada;
II. Mantenerse en buen estado de conservacion y funcionamiento;

lll. Revisarse y examinarse periédicamente durante la operacion en la obra y antes
de ser utilizadas, particularmente en sus elementos mecanicos tales como: cables,
anillos, cadenas, garfios, manguitos, poleas, y eslabones giratorios usados para izar
y/o descender materiales o como medio de suspension;

IV. Indicar claramente la carga uatil maxima de la maquina de acuerdo con sus
caracteristicas, incluyendo la carga admisible para cada caso, si ésta es variable, y

V. Estar provistas de los accesorios necesarios para evitar descensos accidentales.

ARTICULO 213.- Cuando el desarrollo de una obra publica o privada en
construccion, requiera de la instalaciéon y uso de una o mas gruas-torre, el
propietario y/o el constructor deberan presentar ante la Administracion para su visto
bueno, la informacion correspondiente a su localizacion céntrica dentro del predio,
sus rangos de operacion y areas de proyeccion del brazo giratorio, asegurandose
de que dicha operacion no dafie edificaciones vecinas, infraestructura urbana, ni
ponga en peligro el libre y seguro transito de personas o vehiculos en la via publica,
presentando una fianza de responsabilidad civil.**?

Se debe hacer una prueba completa de todas las funciones de las gruas-torre
después de su ereccion o extension y antes de que entren en operacion.

Semanalmente deben revisarse y corregirse, en su caso, cables, contraventeos,
malacates, brazo giratorio, frenos, sistema de control de sobrecarga y todos los
elementos de seguridad. Debe elaborarse un reporte de verificacion de esta revision
semanal y anexarse a la bitacora de obra.

CAPITULO VII
DE LAS INSTALACIONES

ARTICULO 214.- Las instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias, contra
incendio, de gas, vapor, combustible, liquidos, calentamiento de agua por el
aprovechamiento de la energia solar, aire acondicionado, telefénicas, de
comunicacién y todas aquellas que se coloquen en las edificaciones, seran las que
indique el proyecto, y garantizaran la eficiencia de las mismas, asi como la
seguridad de la edificacion, trabajadores y usuarios, para lo cual deben cumplir con

412 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

106



lo sefialado en este Capitulo, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas
Mexicanas aplicables y las demas disposiciones aplicables a cada caso. ***

ARTICULO 215.- En las instalaciones se emplearan tnicamente tuberias, valvulas,
conexiones materiales y productos que satisfagan las Normas y las demas
disposiciones aplicables.

ARTICULO 216.- Los procedimientos para la colocacion de instalaciones se
Sujetaran a las siguientes disposiciones:

I. El Director Responsable de Obra programara la colocacion de las tuberias de
instalaciones en los ductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos
complementarios y las preparaciones necesarias para no romper los pisos, muros,
plafones y elementos estructurales;

II. En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la
colocacioén de tuberias, se trazaran previamente las trayectorias de dichas tuberias,
y Su ejecucion sera aprobada por el Director Responsable de Obra y el
Corresponsable en Seguridad Estructural y el Corresponsable en Instalaciones, en
Su caso. Las ranuras en elementos de concreto no deben afectar a los
recubrimientos minimos del acero de refuerzo sefalados en las Normas;

lll. Los tramos verticales de las tuberias de instalaciones se colocaran empotrados
en los muros o elementos estructurales o sujetos a éstos mediante abrazaderas, y

IV. Las tuberias alojadas en terreno natural se sujetardn a las disposiciones
indicadas en las Normas.

ARTICULO 217.- Los tramos de tuberias de las instalaciones hidraulicas, sanitarias,
contra incendio, de gas, vapor, combustibles liquidos, calentamiento de agua por
medio del aprovechamiento de la energia solar, aire comprimido, oxigeno y otros,
deben unirse y sellarse herméticamente, de manera que se impida la fuga del fluido
gue conduzcan, para lo cual debe observarse lo que se establece en las Normas
Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas aplicables y demas disposiciones
aplicables. 414

ARTICULO 218.- Las tuberias para las instalaciones a que se refiere el articulo
anterior se probaran segun el uso y tipo de instalacion, de acuerdo con lo indicado
en las Normas y demas disposiciones aplicables.
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CAPITULO VIII
DE LAS FACHADAS

ARTICULO 219.- Los materiales de recubrimientos en fachadas se fijaran mediante
el sistema que proporcione el anclaje o la adherencia necesarios, y se tomaran las
medidas que permitan los movimientos estructurales previsibles, asi como para
evitar el paso de humedad a través del revestimiento.*'®

ARTICULO 220.- Los vidrios, cristales y materiales fragiles deben colocarse
tomando en cuenta los posibles movimientos de la edificacion y contracciones
ocasionadas por cambios de temperatura. Los asientos y selladores empleados en
la colocacion de piezas mayores a 1.5 m2 deberan absorber tales deformaciones y
conservar su elasticidad, debiendo observarse lo dispuesto en el Capitulo VI del
Titulo Sexto de este Reglamento y las Normas, respecto de las holguras necesarias
para absorber movimientos sismicos.*16

ARTICULO 221.- Las ventanas, canceles, fachadas integrales y otros elementos de
fachada deben resistir las cargas ocasionadas por los efectos de viento, segun lo
que establece el Capitulo VII del Titulo Sexto de este Reglamento y las Normas.*'’

Para estos elementos, la Administracion, previa opinion de la Secretaria de Obras
y Servicios 0 por si misma, podran exigir pruebas de resistencia al viento a tamafio
natural. 418

CAPITULO IX
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 222.- Cuando se interrumpa una excavacion, se ejecutaran las obras
necesarias para evitar que se presenten movimientos que puedan dafar a las
edificaciones y predios colindantes o a las instalaciones de la via publica y que
ocurran fallas en los taludes o fondo de la excavacion por intemperismo prolongado,
descompensacion del terreno o por cualquier otra causa. 4*°

Se tomaran también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de
la excavacion mediante sefialamiento adecuado y barreras para evitar accidentes,
asimismo se deberd cumplir con lo indicado por las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables en la materia. #%°

ARTICULO 223.- El propietario, poseedor o representante legal y el constructor
acataran las instrucciones indicadas en la bitacora de obra por el Director
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Responsable de Obra y/o Corresponsables, en su caso, para asegurar que las obras
suspendidas a que se refiere el articulo 193 de este Reglamento, queden en
condiciones de estabilidad y seguridad, que no impliquen un riesgo para los
peatones y construcciones contiguas, asimismo se debera cumplir con lo indicado
por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia. 4%*

Segundo Parrafo Derogado. 4?2

ARTICULO 224.- Cuando la Administracion tenga conocimiento de que una
edificacion, estructura o instalacion presente algun peligro para las personas o los
bienes, previo dictamen técnico de la autoridad competente o de un Corresponsable
en Seguridad Estructural o en Instalaciones o un Director Responsable de Obra,
requerira al propietario, poseedor o representante legal con la urgencia que el caso
amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de
conformidad con la Ley. 4%°

Cuando la demolicién tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprendera
también la parte que resulte afectada por la misma demolicion para garantizar la
continuidad estructural. 4?4

La Administracion podra intervenir en la edificacion, estructura o instalacion para
tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas o bienes,
en los casos previstos en la Ley. #2°

ARTICULO 225.- Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido
ordenados de acuerdo con el articulo anterior de este Reglamento, el propietario,
poseedor o constructor y el Director Responsable de Obra daran aviso de
terminacion a la autoridad que ordend los trabajos, quien verificara la correcta
ejecucion de los mismos, pudiendo, en su caso, ordenar su modificacion o
correccion debiendo realizarlas en un periodo no mayor a 30 dias hébiles
posteriores a dicho evento. 4%°

ARTICULO 226.- Si como resultado del dictamen técnico referido en el articulo
224de (sic) este Reglamento y una vez que el propietario o poseedor hubiese sido
requerido para realizar las reparaciones, obras o demoliciones indispensables y se
presentara una negativa del propietario, poseedor o representante legal, asi como
de los habitantes del inmueble para desocuparlo de manera parcial o total, la
Administracion podréa intervenir en la edificacion, estructura o instalacion para tomar
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las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas o bienes,
haciendo uso de la fuerza publica, en su caso, para hacer cumplir la orden.*?’

ARTICULO 227.- En caso de desacuerdo del o los ocupantes de una construccion,
en contra de la orden de desocupacion a que se refiere el articulo anterior, los
afectados podran interponer recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Si se confirma la
orden de desocupacion y persiste la renuencia a acatarla, la Administracién podra
hacer uso de la fuerza publica para hacer cumplir la orden.

El término para la interposicion del recurso a que se refiere este precepto sera de
tres dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya notificado al interesado
la orden de desocupacion, La Autoridad debe resolver el recurso dentro de un plazo
de tres dias héabiles, contados a partir de la fecha de interposicion del mismo.

La orden de desocupacion no implica la pérdida de los derechos u obligaciones que
existan entre el propietario y los inquilinos del inmueble.

ARTICULO 228.- La autoridad competente podra imponer como medida de
seguridad la suspension total de las obras, terminadas o en ejecucion, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Verificacion Administrativa del
Distrito Federal, cuando la construccion:

I. No se ajuste a las medidas de seguridad y demas protecciones que sefiala este
Reglamento;

Il. Se ejecute sin ajustarse al proyecto registrado o aprobado, con excepcion de las
diferencias permitidas en el articulo 70 de este Reglamento;

[ll. Represente peligro grave o inminente, con independencia de aplicar en su caso
el supuesto sefialado en el articulo 254 de este Reglamento.

Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad debe sefalar el plazo
que concede al visitado para efectuar las correcciones y trabajos necesarios,
procediendo el levantamiento de sellos de suspension, previa solicitud del
interesado, para el solo efecto de que se realicen los trabajos y acciones que corrijan
las causas que motivaron la imposicion de la medida de seguridad.

La correccion de las causas que motiven la imposicién de medidas de seguridad no
exime al interesado de las sanciones econémicas aplicables.*?®

En ningln caso podra implementarse la suspensién de la obra cuando la
irregularidad detectada pueda solventarse al momento mismo de la realizacion de
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la visita de verificacion o sea subsanable dando un plazo perentorio no mayor a tres
dias, como puede ser en los siguientes supuestos:*?°

a) Que los trabajadores realicen actividad sin contar con alguno de los siguientes
aditamentos de seguridad: guantes, botas, arnés de seguridad, lineas de vida,
chaleco, cascos y en general por cualquier situacion que afecte de manera directa
la seguridad de un trabajador. Caso en el cual bastara que el Director Responsable
de Obra, Propietario y/o responsable de obra solicite o bien que el trabajador
subsane la falta del aditamento de seguridad o bien que se de el retiro inmediato de
los trabajadores que se encuentren en dicha hipétesis, de lo que el personal
Especializado en Funciones de Verificacion debera tomar nota en el desahogo de
la visita de verificacion, de tal forma que se garantice que ninguno de tales
trabajadores se encuentre en una situacion de riesgo durante el desarrollo de la
actividad,

b) Que la obra no cuente con la totalidad de extintores en adecuadas condiciones
de uso. En este caso se dara un plazo de tres dias al verificado para que subsane
la irregularidad, en caso de no hacerlo se procedera a la suspension inmediata de
la obra.

c) Por ausencia de proteccion a vacios y/o a predios colindantes. En este caso se
daré un plazo de tres dias al verificado para que subsane la irregularidad, en caso
de no hacerlo se procedera a la suspension inmediata de la obra;

d) Por ausencia de botiquin. De no solventarse al momento de la visita se dara un
plazo de tres dias al verificado para que subsane la irregularidad, en caso de no
hacerlo se procedera a la suspension inmediata de la obra;

e) Ausencia de sefializaciones para ruta de evacuacion, salida de emergencia,
extintores, ¢, Qué hacer en caso de incendio o0 sismo?. En este caso se dara un plazo
de tres dias al verificado para que subsane la irregularidad, en caso de no hacerlo
se procedera a la suspension inmediata de la obra.

f)  Obstruccion de la banqueta o via publica. En este caso se dara un plazo de tres
dias al verificado para que subsane la irregularidad, en caso de no hacerlo se
procedera a la suspensién inmediata de la obra.

Los plazos sefialados en los incisos anteriores, se computaran a partir del dia
siguiente en que se circunstancie el acta de verificaciébn y/o inspeccion que
determine tales hechos y una vez cumplido el mismo se emitira orden a efecto de
que el Personal Especializado en Funciones de Verificacion constate la solventacion
de tales irregularidades y en caso contrario procedera a la suspension de la obra.**°
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El hecho de que se subsane la causa de riesgo solo evitara la ejecucion de una
suspension, pero ello no implica que el verificado quede exento de la aplicacion de
las multas sefialadas en el presente reglamento al momento de emitir la resolucion
de la visita de verificacion. De igual forma, no se concedera plazo alguno para
subsanar alguna causa de riesgo en casos de reincidencia.*3*

En caso que dentro del plazo de los tres dias que se haya otorgado para subsanar
el supuesto detectado, ocurriera un accidente derivado de no solventar dicho
supuesto, el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables de la obra y/o
Constructor y/o Propietario de predio u obra, seran responsables de tal
circunstancia, y les sera aplicable la sancion prevista en el articulo 42, fraccion lll,
inciso a) del presente reglamento.

Las hipétesis planteadas en los incisos a) al f), no restringen las atribuciones de la
Secretaria de Proteccion Civil respecto de una posible determinacién de riesgo
inminente en términos de la Ley del Sistema de Proteccion Civil del Distrito
Federal.**?

TITULO OCTAVO
DEL USO, OPERACION Y MANTENIMIENTO

CAPITULO UNICO
DEL USO Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICACIONES

ARTICULO 229.- La Delegacion establecera las medidas de proteccion que,
ademas de lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal, deben cumplir los
inmuebles cuando:

I. Produzcan, almacenen, distribuyan, vendan o manejen objetos o sustancias
toxicas, contaminantes, corrosivas, reactivas, explosivas o flamables, segun el area
en que se encuentren: habitacional, industrial, entre otras;

II. Acumulen escombro o basura;
lll. Se trate de excavaciones profundas;

IV. Impliquen la aplicaciébn de cargas o la transmisiébn de vibraciones a las
edificaciones, mayores a las de disefio autorizado, y

V. Produzcan humedad, salinidad, gases, humos, polvos, ruidos, cambios
importantes de temperatura, malos olores, u otros efectos perjudiciales o0 molestos
gue puedan ocasionar dafio al medio ambiente, a terceros en su persona, sus
propiedades o posesiones.
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ARTICULO 230.- Ningun inmueble podra utilizarse para un uso diferente del
autorizado ni modificar el funcionamiento estructural del proyecto aprobado, sin
haber obtenido previamente el cambio de uso de edificaciones, sefialadas en el
articulo 73 de este Reglamento, de lo contrario, la Administracién ordenara, con
base en el dictamen técnico, lo siguiente:*33

I. La restitucion de inmediato al uso aprobado, en caso de que pueda hacerse sin la
necesidad de efectuar obras, y

Il. La ejecucion de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean
necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y restitucion al uso
aprobado, dentro del plazo que para ello se sefale.

ARTICULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios
tienen obligacién de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio,
aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas
o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas
de consumo del disefio autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes
disposiciones:

I. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de
conservacion, aspecto e higiene;

Il. Los predios, excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios
publicos de urbanizacion, deben contar con cercas en sus limites que no colinden
con edificaciones permanentes o con cercas existentes, de una altura minima de
2.50 m, construidas con cualquier material, excepto madera, cartén, alambrado de
puas y otros similares que pongan en peligro la seguridad de personas y bienes;

lll. Los predios no edificados deben estar libres de escombros, basura y drenados
adecuadamente;

IV. Quedan prohibidas las instalaciones y edificaciones precarias en las azoteas,
cualquiera que sea el uso que pretenda darseles, y

V. El suelo de cimentacion debe protegerse contra deterioro por intemperismo,
arrastre por flujo de aguas superficiales o subterraneas y secado local por la
operacion de calderas o equipos similares.

ARTICULO 232.- Las edificaciones que requieran de dictamen de impacto urbano
0 impacto urbano-ambiental, segun lo establecido en el Titulo Cuarto de este
Reglamento, deben contar con manuales de operacion y mantenimiento, cuyo
contenido minimo sera:
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I. Tendra tantos capitulos como sistemas de instalaciones, estructura, acabados y
mobiliario tenga la edificacion;

II. En cada capitulo se haré la descripcidn del sistema en cuestion y se indicaran las
acciones minimas de mantenimiento preventivo y correctivo. Los equipos de
extincion de fuego deben someterse a lo que establezcan las Normas;

[ll. Para mantenimiento preventivo se indicaran los procedimientos y materiales a
utilizar, asi como su periodicidad. Se sefialaran también los casos que requieran la
intervencion de especialistas, y

IV. Para mantenimiento correctivo se indicaran los procedimientos y materiales a
utilizar para los casos mas frecuentes, asi como las acciones que requieran la
intervencion de especialistas.

ARTICULO 233.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones deben
conservar y exhibir, cuando sean requeridos por la Administracién, los planos,
memoria de célculo y la bitacora de obra, autorizados o registrados por la autoridad
competente, que avalen la seguridad estructural de la edificacion en su proyecto
original y en caso de existir modificaciones en elementos estructurales, dichos
planos y memoria deben estar actualizados y avalados por un Corresponsable en
Seguridad Estructural, quien emitira un dictamen técnico de estabilidad de
Seguridad Estructural.***

TITULO NOVENO
DE LAS AMPLIACIONES DE OBRAS

CAPITULO UNICO
DE LAS AMPLIACIONES DE OBRAS

ARTICULO 234.- Las obras de ampliacion sélo podran ser autorizadas si los
Programas permiten el uso del suelo, la densidad y/o intensidad de ocupacion del
suelo y ademas, se cumpla con los requerimientos establecidos en la Ley y este
Reglamento. El propietario o poseedor, que cuente con el certificado de acreditacion
de uso del suelo por derechos adquiridos, no podra ampliar la superficie de uso
acreditada.**®

ARTICULO 235.- En las obras de ampliacion no se podran sobrepasar los limites
de resistencia estructural, las capacidades de servicio de las instalaciones
eléctricas, hidraulicas y sanitarias de las edificaciones en uso, excepto en los casos
gue exista la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio, previa solicitud
y aprobacion de las autoridades correspondientes
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TITULO DECIMO
DE LAS DEMOLICIONES

CAPITULO UNICO
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES.

ARTICULO 236.- Con la solicitud de licencia de construccion especial para
demolicion considerada en el Titulo Cuarto de este Reglamento, se debe presentar
el programa en el que se indicara el orden en que se realizara cada una de las
etapas de los trabajos, el volumen estimado y fechas aproximadas en que se
demoleran los elementos de la edificacion. En caso de prever el uso de explosivos,
el programa sefialara con toda precision él o los dias y la hora o las horas en que
se realizardn las explosiones, que estaran sujetas a la aprobacién de la
Delegacion.*3¢

El uso de explosivos para demoliciones queda condicionado a que la Secretaria de
la Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente.

ARTICULO 237.- Las demoliciones de edificaciones con un area mayor de 60 m2
en planta baja o de un cuarto en cualquier otro nivel con un area mayor a 16 m2,
deben contar con la responsiva de un Director Responsable de Obra o
Corresponsable, en su caso, segun lo dispuesto en el Titulo Cuarto de este
Reglamento.

ARTICULO 238.- Cualquier demolicién en zonas declaradas de Monumentos
Historicos, Artisticos y Arqueoldgicos de la Federacidon o cuando se trate de
inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano y/o ubicados dentro del Area de
Conservaciéon Patrimonial de la Ciudad de México requerira, previo a la licencia de
construccion especial para demolicion, la autorizacion por parte de las autoridades
federales que correspondan y el dictamen técnico favorable de la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda, debiendo contar en todos los casos, con responsiva
de un Director Responsable de Obra y de los Corresponsables. 437

ARTICULO 239.- Previo al inicio de la demolicién, durante su ejecucion y posterior
a ella, se deben proveer todas las medidas de seguridad que determine el Director
Responsable de Obray el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso. 43

ARTICULO 240.- En caso de prever el uso de explosivos, el programa sefialara con
toda precision él o los dias y la hora o las horas en que se realizaran las explosiones,
las cuales estaran sujetas a la aprobacion de la Administracion. En los casos
autorizados de demoliciébn con explosivos, la Administracién debe avisar a los
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vecinos la fecha y hora exacta de las explosiones, cuando menos con tres dias
naturales de anticipacion. 4*°

El uso de explosivos para demoliciones queda condicionado a que la Secretaria de
la Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente. 44°

ARTICULO 241.- El procedimiento de demolicion sera propuesto por el Director
Responsable de Obra y el Corresponsable en su caso y autorizado por la
Delegacion.

ARTICULO 242.- El horario de trabajo en el proceso de las obras de demoliciéon
quedara comprendido entre las 8:00 y las 18:00 horas. En caso de que sea
necesario ampliar o modificar este horario, previo consentimiento de los vecinos, se
deberd solicitar a la Delegacion su aprobacion.

ARTICULO 243.- Los materiales, desechos y escombros provenientes de una
demolicion u obra en construccion, deben ser retirados en su totalidad en un plazo
no mayor de 10 dias naturales contados a partir del término de la demolicién y bajo
las condiciones que establezcan las autoridades correspondientes en materia de
medio ambiente, movilidad y sitio de disposicion final.#4*

TITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS VISITAS DE VERIFICACION, SANCIONES Y RECURSOS

CAPITULO |
DE LAS VISITAS DE VERIFICACION

ARTICULO 244.- Una vez registrada la manifestacion de construccion, expedida la
licencia de construccion especial o el Visto Bueno de Seguridad y Operacion, la
Administracion ejercera las funciones de vigilancia y verificacion que correspondan,
de conformidad con lo previsto en la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo
para el Distrito Federal y el Reglamento de Verificacion Administrativa para el
Distrito Federal.*4?

ARTICULO 245.- Las verificaciones a que se refiere este Reglamento tienen por
objeto comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de
manifestacion de construccion, la licencia de construccion especial o el Visto

Bueno de Seguridad y Operacion, referentes a obras o instalaciones que se
encuentren en proceso o terminadas, cumplan con las disposiciones de la Ley, de

439 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
440 Adicion publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

441 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
442 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

116




o S,
@ R

Wy PAOT

los Programas, de este Reglamento, sus Normas y demas ordenamientos juridicos
aplicables. 443

CAPITULO Il
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 246.- La autoridad competente ordenara la implementacion de las
medidas de seguridad que estime pertinentes y a falta de su cumplimiento, aplicara
las sanciones que resulten procedentes, en los términos de este Reglamento y
demas disposiciones aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o
penal que resulte. 444

Las sanciones previstas en este Reglamento podran ser impuestas conjunta o
separadamente al propietario, poseedor, constructor, Director Responsable de Obra
y/o Corresponsables en su caso, independientemente de las medidas de seguridad
que ordene la autoridad competente. 44°

La imposicion y cumplimiento de las sanciones no eximira al propietario, poseedor
y/o constructor de la obligacion de corregir las irregularidades que hayan dado
motivo al levantamiento de la infraccion. #4¢

ARTICULO 247.- La autoridad competente para fijar la sancion, debe tomar en
cuenta las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infraccion y las
modalidades y demas circunstancias en que la misma se haya cometido.

ARTICULO 248.- Las sanciones por infracciones a este Reglamento son las
siguientes:

I. Amonestacién por escrito;
II. Multa que podra ser de50 (sic) a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, la que podra incrementarse al doble en los casos de

reincidencia; **’

[ll. Suspension temporal del registro de Director Responsable de Obra y/o
Corresponsable;

IV. Cancelacion del registro del Director Responsable de Obra y/o Corresponsable;

V. Suspensién, total o parcial; 448

443 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
444 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
445 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
446 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
447 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016
448 Reforma publicada en la GOCDMX el 17 de junio de 2016

117



o S,
@ R

Wy PAOT

VI. Clausura, parcial o total; 449
VII. Revocacion; 450

VIII. Nulidad, y*°?

IX. Demolicién, parcial o total. 4>?

Todos los montos determinados en multas en el presente reglamento, se
actualizaran afio con afio de acuerdo al indice de inflacion que dé a conocer
oficialmente el Banco de México adicionando dos puntos a dicho indice de
inflacién.*>3

ARTICULO 249.- Independientemente de la aplicacion de las sanciones pecuniarias
a que se refiere el presente Capitulo, la autoridad competente procedera a clausurar
las obras o instalaciones en ejecucién, cuando:

I. Previo dictamen técnico emitido u ordenado por la Administracion, se declare en
peligro inminente la estabilidad o seguridad de la construccion;

Il. La ejecucion de una obra o de una demolicién, que se realice sin las debidas
precauciones y ponga en peligro la vida o la integridad fisica de las personas, pueda
causar dafios a bienes publicos y/o pongan en riesgo la prestacioén de los servicios
publicos urbanos, la movilidad y funcionalidad de la via publica; >*

En cualquiera de estas hipoétesis, previo a imponer los sellos de clausura, se
notificara al propietario y/o encargado de la obra que cuenta con tres dias naturales
a partir del dia siguiente en que sea notificada de la resolucion que determine dicha
clausura, para subsanar la irregularidad detectada, apercibiéndola que en caso de
no hacerlo se procedera a la imposicion de los sellos respectivos.*>®

[ll. No se dé cumplimiento a una orden de las previstas por el articulo 224 de este
Reglamento, dentro del plazo que se haya fijado para tal efecto;*>®

IV. La construccion no se ajuste a las restricciones impuestas en el certificado Gnico
de zonificacién de uso de suelo o certificado Unico de zonificacion del suelo digital
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o certificado de acreditacion de uso del suelo por derechos adquiridos y en la
constancia de alineamiento y namero oficial; *°’

V. (DEROGADO)*%#

VI. La obra se ejecute sin registro de manifestacion de construccion, en su caso;
VII. La obra se ejecute sin la licencia de construccion especial;*°

VIII. El registro de manifestacion de construcciéon sea declarado nulo;*°

En el caso de que haya expirado la vigencia de la manifestaciébn de construccion,
s6lo ameritara el pago de una multa que ira del 1% y hasta el 10% del valor total de
la construccion de acuerdo al avalio correspondiente que emita un valuador
registrado ante la Secretaria de Finanzas;*%*

IX. La licencia de construccién especial sea revocada;*%?

En el caso de que haya expirado la vigencia de la manifestacion de construccion,
s6lo ameritara el pago de una multa que ird del 1% y hasta el 10% del valor total de
la construcciéon de acuerdo al avallio correspondiente que emita un valuador
registrado ante la Secretaria de Finanzas;*®

X. La obra se ejecute sin la intervencion y vigilancia, en su caso del Director
Responsable de Obra y de los Corresponsables, en los términos de este
Reglamento, y

XI. Se usen explosivos sin el permiso correspondiente.

No obstante, el estado de clausura, en el caso de las fracciones |, Il, lll, y IV de este
articulo, la autoridad competente podré ordenar que se lleven a cabo las obras que
procedan para hacer cesar el peligro, corregir los dafios o violaciones, garantizar la
prestacion de los servicios publicos urbanos, la movilidad urbana y la funcionalidad
de la via publica, quedando el propietario o poseedor obligado a realizarlas.*%

El estado de clausura impuesto con base en este articulo no seré levantado en tanto
el propietario o poseedor no dé cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad
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competente y se realicen las correcciones correspondientes y se hayan pagado las
multas derivadas de las violaciones a este Reglamento.

ARTICULO 250.- Independientemente de la imposicion de las sanciones
pecuniarias a que haya lugar, la autoridad competente procedera a la clausura de
las obras o instalaciones terminadas cuando:

I. La obra se haya ejecutado sin registro de manifestacion de construccion, en su
caso;

Il. La obra se haya ejecutado sin licencia de construccion especial, en su caso;

[ll. La obra se haya ejecutado sin observar el proyecto aprobado fuera de los limites
de tolerancia y sin sujetarse a lo previsto por los Titulos Cuarto, Quinto, Sexto y
Séptimo de este Reglamento y las Normas;

IV. (DEROGADO)*%

V. No se haya registrado ante la Administracion el Visto Bueno de Seguridad y
Operacion a que se refiere el articulo 68 de este Reglamento, y*5°

VI. (DEROGADO)*7

El estado de clausura podra ser total o parcial y no sera levantado hasta en tanto
no se hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados, en los
términos del articulo 66 de este Reglamento.

ARTICULO 251.- Se sancionara al Director Responsable de Obra, al propietario o
poseedor, y/o constructor, segin sea el caso, con independencia de la reparacion
de los dafios ocasionados a las personas o a los bienes, en los siguientes casos:*%®

I. Con multa equivalente de50 (sic) a 100 veces el valor de la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México vigente, cuando:*6°

a) En la obra o instalacibn no muestre indistintamente, a solicitud del Verificador,
copia del registro de manifestacion de construccion o de la licencia de construccién
especial, los planos sellados y la bitacora de obra, en su caso;

b) Se obstaculice o impida la prestacion de los servicios publicos urbanos, la
funcionalidad de la via publica; o se ocupe temporalmente con materiales de
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cualquier naturaleza la via publica, sin contar con el permiso 0 autorizacion
correspondiente, y*°

c) Se obstaculice o se impida en cualquier forma las funciones de los verificadores
sefaladas en el Capitulo anterior y en las disposiciones relativas del Reglamento
de Verificacion Administrativa para el Distrito Federal.

[I. Con multa equivalente del100 (sic) a 250 veces el valor de la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, cuando:*"*

a) Se violen las disposiciones relativas a la conservacion de edificaciones y predios
previstas en este Reglamento, y

b) El propietario o poseedor no realice el trdmite de Aviso de Terminacion de Obra,
segun lo previsto en este Reglamento.

[ll. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, cuando: 472

a) Se hagan cortes en banquetas, arroyos, guarniciones y/o pavimentos, sin contar
con el permiso o autorizacion correspondiente;

b) Por la via de un dictamen de seguridad estructural, que emita u ordene la
Administracion, se determine que por la realizacién de excavaciones u otras obras,
se afecten la estabilidad del propio inmueble o de las edificaciones y predios
Vecinos;

c) En la obra o instalacion no se respeten las previsiones contra incendio previstas
en este Reglamento;

d) Que no cumplan con lo previsto por los articulos 35, 46 Bis y 46 Ter de este
Reglamento. 473

e) Derogado; 474
f) Derogado; 47°

g) Se obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de
verificacion reglamentaria del personal autorizado por la Administracion. En caso de
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reincidencia, procedera la clausura de la construccion hasta en tanto se permita
hacer la accion de verificacién obstaculizada.*’®

IV. Con multa equivalente del uno al cinco por ciento del valor de las construcciones
o instalaciones, de acuerdo al avaluo correspondiente que emita un valuador
registrado ante la Secretaria de Finanzas, en el caso de que en la obra o instalacion
se excedan las tolerancias permitidas en el articulo 70 de este Reglamento.

V. Con multa equivalente de 1,000 a 2,000 veces el valor de la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente, cuando: 4’7

a) Haya hecho uso de documentos apdcrifos o alterados para obtener el registro de
manifestacion de construccién, la expedicion de licencia de construccion especial,
permisos o autorizaciones, durante la ejecucién y ocupacion de la edificacion; 478

b) Con motivo de la ejecucion de la obra, instalacion, demolicion o excavacion, se
deposite material producto de estos trabajos en barrancas, escurrimientos naturales
o afluentes hidroldgicos, y*’°

c¢) En la ejecucion de la obra o instalacion y sin previa autorizacion de la autoridad
competente se dafile, mutile o demuela algin elemento de edificaciones
consideradas monumentos o en las zonas declaradas de monumentos a que se
refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicos, Artisticos e
Historicos o en aquellas que hayan sido determinadas como Areas de Conservacion
Patrimonial por el Programa, o inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de
acuerdo con el catélogo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en
los Programas de Desarrollo Urbano, sin recabar previamente dictamen, ficha
técnica u oficio la autorizacion emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda y la del Instituto Nacional de Antropologia e Historia o del Instituto Nacional
de Bellas Artes, respectivamente, con las caracteristicas de dimensiones,
materiales y acabados de las piezas originales o los que en su caso indiquen las
autoridades federales o locales en los ambitos de su competencia. #&°

ARTICULO 252.- Se sancionara al Director Responsable de Obra, al
Corresponsable y al constructor que incurra en las siguientes infracciones: #8*

I. Con multa equivalente de 150 a 300 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, cuando: 482
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a) No se observen las disposiciones de este Reglamento durante la ejecucion de la
obra, en lo que se refiere a los dispositivos de elevacion de materiales o de
personas, asi como en el uso de transportadores electromecéanicos en la edificacion;

b) Sin autorizacion previa de la Secretaria de Obras y Servicios, se utilicen los
procedimientos de construccién a que se refiere el articulo 203 de este Reglamento;

c) No se acaten las disposiciones relativas contenidas en el Titulo Quinto de este
Reglamento en la edificacion de que se trate, salvo en el caso de las infracciones
que prevé y sanciona el articulo 250 de este Reglamento, y

d) Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Instalaciones que
en la elaboracion del Visto Bueno de Seguridad y Operacién, no hayan observado
las normas de seguridad, estabilidad, prevencion de emergencias, higiene y
operacion contenidas en el presente Reglamento; 483

[I. Con multa equivalente de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, cuando: 84

a) Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables que no cumplan con lo
previsto por los articulos 35 y 39 de este Reglamento, con excepcion de la fraccion
VIl del articulo 35 y fraccion IV del articulo 39; 48

b) En la construccion, demolicién de obras o para llevar a cabo excavaciones, se
usen explosivos sin contar con la autorizacidon previa correspondiente, y

c) No se vigile que se cumplan las resoluciones dictadas por la Administracion y/o
no se denuncie ante la misma, la negativa del propietario o poseedor de acatar
dichas resoluciones.

[ll. Con multa equivalente de 300 a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias
para proteger la vida y salud de los trabajadores y de cualquier otra persona a la
que pueda causarse dafio.*®®

ARTICULO 253.- Se sancionara al propietario o poseedor con multa equivalente del
cinco al 10 por ciento del valor de las construcciones en proceso o terminadas, en
su caso, de acuerdo con el al (sic) avalto emitido por un valuador registrado ante la
Secretaria de Finanzas, cuando:
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I. Se realicen las obras o instalaciones sin haber obtenido previamente el registro
de manifestacion de construccion, la licencia de construccion especial, la
autorizacion o permiso respectivo de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento, y

Il. Las obras o instalaciones no concuerden con el proyecto autorizado, y no se
cumpla con las disposiciones contenidas en las Normas de Ordenacion de los
Programas, o no se respeten las caracteristicas sefialadas en el certificado de
acreditacion de uso del suelo por derechos adquiridos, certificado Unico de
zonificacion de uso de suelo o certificado Unico de zonificacion del suelo digital o en
la constancia de alineamiento y nimero oficial. #¢’

ARTICULO 254.- En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de un
inmueble no cumpla con las érdenes de la Administracion, la misma autoridad,
previo dictamen que emita u ordene, esta facultada para ejecutar, a costa del
propietario o poseedor, las obras, reparaciones, demoliciones o retiro de cualquier
material que se haya ordenado, en los siguientes casos:*%

I. Cuando un inmueble se utilice total o parcialmente para algun uso diferente al
autorizado, sin haber cumplido con lo previsto en el articulo 73 de este Reglamento;

II. Cuando el propietario o poseedor de una construccion sefialada como peligrosa,
no cumpla con las érdenes emitidas con base en los articulos 224 y 226 de este
Reglamento, dentro del plazo fijado para tal efecto; %

[ll. Cuando se invada la via publica con una construccion y/o cualquier material que
afecte o impida la prestacion de los servicios publicos urbanos, la movilidad urbana
y funcionalidad de la via publica, y**°

IV. Cuando no se respeten las afectaciones y las restricciones fisicas y de uso
impuestas a los predios en: el certificado Unico de zonificacion de uso de suelo o el
certificado Unico de zonificacion del suelo digital o el certificado de acreditacion de
uso del suelo por derechos adquiridos y en la constancia de alineamiento y nimero
oficial. #°1

En caso de que el propietario o poseedor del inmueble obstaculice o impida que la
Administracion realice las obras de reparacién o de demolicion sefialadas en el
dictamen respectivo, la propia Administracion podra hacer uso de la fuerza publica
para hacer cumplir sus resoluciones.
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Si el propietario o poseedor del predio en el que la Administracion se vea obligada
a ejecutar obras de reparacion o de demolicion conforme a este articulo, se negare
a pagar el costo de las mismas, la Administracién por conducto de la Secretaria de
Finanzas, efectuard su cobro por medio del procedimiento econémico coactivo.

ARTICULO 255.- Al infractor reincidente se le aplicara el doble de la sancion que le
haya sido impuesta, sin que su monto exceda del doble del maximo establecido
para esa infraccion.

Para los efectos de este Reglamento se considera reincidente al infractor que
incurra en otra falta igual a aquélla por la que haya sido sancionado con anterioridad.

Para los casos en que la Agencia solicite informacion conforme a lo establecido en
el ultimo parrafo del articulo 9 del presente Reglamento y el ente publico o privado
requerido haga caso omiso a la solicitud, se le impondra la siguiente sancion:*°2

a) Con multa de 500 a 1,000 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México vigente, en el caso de omitir la solicitud por primera vez. 4%

b) Con multa de 1,100 a 2,000 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente, en el caso de ser reincidente. 4%

ARTICULO 256.- La autoridad competente declarara la nulidad del registro de
manifestacion de construccién, de la licencia de construccion especial, de la
autorizacion o del permiso, cuando:

I. Se hayan registrado o expedido, con base en informes o documentos que no
hayan sido emitidos y/o validados por la autoridad competente, en los tramites que
gestione ante la Administracion, y*®°

II. Los documentos relacionados con el registro de manifestacion de construccion o
con la expediciéon de licencia de construccion especial, que se hubieren registrado
u otorgado en contravencion a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento. 496

Procedera la nulidad del registro de manifestaciéon de construccién o la revocacion
de la licencia de construccién especial, cuando sobrevengan cuestiones de
oportunidad o interés publico en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal. 4%’
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CAPITULO Il
DE LOS RECURSOS

ARTICULO 257.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones que emitan
las autoridades administrativas, podran interponer el recurso de inconformidad o
juicio de nulidad, segun lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del
Distrito Federal.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrara en vigor a partir del dia 16
de febrero de 2004.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal
el 2 de agosto de 1993.

ARTICULO TERCERO.- La Secretaria de Obras y Servicios expedira las Normas
Técnicas Complementarias a que hace referencia este Reglamento dentro de los
120 (sic) siguientes a la fecha de su publicacion.

En tanto se expiden dichas Normas, se seguiran aplicando las Normas Técnicas
Complementarias vigentes al momento de publicacion del presente Reglamento.

ARTICULO CUARTO.- Las solicitudes que se encuentren en tramite se resolveran
de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal
el 2 de agosto de 1993, o bien el interesado podra optar por efectuar el tramite
establecido en el presente Reglamento.

ARTICULO QUINTO.- En los casos en que la Ley hace referencia a la licencia de
construccion se entender la sefialada en el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal
el 2 de agosto de 1993.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
12 DE ENERO DE 2015

ARTICULO PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en la Gaceta oficial del Distrito Federal.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias
que se opongan a la presente reforma.
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ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en tramite al momento de
la presente reforma continuardn su tramite conforme a la norma que aplicaba al
inicio del mismo.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
17 DE JUNIO DE 2016

ARTICULO PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrarda en vigor a partir del dia
siguiente de su publicacion.

ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias
que se opongan al presente Decreto.

ARTICULO CUARTO.- Los asuntos que se encuentren en tramite al momento del
presente Decreto continuaran hasta su total conclusion conforme a la disposicion
que aplicaba al inicio del mismo.

ARTICULO QUINTO.- La Secretaria de Obras y Servicios expedira las Normas
Técnicas Complementarias a que hace referencia este Reglamento dentro de los
120 dias habiles siguientes a la fecha de su publicacion. En tanto se expiden dichas
Normas, se seguiran aplicando las Normas Técnicas Complementarias vigentes al
momento de publicacion del presente Decreto.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
15 DE DICIEMBRE DE 2017

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor el dia de su publicacion.

TERCERO.- Contindan en suspension, derivado del Acuerdo por el que se integra
e instala la Comisién para el estudio y propuestas de reformas al Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, publicado 10 de noviembre 2016, la fraccion
XV del articulo 2, las fracciones Xl y XIlII del articulo 35, la fraccion V del articulo
39, la fraccidn | del articulo 40, los articulos 42 y 46 Bis, el inciso j) del articulo 53,
los incisos 1) y m) del articulo 58, la fraccion VI del articulo 82,y los articulos 82 Bis
y 124,

CUARTO.- Los Corresponsables en Seguridad Estructural con registro vigente a la
fecha de la publicacién de las Normas Técnicas Complementarias para la Revision
de la Seguridad Estructural de las Edificaciones seran considerados del Nivel 1 para
los efectos de la observancia de las mismas.
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GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
24 DE AGOSTO DE 2018

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién.

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en tramite al momento de la entrada
en vigor del presente Decreto continuaran su tramite conforme a la norma que
aplicaba al inicio del mismo.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
2 DE ABRIL DE 2019

PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

TERCERO.- Queda sin efecto el Articulo Transitorio Tercero del Acuerdo por el que
se integra e instala la Comision para el estudio y propuestas de reformas al
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado el 10 de
noviembre de 2016, en relacion con la suspensién de la aplicacion de los articulos
2, fraccion XV; 35, fracciones Xll y XIlI; 39, fraccidon V; 40, 42, 46 Bis, 53, fraccién |,
inciso j) y 58, fraccion I, inciso m) y por lo que respecta a los articulos 58, fraccion |,
inciso |; 82, fraccién VI; 82 Bis y 124 continlan en suspension.

CUARTO.- Se establece un plazo maximo de 60 dias naturales contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto para contratar el seguro de responsabilidad
civil por dafios a terceros que refieren los articulos 53, fraccion I, inciso j) y 58,
fraccion I, inciso m) de este Reglamento.

QUINTO.- Las Bases Generales para la Contratacion de los Directores
Responsables de Obra y Corresponsables de la Ciudad de México que serviran
como base para los aranceles a que hace referencia este Reglamento seran
publicados dentro de los 90 dias naturales siguientes a la publicacién del presente
Decreto.

SEXTO.- El Manual de Funcionamiento de la Comision de Admisién de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables a que hace referencia este Reglamento
sera publicado dentro de los 90 dias naturales siguientes a la publicacion del
presente Decreto.
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GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
26 DE JULIO DE 2019

PRIMERO.- Publiquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Se establece un plazo maximo de 30 dias naturales contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para que sean publicados
los Lineamientos para la Revision de la Seguridad Estructural de Planteles
Escolares en la Ciudad de México después de un sismo.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRIMERO. Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién.
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